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PREFIX (ABSTRACT) 
This paper is based upon the project of renewing of Waste Water Treatment plant in Bykle Commune in 
Aust Agder, Norway. 
It has been decided that it is necessary to build a new plant to meet the load as well as requirements for 
treatment. The new plant is to be located in Hovden at the newly developed industrial area in the 
southern part of the lake Hartevann. 
The commune has decided to build a common plant for “Midregion” of the commune as well as Hovden. 
The sewage from Hovden will have to be pumped to the Industrial are by means of a submerged pipe. 
The fluid from the “Midregion” requires new sewage lines for transferring of the fluid over a distance of 
18 km. with an elevation of 150m. utilizing pumping stations incorporating buffer and storage tanks. 
The “Midregion” consists mainly of Vacation Homes where in vacation season the occupation is 
approximately 70%. There are less than 50 permanent residences in the “Midregion”. 
The “Midregion” does not today have common water supply but consists of private wells as well as small 
pumping stations of water. In the NIVA Report from 2003[Ref.:App.E] it is mentioned that in some area is 
not allowed for cabins to have an external water supply from private well or other source. The 
Commune intends to link all residential homes and cabins with a water supply from Hovden waterworks. 
The excavated ditch for the waterline will also contain the Sewage/fluid piping. The ditch has to be 
excavated at a minimum of 18 km in variable geological conditions ranging from gravel, more to solid 
rock. 
Hovden and the “Midregion” are facing the same challenge of an extensive variation of load as is 
common for all Vacation communities. The difficulty is evident when a small local population is to 
maintain a properly functioning sewage plant that can within the framework of national requirements 
meet the variation with proper cleaning. 
This paper is setting out to clarify the variable load problem by looking at available technology as well as 
assessing the communities’ decision of technology to be used. The paper further focuses on the 
environmental as well as the economic impact and consequences of the communes’ final decision. 
This paper further gives a conclusive advice to Bykle Commune in the aspects of plant and the economic 
impact. For the matter of accuracy some reports used for this paper is presented in original in 
Norwegian. The assessment papers are attaches as well as discussion with the communes’ consultant 
from Sweco Norge AS. 
The conclusion of this investigation and verification is that the “Midregion” should not be connected to 
a common plant at the Industrial Area in Hovden. It is both Environmentally and Economic advisable to 
build several Biodisk Sewage Plants using diffusion beds as receptacles for the effluent and letting the 
Biotope Biologically perform the end task of cleaning without any outlet into rivers or lakes. 
At the Hovden area it points itself out as the only solution both environmentally and economically to use 
the BioBooster from Grundfos of Denmark. The BioBooster can handle the variable load as well as the 
future expansion without large construction and unnecessary economic cost of concrete tank and 
building. The BioBooster using a ultra filtration membrane gives a total cleaning result and a extremely 
clean effluent. (See final paper “Hovden Renseanlegg. Kort Assessment. Report til Bykle 
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 ASSESSING THE LOAD VARIATION PROBLEM 
This discussion is based upon report from Sweco AS and NIVA [Ref.:  App. B, C, D, and E]. 
Existing Plant : 
The existing W WT plant i n H ovden i s a pproximately 30 y ears old a nd out dated and doe s no t 
meet t oday’s r equirements concerning of a  biological s tage. T he plant h as f or m any y ears b een w ork 
above its construction limitation letting out raw sewage to Hartevann during peak tourist season. To meet 
the demand for the peak tourist season it is necessary to increase hydraulic capacity with 40% and further 
to arrange for processing of increased amount of sludge. 
The present plants processing p art must be enlarged with 130+150 m2. Making a n a ddition or 
increasing the p resent plant is not  considered feasible a nd at t he same time keeping t he outdated plant 
running. O ne ha s t o di vide t he a mount of  water hydr aulically s atisfactory a nd a rrange f or a  r ational 
positioning of the different processes according to each other.  
There is nothing in the papers from Sweco AS or in the NIVA report about the rebuilding of the 
existing plant and the consequences related to this. 
Positioning and use of necessary area. 
As time has passed since the construction of the plant 30 years ago the development has lead to 
the tourist related activities of cabins and hotels have come closer to the sewage plant. The plant is now 
situated in prime tourist area and activity. At times the excising plant is letting out unacceptable smell. It 
must, however, be pointed out the plant with its inherited deficiencies has been maintain immaculately. 
Conclusions: 
After assessing all these aspects that have been discussed here it is evident that the plant needs to 
be totally renovated and the new plant situated at a new location. 
Proposed Common Plant the industrial area at Hartevann 
Outlet permission 
Bykle Commune must ask for permission to pump processed water to Hartevann after cleaning in 
a biological Chemical Plant situated in the south part of Hartevann. 
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Fylkesmannen is the authority concerning pollution and a meeting with “Fylkesmannen” has a 
reference as follows: 
FMVA understands that Hartevann is to be looked as a good recipient and the permission will be given, 
but t will be necessary to look at the positioning of outlet and the depth seen in connection with the local 
disadvantages at the point of outlet. 
FMVA concludes that the platform for the permission of reconsidered new permission is to be performed 
in a new recipient evaluation with updated situational consideration of Hartevann. 
The conclusion against or in favor of  a common or divided plant the Commune start this work with 
investigation recipient eventually with mapping of the depth and the current in the east part of Hartevann 
Requirements and the Process Decision 
The existing requirements call for an organic process to be added.  
The requirements of a new outlet quality and not the process itself mean that one needs a biologic 
treatment.  
Conclusion: 
One is working with the anticipation that the new plant must be equipped with the biologic stage. 
Hydraulic Capacity. 
Necessary capacity is shown in part 2, [Ref.:App; D] 
This will be used as a base for the continuation of the work. 
Positioning and area use. 
One has not to take in consideration in the plant details, but is looking at regulated industrial area in the 
south part of Hartevann or the peninsula north of the shooting range. In “Badstudviki” as the actual 
alternative in this instance it is necessary to make a new plan to regulate the positioning of the new plant. 
Fylkesmannen is concerned that it is no outlet in Otra (river) and the outlet must therefore under all 
instances be lead out north of the peninsula and out to Badstudviki. 
Technical consequences 
If a common plant are to be constructed one must position the piping as in accordance with the existing 
plants for the Middle region as follows. 
 
Water supply: 
It is planned to deliver water to the Middle region from Hovden WTP. The main pipe in Hartevann is 
along RV-9 to Nordli. This is not independent of other alternatives. 
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Outlet 
In any case it will not be necessary to make arrangement to other ditch locations. 
Pumping station has to be made in the area of Jeiskelid, Nordli for the transportation of the liquid of the 
water to the north. 
A main pumping station has to be placed at Ørnfjellmoen. At the same as it calculated for Nordli for 
transport against Hartevann .The station for Tykkås, Solheimsmoen and Badstogedalen will change the 
dimensioning and partly the location but one does not see it necessary with new station.  
The transportation equipment to Vatnedalsdammen and the outlet pipe in Vatnedalsvatnet can be taking 
out but the alternative requires an outlets arrangements. This is not to be taking into consideration in the 
cost calculations. 
Conclusion: 
In this document (NIVA) it has not to be taking to the consideration the positioning of the plant but one is 
stating that according to existing documentation is possible to establish a Common Plant by the south part 
of Hartevann. If one does decide that this is the case it is absolutely unnecessary that this is follow up 
with. 
Evaluation of the positioning of the area eventually regulation of the area. 
Updating of NIVA`s research in Hartevann - mapping and status. 
Research of depth and current in Hartevann  
Planning of permission of the plant  
Evaluation of the recipient 
Supply (Feed) 
NIVA Performed in 1989 research of environmental status in Hartevann and possible recipients capacity 
for future developing drainage basin for recipient. Hartevann was also under research in 2003 there was a 
case in situation in upper part of the river Otra possible recipient capacity for the construction in Middle 
Region. 
Beside of  h ygienic c onsequences, out let of  p hosphor i s t he most i mportant f actor f or e valuation of  
recipient situation with outlet off communal waste water. Phosphor is a minimum factor for a biological 
growth and to big outlet off phosphor will after a while bring Eutrophication and in the worst case oxygen 
failure freshwater location.  
Based upon on t hat r esearch was made a  c alculation f or p hosphor de livery t o H artevann f or p lanning 
dimension of developing area in Hovden\Middle Region, that following 
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Locals and tourists  :      14 400 pe 
10% leakage and 95% cleaning effect in WWT plant:  594 kg phosphor \year 
Run-off from farming:         35kg phosphor \year 
Area run-off\background run-off  :     1 350 kg phosphor\year 
Collected run-off after planned development:  1 979 kg phosphor\year 
 
There is NIVAs evaluation and calculation to get above 95% cleaning effect on WWT plant. In annual 
basis it sounds very optimistic. Analogous calculation is based on 90% cleaning effect will give the next 
result: 
 
Locals and tourists :     14 400 pe 
10% leakage and 90% cleaning effect in WWT plant   792 kg phosphor\year 
Run-off from farming      35 kg phosphor\year 
Area run-off\Background run-off    1 340 kg phosphor\year 
Collected run-off after planned development   2 177 kg phosphor \ year 
 
Recipients’ capacity 
In NIVA report of 1989, Hartevann, the conclusions as follow 
“Data for waters quality, phytoplankton and benthic fauna show clearly that Hartevann still is a very low 
nutrition.  There was found the sign that indicate dangerous charge (load) from Hovden area or the low 
amount of agriculture (farming) that runs in the area of downfall. Existing supply of phosphor without 
cleaning at Hovden’s WWT plant will give acceptable conditions I Hartevann.  
Reservation is taken against local pollution disadvantages at the place of outlet. Benthic fauna community 
in Hartevann is apparently influenced by regulative   intervention (control)” 
The c ritical level f or p hosphor di scharge t o H artevann w as set in t hat N IVA r eport. In 1989  i t was 
calculated reception capacity up to 3800 kg phosphor\year. That amount was reduced in report from 2003 
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1.0. ASSESSED AVAILABLE TECHNOLOGY: 
1.1. SWECO-TVEITEN AS. 
 
The Commune in cooperation with the consultant from Sweco Norge AS made the followed 
project for Hovden and Hoslemo area: 
Sweco suggests to implement conventional technology with open tanks (covered by rubber mats) and 
using MBBR biofilm technology (suspended biofilm carriers) from Anox-Kaldnes [Ref.:5] on the 
biological stage and ActiFlo technology from Veolia Water Solution &Technology [Ref.:2] for the 
chemical treatment and clarification. There are requirements and regulation about work environment 
consequently any new sewage plant has to have no open inner tanks.[Ref.:1,24] 
The sewage plant and the technology recommended by SWECO cannot work efficiently with the huge 
variation in load 30 folds, 480 pe locals and 14 400 pe altogether with tourists in the high season. 
Sweco suggests the schema that was implemented 3 years ago in Selijord Wastewater Treatment Plant.  
That system consists of:  
Mechanical treatment: 
- Influx (Influent) 
- Removal of large objects 
- Removal of sand and grit 
- Pre-precipitation 
Biological treatment: 
- Oxidation bed or aeration system  
- Post precipitation 
Chemical treatment: 
 This step is usually combined with settling and other processes to remove solids, such as filtration. 
(ActiFlo from Veolia Water.[Ref.:2])  
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1.1.1. Introduction with MBBR technology from Anox-Kaldnes. 
 
Biological stage: 
Advanced Wastewater Treatment 
Anox Kaldnes is a high technology company focusing on biological wastewater treatment. Anox Kaldnes 
has several strong trademarks, such as MBBR™, Bas™, HYBAS™, and Moving Bed™ all of which are 
associated with fundamental knowledge and leading-edge technology. [Ref.:5] 
When communities of microorganisms grow on surface they form biofilm. Microorganisms in a biofilm 
are more resistant to harsh environment and to process disturbance in wastewater treatment compared to 
other types of biological processes. Thus, biofilm wastewater treatment technology can be considerably 
more robust and reliable in operation especially compared to conventional technologies like activated 
sludge. 
System description 
In the MBBR™ biofilm technology the biofilm grows protected within engineered plastic 
carriers, which are carefully designed with high internal surface area (See Fig.1.1). These biofilm carriers 
are suspended and thoroughly mixed throughout the water phase. With this technology it is possible to 
handle e xtremely hi gh loading c onditions without a ny p roblems of  c logging, a nd t reat i ndustrial a nd 
municipal wastewater on a relatively small footprint. [Ref.:5] 
The MBBR biofilm technology is efficient, compact and easy operates. It can be an excellent solution as a 
stand-alone process, a  Moving B ed b iofilm reactor, or i t can b e used to enhance or  up grade t reatment 
potential of activated sludge process. [Ref.:5] 
The i ndustrial a nd municipal wastewater i s led t o t he M BBR t reatment r eactor where b iofilm, 
growing within t he internal s tructure of  t he bio carriers, de grades t he p ollutants. T hese pollutants t hat 
need to be removed in order to t reat wastewater a re food (substrate) for growth of the biofilm. The bio 
carrier design is critical due  to requirements for good mass transfer of substrate a nd oxygen t o the 
microorganisms.  
An a eration grid located a t t he bottom of t he tank provides ox ygen t o biofilm with t he mixing 
energy required to keep the bio carriers suspended and completely mixed within the reactor.   
Treated water flows from r eactor through a grid which keeps the M BBR bio carriers in the 
reactor. The reactor can be equipped   with special spray nozzles that prevent excessive foam formation. 
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Bio Carriers 
 
Fig.1.1.1. Bio carrier’s samples. (From www.anoxkaldnes.com) 
AnoxKaldnes has developed range of MBBR bio carriers to suite different processes and 










K1 7 9 500 800 
K3 12 25 500 600 
Natrix C2  30 36 220 265 
Natrix M2  50 64 200 230 
Biofilm-Chip M  2,2 48 1200 1400 
Biofilm-Chip P  3,0 45 900 990 
Tab.1. Bio carriers ranges (From www.AnexKaldnes.com) 
The initial MBBR biofilm unit process smoothes the loading peaks and any toxic inhibition effects while 
removing 50-70% of incoming BOD. This pre-treatment achieved 2 to 3 times increased capacity 
compared to a traditional activated sludge process. 
 The technology utilized the advantages of both activated sludge and other biofilm system (e.g. bio 
filters, bio rotors, etc) (but more sensitive to lack of nutrition than RBC system and it takes longer time to 
renew the population of microorganisms in case shock-load.  
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Design of carriers provides a large protected surface area for the biofilm and optimal conditions for the 
bacteria culture when the carriers are suspended in water.  On their protected surfaces different 
microorganisms established the biofilm.  
These carriers are kept in motion by the blast air injection in aerobic system or by stirrers in anoxic or 
anaerobic systems. The density of the carriers is very close to the density of water that makes them easy 
to mix while being aerated.  [Ref.:5] 
Applications: 
-for new plants that require a small footprint and easy operation for BOD/COD and nitrogen 
removal 
-As a high loading system in front of existing biological treatment –roughing reactor 
-To increase the amount of nitrifying bacteria in existing activated sludge system using 
AnoxKaldnes carriers in a hybrid plant to meet ammonia limits [Ref.:5] 
 
Fig.1.1.2. Simple schema of waste water treatment using MBBR technology with suspended biocarriers 
and secondary sedimentation tank. (From www.anoxkaldnes.com) 
In a suspended sludge based treatment system, the sludge has to continuously be separated from the 
treated water and returned to the treatment basin. In an Anox Kaldnes™ MBBR, the carriers and the 
active biofilm are detained in the treatment tank by sieves over the outlet, which allow the treated water to 
pass to downstream units for further processing. It is very important to design the sieves properly not just 
for the retention of the carriers but also to avoid hydraulic issues. There are several benefits with a 
suspended biofilm system. Some of them are increased durability towards toxicity and variable loading, 
simple operation and a treatment system insensitive of bulking sludge.[Ref.:5] 
Claimed Advantages: 
• Compact  
• Robust 
• Simple operation 
• Easy upgrade 
• Enhances nitrification 
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 Processes based on the Anox Kaldnes™ MBBR technology is feasible for both industrial and municipal 
wastewater and used for: 
• Organic removal 
• Denitrification 
• Detoxification 
• Secondary Sedimentation 
The final step in the secondary treatment stage is to settle out the biological flock or filter material and 
produce sewage water containing very low levels of organic material and suspended matter.[ Ref.:5] 
1.1.2. Introduction with ActiFlo technology from Veolia Water Solution &Technology 
Chemical Stage combined with settling and other processes to remove solids, such as filtration. (ActiFlo. 
Veolia Water.[ Ref.:2])  
 
Fig. 1.1.3. Schematic process flow in the ultimate clarifier. (From www.veoliawaterst.com) 
 
The clarifier:  
ActiFlo™ is a high –rate clarifier exclusively developed and patented by Veolia Water Solution & 
Technologies. 
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ActiFlo is a comp act process that operates with micro sand as a seed for flock formation (See 
Fig.1.3.)that allows clarifier design with very overflow rate and short retention times and also acts as 
ballast to aid a rapid settlement. 
That gives advantage in footprint 5 folds smaller than classic lamella clarifier or dissolved air flotation 
(DAF) and up to 20 smaller than conventional clarifying system.[Ref.:2] 
 
Using system ActiFlo™ gives: 
- More than 90% removal of total suspended solids (TSS), colloidal matter, total phosphorus, heavy 
metals and faecal coli forms, 
- 60% BOD and COD removal [Ref.:2] 
Application 
• Primary settlement 
• Treatment of bio filter backwash water 
• Clarification of trickling filter effluent, in replacement of a conventional clarifier. 
• Tertiary polishing or phosphorus removal [Ref.:2] 
Claimed benefits: 
• High treatment efficiency: turbidity removal >90% (questionable (com) ) 
• Small footprint compared to conventional clarifiers (in case constant flow (com)) 
• Don’t need high educated personal 
• Flexible: reacts quickly to changing raw water quality-provides consistently high quality effluent 
• Very short start up time < 10 min 
• The sludge produced can be thickened and dewatered easily 
• Process can be automated and remotely controlled 
• Minimum equipment to maintain 
• 15 years of  operating experience with more than 300 ActiFlo™ references worldwide 
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1.2.0. Advanced Immobilized Cell Reactor (Richard J.Runion, USA) 
 (Waste Water Treatment Plants using the latest Advanced Immobilized Cell Reactor 
Technology. [Ref.:28]) 
The author claimed that that plant can take any variation in load; this is the reason of analysis of that 
technology in this paper. 
1.2.1. Technical Aspects of this technology: 
Immobilized cells have been defined as cells that are entrapped within or associated with an insoluble 
matrix. 
Under many conditions, immobilized cells have an advantage to immobilized enzymes. By preventing 
washout, immobilization allows a high cell density it be maintained in a bio-reactor at any floe rate. 
This technology of immobilization of chemo/autotrophs, oxidation of dissolved organics in water and 
filtration of treated water. The activated carbon serves as a matrix and restricts the flow of 
microorganisms form flowing downstream [Ref.:28]. 
1.2.2. The system description 
Collected domestic wastewater is screening and passing through a pressure sand filter to remove the 
suspended solids. (See Fig. 1.2.1.) 
 
Fig. 1.2.1. General layout of a Sewage Treatment Plant using the Advanced “Immobilized Cell Reactor” 
(From Waste Water Treatment Plants using the latest Advanced Immobilized Cell Reactor Technology. 
Richard J. Runion) 
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The screened domestic wastewater is t reating in anaerobic reactor. T he anaerobic t reated wastewater is 
applied over the surface of the Advanced “ Immobilized Cell Reactor” reactor. Advanced “Immobilized 
Cell Reactor” has an integrated b iological and chemical ox idation incorporated in a  s ingle reactor. The 
reactor consist of a tall column (0.6 m height and diameter 0.15) packed with activated carbon.  
The activated carbon is immobilized with chemoautotroph of capacity 3.5x10 7 cells/g. Oxygen required 
for oxidation of organics in wastewater is supplied in the form of compressed air at a pressure 1-3kg/cm2 




Fig. 1.2.2. Inside an Advanced “Immobilized Cell Reactor” (From Waste Water Treatment Plants using 
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1.2.3. Claimed advantages: 
(From system description [Ref.:28]. 
Reduces BOD5 by 94%, COD by 90% and sulphide by 100%  
Small footprint. 
Have odour completely removed. 
Claim, that can take a big variation in loading, (but apparently it is not, initially small volume (for home 
unit scale) doesn’t give much flexibility to hold the load variation and it is no track record of the 
technology for industrial volume. (Com.)) 
Cost up to 50%. 
Require 50% fewer maintenance staff [Ref.:28]. 
 
1.2.4. Claimed disadvantages: 
The technology / book don’t make any comments or references to the removal of phosphor. 
The technology also has another limitation: 
Permeability index is less than that of sand filters. 
Maximum organic loading rate allowed is limited. 
Performance is limited by the presence of suspended solids in wastewater [Ref.:28].  
Comments: 
This is an unproven technology and the assumptions made based upon design features and information 
given by the designer. The referred specialist/ author have not replied concerning a track record of the 
technology. 
If wastewater needs proper pre-treatment and SS removal the footprint as indicated by producer is 
underestimated. 
Anaerobic reactor in Norwegian condition with low temperature has to be huge, and even if the 
“Advanced Immobilized Cell Reactor” is very efficient and compact, the anaerobic reactor will have the 
significantly higher cost. 
Multiple modules a re required to ha ndle huge  volumes instead of a  s ingle module In reality the s ingle 
module is not simple and small, it fits for one family house but it is hard to imagine a plant for 8000 pe 
and more with that technology. The system tends to be complicated in its design. 
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The three most evident problems: 
2. The Author cannot prove that his technology can take huge loads variation that is crucial factor 
for Hovden and similar tourist or vacation areas. This factor alone is enough not to consider this 
technology for variable load situation. 
 
3. Sand Filter. In commercial usage with high flow rate a good aeration is a must (increase operation 
cost) a nd service (maintenance) inspection, c leaning, r epairing, r eplacing, t ransporting to 
treatment f acility for p rocessing ha ving a  high c ost (dumping is p rohibited). Visual ins pection 
required a nd laboratory tests are necessary. A  flow meter a nd timer should be i nstalled and 
periodically checked to ensure the right amount of effluent is being applied to the system. 
For the individual American home the daily running cost f or a  sand filter are based on the 
operation of  a  s mall s ubmersible p ump a nd a verage l ess t han a  dol lar p er m onth . Overall 
operational c osts of  $200 -500 per y ear i ncludes c leaning t anks, r epair, m aintenance a nd 
electricity. [Ref.:18] 
(Products a nd especially labour in USA is significantly cheaper t han in Norway, the p rice for 
operation and maintenance in Norway will be higher + dimension of commercial size of plant!) 
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1.3.0.  RBC SYSTEM (BIODISC WATEWATER TREATMENT 
TECHNOLOGY) 
1.3.1. Introduction to RBC. 
One of the most efficient waste water t reatment technology is rotating b iological contractor (RBC) that 
consist of a series of flat plastic circular disks (Biodisc) rotated perpendicular to the direction of the waste 
water f low a nd immersed approximately 40 % i n the waste t o be t reated. ( See F ig. 1.3.1.) Bacteria in  
wastewater attached and multiply on the rotating media and form a thick layer (fur) of biomass. Biofilm 
grows on the disks like seaweeds. 
 
 
Fig.1.3.1. RBC unit for 25-70 pes (From http://www.wee-engineer.com/biodisc.htm) 
  The Biodisc system was developed independently in West Germany (by Harman and Popel and 
the United States (by Welch and Antonie) Biological slime covers the surface of the discs and adsorbs 
colloidal and dissolved organic matter present in the waste water. Excess slime generated by synthesis of 
the waste materials is sloughed off gradually into the mixed liquor and subsequently separated by settling 
.the rotating discs carry a  f ilm of the wastewater into the a ir where it absorbs the oxygen necessary for 
aerobic biological a ctivity of  the s lime. D iscs rotation a lso provides contact between the slime a nd the 
wastewater. Thus, the rotation discs provide 1) mechanical support for a captive microbial population; 2) 
a m echanism of  a eration, t he r ate of  which c an b e a djusted b y c hanging t he r otational s peed; a nd 3) 
contact between the biological slime and the wastewater, the intensity of which can be varied by changing 
the rotation speed. [Ref.:25] 
Use of closely spaced parallel discs achieves a high concentration of active biological surface 
area. 
 This high concentration of active organisms and the ability to achieve the required aeration rate 
by a djusting t he r otation s peed of  t he di scs enables t his p rocess t o gi ve e ffective t reatment t o hi ghly 
concentrated wastes. At loading o f 5 .4 kg of  B OD/day /100 m2 of s urface area, 9 0% BOD removal is 
obtained in 2,000 ppm BOD dairy waste. Secondary treatment of domestic sewage is accomplished with a 
retention time of 1 hour or less and 90% BOD reduction is obtained at a loading of 2.45 kg BOD/day/100 
m2.  
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 A buoyant plastic material is used for the discs and negligible head loss is encountered through 
the r otating biological c ontactor ( RBC) itself, the p ower r equirement f or t his p rocess i s ve ry low. Its 
simplicity of construction and operation has demonstrated that minimal unskilled maintenance is all that 
is required for efficient operation. [Ref.:25] 
The RBC process has gained wide acceptance in Europe .During a  10-year period, more than 400 B io-
Disc plants were constructed there ranging in size from 24,000 to 55,000 pe for the treatment of domestic 
and industrial wastes. This process is now being introduced commercially to the United States. [Ref.:25]  
The RBC systems also became very p opular i n France, Germany, Austria, and Switzerland were of  
considerable appeal city, reliability, robustness and their low operation and maintenance costs. There are 
installation for 1-3houses,10-25pe (See Fig.1.3.2), for 25-70 pe (See Fig.1.3.1), for 70 pe and more (See 
Fig.1.3.3.) a nd big installation with 3.66m diameter RBC’s a t p lant s erving t housands people. ( See 
Fig.1.3.9.) 
 
Fig.1.3.2. Biodisc system unit for 1-3 houses (From http://www.klargester.no/produkter_list-m-5276-s-
10899-ss-5277.htm) 
 
French company PMT that produces and installs wastewater treatment plants based upon on bio-discs 
technology reports that it has been observed after several years of operation, that design of the installed 
equipment did not have adequate mechanical reliability [Ref.:27]  
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Fig. 1.3.3. RBC unit for 70pe and more (From http://www.klargester.no/produkter_list-m-5276-s-10899-
ss-5341.htm)  
1.3.2. Process description 
Bio-disk system is a natural biological process for the treatment of wastewater based on the principle of 
rotating biological contactors (RBCs). This process has many inherent operation characteristics that make 
it ideally suited for the treatment of domestic wastewater. (BIODISK. Canada.[Ref.:9]) 
• Self regulating 
 
The treatment process easily accommodates flow ranging from 0 till 100 percent of design. The biomass 
on t he RBC media is di rectly p roportional t o t he received organic mass. The process is s elf regulation 
without supervision. [Ref.:9] 
The modular design allows today’s needs and can be easily adjusted as required. 
 Principles of water purification by bio-discs system 
Three stages 
• Pre Treatment  
 
-sedimentation, screening, sand and fat removal, storage and digestion of excess s ludge and if needed a 
buffer tank. 
• Biological Treatment 
Bacteria develop naturally on the Biodisc rotating in the semi-cylindrical tanks, forming a biological “fur” 
or “ seaweed”. Whe n bacteria a re out  of  w ater, t hey saturate t hemselves with ox ygen, a nd when t hey 
immersed in the water, they absorb the dissolved pollution, which they “eat” (PMT GmbH.[Ref.:27]) 
While “ fur” is out  of  water it doesn’t ki ll the b acteria, i t h ibernates l ike “ seaweeds” in low t ide. When 
“tide” gets high – the seaweed comes to life back.( In “ActiFlo” suspended bio membrane reactor bacteria 
doesn’t come to life so fast because biofilm layer on s uspended biofilm carriers is much thinner, fragile 
and sensitive  and doesn’t have a sustainable anchorages). 
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• Secondary sedimentation 
Separation the treated water from the biological “fur” which regularly peels off from the discs.[Ref.:27] 
1.3.3.  Kee NuDisc-R - The First ever advanced wastewater treatment plant with built-in 
Tertiary filter and UV disinfection system from Keeprocess.com  
The RBC stage is divided into two specific zones, the first stage acting as anoxic reactor and the second 
as an aerobic reactor. The whole system including the primary sedimentation tank, the RBC and the final 
settlement tank, are housed in a single GPR tank and arranged in such way that flow attenuation becomes 
as integral part of every plant. (Kee Group.[Ref.:20]) 
 
Fig.1.3.4. Cross section of KeeNuDisc. (From www.keeproceess.com). Kee NuDisc-R - The F irst eve r 




 -   Primary settlement tank. 
-  Anoxic zone (partial degradation and BOD and Denitrification) 
-  Aerobic (BOD removal)  
-  Coagulation and phosphorus removal 
- Tertiary filter treatment (includes media with extremely large surface area to volume ratio  
- Effluent disinfection (packaged UV light) [Ref.:20] 
 
RBC WWT technology from Klargester (Norway) is certified to new European Performance Standards. 
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1.3.4.  Advantages 
2. Very simple system 
3. Small foot-print allows for cost effective architectural design. 
4. Totally enclosed system (there is no a irborne bacteria or exposed wastewater) and can be hidden 




Fig.1.3.5. P icture of counselled RBC. Small WWT plant can be hidden underground. (From 
www.keeprocess.com) 
5. Safe- no open ponds or exposed tanks. (See Fig.1.3.6.) 
 
 
Fig. 1.3.6. Large closed RBC. (From www.keeprocess.com) 
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5.  Blends easily with surrounding community (See Fig.1.3.7.) 
 
Fig. 1.3.7. RBC housing solution. BK NuDisc installed at a Youth Hostel in Norway to treat 
wastewater to a high degree including nutrient removal .During winter this 150 pe plant treats 
wastewater from Caretaker’s of 4 persons only, but in summer the population can increase to 150 
persons and for a short period of 4 or 5 weeks the population peaks to about 200 persons. The 
plant is installed in a building due to the extreme cold weather in Norway. (From 
www.keeprocess.com) 
6. Fast economic installation. The bio-discs are mounted in their tank in the factory and installation 
takes a few hours in place. [Ref.:27] Fabricated in lightweight, corrosion resistant and tough Glass fibre 
Reinforced polyester GPR. [Ref.:20,27].Easily expandable with modular design.[Ref.:9,20,27] 
8.  Can h andle a nd m aintain p erformance dur ing p eak f low c onditions. [ Ref.:20] The ke y 
advantages of  t he b io-disks r elate t o t he i mpregnated b iomass, a nd a  s elf-regulating “ piston” t ype 
operation. In case of  an under load, only t he f irst few b io-disks a re covered in fur, a nd when the load 
increases, the bacterial growth spreads progressively to the other bio-disks.[Ref.: 9 ]. It can also take 50 % 
overload (Adrian Suthurs.)[Ref.:33], it means that if 60% load discs will submerged in WW. (100% load 
– 40% discs submerged in wastewater, 50% overload – 50% of 40%= 60%). 
Quality of s ludge: the bacteria have a dense structure thus producing blocks with sediments rapidly 
[Ref.:27]. 
9. An address today’s needs today and easily accommodate future design .There is no need 
immediately to build a plant for a projected 20 years life span. The design engineer can select a  model 
that will meet t he c urrent ne eds p lus s mall e xpansion. W hen t he t reatment works a pproach t he de sign 
capabilities, a second module can be placed beside the first and so on.[Ref.:9] 
10. Extremely l ow p ower de mand: T he BIODISK p rocess r equires a t one  half t o one  e ight of  t he 
power r equirements of  t hat of  ot her of  a eration e quipment. T he l argest B io-disk dr ive on t he b iggest 
BIODISK is less than 10 hp. The installed up required for start up only [Ref.:9]. 
11. Huge biomass inventory. The EBC is referred to as a fixed film system. The biomass is attached 
and cannot be washed out. Attached growth systems (fixed film) have up to 10 times more bug population 
than other forms of wastewater treatment. It is next to impossible to wash the biomass off the disks with a 
hydraulic surge. [Ref.:9]. The biomass is like seaweed that grows on the rocks on an ocean shoreline.  
12. The wave action cannot wash off the seaweed and hydraulic surges cannot wash off the biomass. 
(Tom Smith.[Ref.:30]).The final clarifier is designed for a  peak hydraulic load of three t imes its design 
capacity a nd i t can b e w ashed out . W hat i s i mportant a bout t he f inal c larifier of  a n R BC i s t hat t he 
influent is approximately 40 mg/L BOD and SS. [Ref.:9] 
13. Organic shook can be also being accommodated in the BIODISK. With the inventory of 5 to 10 
times more biomass the assimilation capacity is proportionally bigger. The microbes are like foragers that 
accumulate organic material in the shell structure for later consumption. [Ref.:9]. 
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14. The bio-discs s ystem is  a  s elf-regulated p rocess. T he s ystem doe sn’t require a n op erator t o 
balance the system. -Long term sludge storage. [Ref.:9, 27] 
15. Built-in multi stage process utilizing naturally occurring microbes.[Ref.:27] 
16. Operation simplicity, low operator skill requirements... [Ref.: 27 ] 
17. Operation i s l imited t o preventative maintenance, c hecking s ignals a nd r emoval s olids onc e or  
two times per year and random inspection of the functions. [Ref.:27] 
18. Very low noise level even inside the BIODISK. The only sound is the gentle rotation of the disk 
in the water [Ref.:9]. 
19. High Resale value. Many steel tank systems can be move from location to location successfully. 
Construction camps are a good example of use and reuse of the BIODISK. Used systems are in demand 
[Ref.:9]. 
20. Life-cycle costs of a  BIODISK facility apparently less than for comparable treatment processes. 
The lower power consumption is one of the biggest life cycle cost saving of the BIODISK. [Ref.:9] 
21. That technology can be recommended for localities where is impossible to drain wastewater to a 
central wastewater treatment plant and where the treated water can be drained directly to a watercourse 
[Ref.:3]. 
22. Well p roven t echnology s ince s eventies in U SA, Canada, U K, F rance, G ermany, A ustria, 




Fig. 1.3.8. RBC Housing inside. BK NuDisc – Preikestolhytten, Norway. This plant serves a 
Youth Hostel and Restaurant with the load fluctuating considerably through the year. The effluent quality 
requirements are stringent; nutrient removal is required with total phosphorus to be reduced to less than 
1ppm. The plant is housed in a high class building to provide easy access for maintenance in Arctic 
Scandinavian weather conditions. (http://www.keeprocess.com/SL007-RBC.pdf) 
23. Bio-discs wastewater t reatment p lants c an b e a lso us ed f or t he t reatment or  f inal t reatment of  
other biologically degradable wastewater [Ref.:3]. 
24. Aesthetic, sectional, hinged lightweight GRP cover giving complete access for easy and safety of 
maintenance, of fering p rotection against weather and reducing f ly and insect nu isance. [Ref.: 20 ] (See 
Fig. 1.3.6., 1.3.8.) 
25. Over 30 y ears de sign l ife f or s tructural c omponents a nd 100,000 h our L 10 design l ife f or 
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1.3.5. Disadvantages   
-Plant dimension can be a limitation. In case projecting the plant capacity for 1500pe and more the and 
it necessary to build concrete tanks capital cost jump up tremendously 
It is possible to build a big plant but in that case we will lose advantages such a closed  and odour free 
system with small footprint  and the installation price will  be much bigger. (See Fig.1.3.9.) 
 
Fig. 1.3.9. Large RBC installation. Multiple installation of 3.66 m diameter RBC’s at a plant serving 
50,000 people. (From www.keeprocess.com) 
- According to BIODISKS, Canada [Ref.:9]  the opt imal temperature should be a round +10C and 
+13 C according to PMT GmbH ,France[Ref.:24]. In Hovden condition it can be some challenge 
to reach that temperature, especially in winter time when the peak load. 
 
Commence:  according to specialist from Klargester that specialized in installation Biodisc system in 
Norway and their expert Adrian Suthurs Biodisc being a relatively small system and closer connected 
to the source of the waste water. The efficiency will increase by a higher load together with warmer 
wastewater e ntering t he s ystem. A t l ow l oad a nd l ow t emperature t here i s no ne ed f or t he f ast 
digestion. [Ref.:33]. Klargester built WWT plant in Nylund Park in Bykle Commune for 70 pe and 
the plant performs good characteristic of treatment.  
- Long time to grow the biomass.  
Commence: (Once it starts it is easy to renew the population of “bugs” when shock loading comes 
and it takes days compare to weeks for conventional systems) [Ref.:9]. The start up period of a new 
plant can be considerably shortened by purchasing already grown biomass rotors (It is possible to buy 
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1.3.6. Applications: 
Suitable for medium to large flows up to 400m3/day in factory built prefabricated equipment and much 
larger flows in in-situ site built structures. 
• Isolated groups of houses 
• Camp sites 
• Housing estates 
• Hotels, holiday’s villages 
• Mountain or winter sport resorts 
• Restaurants 
• Hospitals 
• Certain food industry 
• Suitable for medium to large flows up to 400m3/day in factory built prefabricated equipment and 
much larger flows in in-situ site built structures. [Ref.:9,20,21,27] 
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1.4.0. BIOBOOSTER GRUNFFOS TECHNOLOGY 
BioBooster is a division of the well renomated Danish company Grundfos worldwide manufacturer 
pumping equipment. 
Grundfos BioBooster i s t he world’s most c ompact biological wastewater p lant t hat of fers t he 
highest loading rates – where conventional t echnology t ake da ys G rundfos B ioBooster treats t he s ame 
wastewater volumes in hours. 
That technology makes possible to deliver a complete, compact wastewater treatment plant in 20-
foot containers instead of in large open tanks is the revolutionary PBR (Pressurized Biofilm Reactor) and 
MBR (Membrane Biological Reactor) reactors used for biological processes. 
That t echnology is f uture-proof s olution b ased on t he f undamental p rinciples of  modularity. It 
consist pre-engineered components and each individual plant is customized and scaled with the necessary 
number of PBR and MBR to match exactly needs. 
Design and implementation of a Grundfos BioBooster plant is down to around 4 months, contrary 
to up to several years for conventional wastewater treatment p lants. Grundfos WWT plant is easily 
extended with more reactors in case future changes. The ex tra modules come in 20 -foot containers and 
can be placed anywhere – even on t he s econd f loor of  t he f actory b uilding. (Grundfos B ioBooster 
brochure.[Ref.:17])(See Fig.1.4.1. Fig.1.4.12.) 
 
 
Fig.1.4.1.  Innovative wastewater treatment plant – in containers. Possible layout.(From 
www.netgrundfoss.com) 
It is not necessary to build a house to hide equipment unless it of esthetic reasons is necessary to 
conceal the plant. [Ref.:16] 
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1.4.1. The Pressurized Biofilm Reactor (PBR) from BioBooster Grundfos. 
Consist of polyvinyl pipe with mounted multi rotating biodiscs.  (See Fig.1.4.2) 
Pressurized biological process 
Biofilm controlled by rotating discs 
Enclosed process reactor 
 
Fig.1.4.2. BioBooster-PBR  cross section.(From www.netgrunffoss.com) 
In regard to PBR it is well suited for pre-treatment where there is high organic matters (10.000 
mg\l + COD to be removed) 
PBR i s us ed f or r educing high levels of COD c oncentration. I t p erforms a  c ontinuous a erobic 
removal process with pressurized oxygen rather than atmosphere air to increase oxygen concentration in 
the w ater – and thus the s peed of  t he biological t reatment. (Excellent solution f or industrial W W 
Treatment) [Ref.:7,16] 
PBR construction 
Pressurized biological process, Biofilm controlled by rotating discs, enclosed process reactor (5.4 
m long), modular system, rotating disc system, 2100 discs, 190 m2 biofilm surface.(See.Fig.1.4.3.) 
 
Fig.1.4.3. PBR construction, cross section. .(From www.netgrundfos.com) 
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Claimed benefits - Odour free system, flexibility of plant capacity, constant high biofilm activity, self-
cleaning system – no CIP required (Ref.:7,16) 
 
Optimized biofilm process 
 
 
Fig.1.4.4. Plastic rasp disc.(From www.netgrundfos.com) 
Two-layer rasping principle (See Fig.1.4.4.), uniform biofilm layer, oxygen access to all 
microorganisms. [Ref.:16] 
Claimed benefit – Optimized biological process 
 
Biofilm growth is controlled by a patented disc system which rasps off access biofilm by means 
of cyclonical rotating patterns between two different-size discs. The innovative rasping p rinciple of the 
rotating discs ensures a  uniform b iofilm layer and maximum oxygen access to a ll microorganisms. The 
result is optimum condition for the biological treatment process, and constant, high performance. 
Optimized recirculation  
 
Fig.1.4.5. Exposed schematic of waste water circulation. .(From www.netgrundfos.com) 
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Flow of untreated aerated wastewater, biological treatment, return of treated wastewater. (See 
Fig.1.4.5.) 
Claimed benefit – increased recirculation- increased treatment: 
• Nitrate and Phosphor removing during the process. 
• Water level changes with oxygen consumption (See Fig.1.4.6.) – Intelligent control. 
• Oxygen consumption indicates contamination level. 
• The ability to control and monitor system gives an intelligent solution.[Ref.:7,16] 
 
 
Fig.1.4.6. Oxygen/Air control changing unit. .(From www.netgrundfos.com) 
 
Benefit – treatment on demand: 
•  Automated process [Ref.:7]  
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1.4.2. The Membrane Biological Reactor (MBR) from BioBooster Grundfos. 
MBR is well suited for both COD removal ( low amounts 2000 mg\l or less) and 
Nitrate\Phosphate removal and water reuse\ recipient level solution, perfect to municipal solution ( PBR 
not relevant here) (Ref.:15) 
 
Fig.1.4.7. MBR Complete Cross section.(From www.netgrundfos.com) 
The G rundfos BioBooster MBR c ombines b iological treatment w ith UF f iltration (ceramic UF 
membrane), resulting in stable, and high quality effluent and thus enables water reuse and direct discharge 
to receiving waters. 
Rotating cross-flow impellers between the filtration and aeration membrane disc prevent fouling 
and make it possible to operate with a 4-5 times higher sludge concentration than in conventional MBR 
system. (See Fig.1.4.7) 
Also, this ingenious construction with cross flow impellers ensures low kinematic viscosity in the 
reactor b iomass, a nd ul timately low e nergy c onsumption a nd hi gh f lux. (Grundfos 
BioBooster.[Ref.:7,15]) 
Claimed benefit 
- Low energy consumption 
- No fouling 
MBR operation 
Up to 5 folds higher sludge concentration (MLSS up to 40 kg/m3 in operation) 
Operation pressure up to 5 bar [Ref.:15] 
 
Claimed benefit  
- Compact design: 
- High flux [Ref.:15] 
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MBR reactor configuration (See Fig.1.4.8) 
 
Fig.1.4. 8. MBR reactor configuration.(From www.netgrundfos.com) 
  
1.4.3. Typical system setup. 
Pre-treatment  
 
In some a pplications s creens a re us ed to remove large p articles, e.g. f ruit meats, s eeds, corns, 
stones, and other debris before it enters the balancing system.  
Balancing system  
Primary functions of the balancing system: 
• Levels outflow variances that make it possible to run a constant flow through the treatment plant.  
• Acid and caustic streams from CIP process are leveled out to minimize the need for dozing 
• Peaks of organics are leveled out to create a uniform load on the treatment plant [Ref.:15] 
If the wastewater has a high content of suspended solids:  
In the pre-treatment process, (See Fig.1.4.9.) particulate matters, e.g. oils, fats, proteins, and other 











Wagon w. filters & air discs 
Exhaust 
Filtration e.g. COD-removal 




Anoxic reaction zone Void e.g. denitrification 
Outlet 
Aerobic zone 
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Belt filters are used for this step as standard. But DAF (dissolved air flotation) units can also be 
used if already present onsite.[Ref.:15] 
 
 
Fig.1.4.9. Pretreatment. Typical configuration layout. .(From www.netgrundfos.com) 
Full treatment 
Beside of p rimary mechanical t reatment, t his involves a lso b iological t reatment a nd membrane 
filtering before discharge – thus enabling direct discharge to recipient. 
The BioBooster system is b uilt a round t he P BR a nd M BR r eactor w ith b uilt –in UF (ul tra 
filtration) membranes. (See Fig.1.4.10) This means that installation in larger steel or concrete process tank 
is avoided. 
The system t reats p rimarily C OD, B OD, but also N and P  can be removed. T he q uality of t he 
treated water makes it suitable for water reuse.[Ref.:15] 
 
Fig.1.4.10. Full treatment. Typical system layout. .(From www.netgrundfos.com) 
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Fig. 1.4.11. Hovden suggested process layout.  
As municipal WW do esn’t n ot caus e h eavy co ntamination, t here i s no n eed for us ing 
PBR and compressed pure oxygen, it is enough with MBR and pressurised atmosphere air to do 
proper treatment and meet all the requirements that makes the whole system much cheaper than 
for industrial WW treatment. (See Fig.1.4.11) 
Note: 
In case of relocation or resale, BioBooster can be easily transported to its new location on a truck 
with container capabilities.[Ref.:15,16] 
Special c alculation de terminates t he t ype a nd the number o f co ntainer needed. T he co ntainers 
can be places side by side or in two layers to minimize footprints demands. (See Fig.1.4.12.) 
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Fig.1.4. 12.Compact, Movable, Modular, Scalable & Industrialised solutions.(From 
www.netgrundfos.com) 
 
Each container has a specific functionality depending on equipment located in, such as pretreatment, post 
treatment, biological treatment, storage of by- products, or pressurizing and oxygen generation. 
[Ref.:15](See Fig.1.4.12) 
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Every B ioBooster s olution a ccompanied b y s ervice agreement t hat i ncludes e verything f rom 
planned maintenance, repair, r emote p lant monitoring a nd plant operation, da ily inspection, supply a nd 
recycling of by-products.[Ref.:15] 
 Post treatment: 
During post t reatment the b iological s ludge (from PBR) is separated from the c lean water on a  
belt using polymers. On this belt is also possible to reduce content of phosphorus by using chemicals. 
Sludge tank: 
Sludge from pretreatment and post- treatment is stored in the sludge tank for removal 
Odor emission: 
Vents from bioreactor, the sludge tank, as well as all open areas inside the containers (e.g .  belt 
filters) and run through activated carbon filter to eliminate any odor emission from the plant.[Ref.:15] 
1.4.5. Comparison with other biological technology: 
• Higher organic removal rate than any other biological processes 
• Smaller footprint than any other biological technology 
• MBR a nd e specially P BR t echnology ha ve much h igher Ratio Process efficiency/Compactness i n 
comparison with other conventional system.[Ref.:15] (See Fig.1.4.5.) 
 
 
Fig.1.4.13. Comparison with other biological technology and performance characteristics.  (From 
www.netgrundfos.com) 
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Comments:  
The digestion time in the BioBooster is faster than that of a conventional system due to the: 
The digestion is controllable by the speed of the hydraulic flow through the system, something that is 
difficult in a conventional system such as AnoxKaldnes/ActiFlo. The air injection is controllable to a 
higher degree and thereby increasing and decreasing the digestion; further to this the waste water level 
can be increased and decreased according to the load without affecting the bacterial growth within each 
single module from almost 0 till 100%. 
Together with modular system it gives more flexibility to handle a variation in load. 
The removal of the sludge is equivalent of the flow through the system. The fouling elimination disc is 
controlled by the rotation and varies according the load (See Fig.1.4.7.). The higher the load the faster is 
sludge removal. 
 
Performance characteristics for PBR 
Flow < 2.5 m3/h/PBR 
COD removal 19-26 kg COD / PBR / day 
N removal 0.3 - 0.5 kg N / PBR / day 
  
COD removal efficiency 60 - 90% 
COD outlet 400 - 700 mg COD/liter 
Application / Pre-treatment   
[Ref.:15] 
 
Performance  characteristics for MBR 
Flux (Operation rate)                                                    140 liter/m2/h 
COD outlet                                                                            75 mg/liter 
N removal                                                                             15 mg/liter 
P removal                                                                             1,5 mg/liter 
Turbidity  (NTU)                                                                      <0,5 
Silt Density Index (SDI)                                                           <5 
NH4                                                                                         <1 mg/liter   
[Ref.:15] 
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The generated effluent is ideal for further treatment with Reverse Osmosis (RO) if required for 
water reuse application [Ref.:15]( See Fig. 1.4.14. ) 
 
 
Fig. 1.4.14. MBR compactness comparison with other  filtration technology ,industrial application 
(From www.netgrundfos.com) 
1.4.6.  Applications 
• Industrial Waste Water Treatment 
• Municipal Waste Water Treatment 
• Reuse Water [Ref.:15] 
More Differentiation on Waste Water handling 
• Cleaning at the source or close to. 
•  Opportunity to reduce water consumption by Re-use of waste water at the source. 
•  Reduce massive investment in infrastructure. 
• Flexibility for the industry to grow or move. 
• Reduce cost for wastewater treatment. 






41 Variable load related problems in projecting wastewater treatment plant in Bykle Commune at Hovden. Mater Thesis .UiS 2009 | Zhanna B. Jansen   
1.4.7. Awards: 
 
• BioBooster wins Danish Product Award 2007 [Ref.:8] 
• Special Commendation to BioBooster at the Environment and Energy Awards 2008. [Ref.:31] 
• Grundfos BioBooster among the top 50 water companies. [Ref.:4] 
• Grundfoss BioBooster becomes a n important part of  Norwegian P harmaceutical c ompany P ronova 
Bophirima’s new manufacturing plant in Kalunborg, Denmark. The plant will double the production 
capacity of the companies Omega-3.[Ref.:17] 
• Grundfos B ioBooster w as a warded w astewater t reatment c ontract i n f ierce c ompetition with 
conventional wastewater t echnology p roviders – primarily due  to  its c ompact de sign, f ast 
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2.0. VERIFICATION AND COMPARING OF DIFFERENT 
AVAILABLE     SYSTEMS. 
 
2.1. Conventional technology with using AnoxKaldnes and ActiFlo® 
technologies.  
Sweco® consulting AS 
Advantages & Disadvantages of proposed Sewage Plant for Hovden – Bykle Commune 
Disadvantages: 
1. New regulation on t he mend in Norway concerning WW Treatment and this technology cannot 
meet these requirements (open tanks, produced ga s release). Workers he alth regulation (Arbeidstilsynet. 
Ref.:1, Lovdata. [Ref.24]) 
2. The largest disadvantage is that it cannot handle shock loading (in the case of Hovden, 30 folds   
and more). 
3. In case of shock loading (load increased in 1-2 days)part of biomass  can be washed away and it 
takes 4-8 weeks to recover the population and be back to running on full increased 30 times capacity. 
4. In case shock loading system needs extra storage (extra foot print) t hat in Hovden case can be 
quite big (huge variation in load) and brings storage tanks in the pumping station (that supposed to store 
extra vol ume i n h igh s eason w ith f ollowing p rocessing i n low s eason) to s eptic c onditions (problem 
stored sewage and tank maintenance such as cleaning and outlet of foul odour).  
5. Open t anks – impossible t o a void odour  a nd p roduces ga s r elease, op en ga te f or b acteria a nd 
viruses will not be permissible when new regulations comes into force. 
6. Concrete tanks – high construction cost. 
7. Aeration – the highest operation cost, about 80%. 
8. Using s and f ilter – increase op eration a nd m aintenance c osts plus a dditional p roblem with 
cleaning of contaminated exaggerated sand.  
9. The use of S ewage septic inhibitor to a void s ewage condition in pumping s tations and storage 
tanks will add another uncertainty factor and initial high cost of injectors and service contractors and at 
the same time help slowing the process in the plant.  
10. Long start up period between low and high season due to the lack of nutrition. If feeding or and 
building biomass by feeding it from the line 1, the whole system will suffer. 
11. Stored sewage in pumping station that possibly ha s r eached a septic c ondition will not help 
shorten the start up period. 
 
 
The largest problem of the idea to centralize WWT plant is multiplication of all the here discussed 





43 Variable load related problems in projecting wastewater treatment plant in Bykle Commune at Hovden. Mater Thesis .UiS 2009 | Zhanna B. Jansen   
Seljord sewage plant: 
Visiting Waste W ater T reatment P lant in Seljord representing the s ample of  t echnology of fered f or 
Hovden the following of obvious problems has been noted: 
1. Foul odour that could smelt at a distance from the plant. 
2. Coloured effluent had a very high turbidity (looks dirty). 
3. High foaming of treated water indicating high content of phosphorus in effluent. 
4. Monitoring of questionable quality not in 100% working condition, not constantly monitoring the 
effluent for bacteria and quality. 
5. Overflowing of the solid container did not improve the total picture of the plant. 
6. For plant that is only 3 years old – too many failures. 
7. There a re no a dvantages constructing t his out dated system f or t he p roposed r enewal of  t he 
existing sewage plant in Hovden. 
 
2.2.  Immobilized cell reactor 
Claimed advantages: 
1. Small footprint 
2. Reduces BOF5 by 94%, COD by 90% and sulphide by 100% 
3. Has odour completely removed? 
4. Claim that can take a huge variation in loading. 
5. Cost 59% less than existing conventional system 
6. Requires 50% fewer maintenance staff. [Ref.:28] 
 
Research a nd c onclusions m ade b ased u pon on book “Waste Wat er T reatment P lants us ing the l atest 
Advanced I mmobilized C ell R eactor T echnology” by R ichard J . R union (Ref.:28)  and p ersonal 
consulting with author. 
Discovered Disadvantages: 
1. The process description doesn’t mention anything about removing phosphor, 
Assumable it does not. 
2.  The author cannot prove that the system can handle large variation in load. This is an unproven 
technology and the assumptions made based upon design features and information given by the designer. 
The referred specialist/ author have not replied concerning a track record of the technology. 
3. The technology has also another limitation: 
Permeability index is less than that sand filter (Richard J. Runion, 2005). [Ref.:28] 
4.  Maximum or ganic loading r ate a llowed is l imited a nd no e xplanation f or t his i s gi ven i n t he 
descriptions of the process. 
5. Performance is limited by the presence of  suspended solids in wastewater i f this is the case the 
plants dimensions has to be decreased dismissing the claim of low cost and small footprint. 
6. Anaerobic reactor in Norwegian condition with low temperature has to be huge, and even if the 
“Advanced Immobilized Cell Reactor” is very efficient and compact, the anaerobic reactor will have the 
significantly higher cost. 
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7. Multiple modules a re required t o ha ndle huge  vo lumes instead of  a single module. (Richard J. 
Runion, 2005.[ Ref.: 28]) 
Commence:  Actually the s ingle module is not  so simple a nd small, it  meets t he requirements for 
family hous es b ut in  c ommercial s cale it has a  t endency t o b e b ig, too c omplicated a nd e xpensive in 
service. 
 (It not iced that in US condition, where labour and products compared with Norway is inexpensive and 
accessible; this technology can be a good solution this is, however, contrary to Norway where labour cost 
and smaller population is the case.)  
Further Comments to evident disadvantages: 
 
 The author cannot prove that the system  is  capable to  handle large variation in load which is a crucial 
factor for Hovden, that factor alone is more than enough not considering this technology. 
1.  Sand filter – ok f or s mall uni t b ut i n c ommercial us age – need a  good aeration ( increase 
operation cost) a nd service ( maintenance) inspection, cl eaning, r eplacing, ne ed of r eplacement with 
transporting to required treatment facility (not cost effective and dumping prohibited). Visual inspection 
required and often and a  laboratory analysis is required. Monitoring system needs to be installed (flow 
meter and timer) and periodically checked to ensure the right amount of effluent is being applied to the 
system. (D. M.Gustafson, J. L.Anderson, S.H.Christoferson, University of Minnesota. [Ref.:18]). 
2. Activated carbon - in commercial use for wastewater treatment – very costly. 
 
2.3. Rotating Biological Contactors (RBC) 
  
Research a nd c onclusion m ade b ased u pon i nformation f rom websites and p ersonal consulting w ith 
following companies and their experts, such as:  





All these companies have decades of experience with the bio-disc technology installation in high altitude 
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Advantages: 
 
1. Very simple system. 
2. Ability to take huge variation of load – not only under load but also 50 % of overload (Suthurs 
Adrian.[Ref.:33]) 
3. Simple and economical operation – the bio- discs can no choked up, no need for regulation. 
4. Small foot-print. 
5. High reliability. 
6. Safe- no open ponds or exposed tanks. 
11.  No negative environmental factors (noises, vibration, odour). 
12. Simple, f ast i nstallation ( disk m ounted i nto t heir tank i n t he f actory), no ne ed f or c ivil 
engineering [Ref.:27] 
13. Modular system provides flexible, compact, adjustable design. 
14.  Treatment level – RBC Wa ste Wa ter Treatment Technology from Klargester (Norway) that 
operated in the country since 70ths is certified to the European Performance Standards. 
15. A ddresses t oday’s ne eds t oday a nd e asily a ccommodate f uture de sign . There i s no ne ed 
immediately to build a plant for a projected 20 years life span.  
16. Low energy consumption. 
17. Operation i s l imited t o preventative maintenance, c hecking s ignals a nd r emoval solids onc e or  
two times per year and random inspection of the functions. [Ref.:3, 27]. 
18. Life-cycle costs of a  BIODISK facility apparently less than for comparable treatment processes. 
The lower power consumption is one of  the biggest life c ycle cost s aving of the BIODISK 
[Ref.:9]. 
19. That technology can be recommended for localities where is impossible to drain wastewater to a 
central w astewater t reatment p lant and where t he t reated water ca n be dr ained directly t o a 
watercourse (aqua-media) suitable for Ørnefjell and Hoslemo. 
20.  The quality of  R BC W WT plants ha s been proven i n A ustria, G ermany, S witzerland, F rance, 
UK, Canada, Norway in high mountains areas with cold climate since 70thes where RBC WWT 
plant were recommended for Alps, alpine areas and for tourist’s and ski resorts.  
 
 
Note: The only one existing wastewater treatment system that can take 50% overload easily. (Example 
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Disadvantages Rotating Biological Contactors (RBC): 
Plant dimension can be a  limitation. In the case of p rojecting the p lant capacity for 1500pe and more, 
than making it necessary to build concrete tanks, the capital cost will increase unnecessary. 
According to BIODISKS.com (Canada)[Ref.:9]  the optimal temperature should be around +10 oC and  
+13oC according to PMT GmbH (France)[Ref.:27]. In Hovden condition it can be a  challenge to reach 
that temperature, especially in winter time when accepting the peak load. 
 
Comments: 
According to specialist from “ Klargester” that specialized in installation bio-disk system in Norway and 
their expert Adrian Suthurs [Ref.:33] Biodisc being a relatively small system and closer connected to the 
source of the waste water. The efficiency will increase by a higher load together with warmer wastewater 
entering the system. At low load and low temperature there is no ne ed for the fast digestion. Klargester 
built WWT plant in Nylund Park in Bykle Commune for 70 pe and the plant performs good characteristic 
of treatment. The p lant has a built in e lectronic monitor sending SMS message i f the system ha lters or  
disk stop rotating. 
2.4. BioBooster® from Grundfos© 
Advantages 
 
1. Can take variation in load.  
2. Small footprint. 
3. Create the opportunities to reduce the water consumption by Re-use of waste water at the source.  
4. Reduced investment in infrastructure and flexibility for the industry to grow or move  
(No ne eds t o m ake a  p lant f or 20 y ears p erspective, e asy t o make a djustment a ccording t o 
increasing growth, easy to move equipment and use it in another place) 
5. Reduced cost f or w astewater t reatment ( BioBooster® WWT P lants cos t ci rca 50 %  l ess t han 
conventional plant). 
6. Compact and m obile construction gives a n opportunity for cleaning at the source or close to 
(minimum expenses for piping, digging ditches). 
7. Odour free system (smell present inside container with open process only, such as pre-treatment). 
8. Self cleaning system – no CIP required. 
9. Increased treatment. 
10. Intelligent control (oxygen consumption indicates contamination level and online control, no needs 
to for civil engineering). 
11. Low energy consumption. 
12. No problem with fouling (ceramic UF membrane with back flushing). 
13. High quality effluent. 
14. Documented excellent performance in t reating i ndustrial w aste w ater. Industrial w astewater 
treatment i ncorporates ot her c hallenging issues t han t hat of  dom estic wastewater t reatment.  [ 
Ref.:4,8,17] 
• See appendix under varies technology. 
 
Disadvantages 
- Does not have a long track record for Domestic Waste Water treatment.  
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3.0 SUGGESTED SCENARIOS. 
 





Houses      160 
Reserve 40    600 pe 
Cabins     13120pe 
Hotel   150rooms 450pe 
Reserve    240pe 
------------------------------------------------------- 
     14400pe 
Hydraulic capacity    118m3/h 
 
*Figures are supplied by Bykle Commune and Sweco 
 
Variation in load is 30 folds. The minimum load I consider the number of permanent residents in present 
time 480 pe.  
 
The system proposed by SWECO cannot solve the problem unless the plant should be constructed 
for the maximum capacity and using sequential batch reactors. In that case we get such problem like: 
 
- Huge size of plant is idling most of the time and equipment that idling still has a tendency to 
disintegrate. 
- High maintenance cost of cleaning idling tanks in low season. 
- Concrete tanks High cost of. 
- High operation cost (circa 80% - aeration) 
- High cost of piping line to centralize quite big area in mountains condition with huge number of 
cabins (2 030 000 Kr doesn’t look real for that kind of work)  
- High cost of scientifically amount of pumping station (There is 18 km distance from Hoslemo to 
Industrial area with approximate elevation of 150m. The area from Hoslemo to Ørnfjellmoen and 
from Ørnfjellmoen to Hovden Industrial area is mostly solid rock. The stretching pipeline requires 
extremely expensive excavation due to topography including mostly solid rock.  
- The fitting of the pipeline in the excavating ditch requires excessive quantities of sand and crashed 
gravel to support and secure the sewage line. Frost-free installation of the pipeline requires the 
depth of approximately 2 metres. 
- Stretching pipeline across the Hartevann Lake will lead to uncontrolled leakages that make all the 
efforts to meet the regulation for effluent just a formality. (Lately, April 2009, example with 
accidental release of roar sewage into Mjøsa Lake, and an earlier warning in 1949about expecting 
accident.)  
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In case building storage tanks for Ørnefjell area to store the waste water during high season and process in 
low season as it was suggested by Commune technical department, we get other problems in addition 
like: 
 
- Septic condition in the storage tanks that we really don’t want to avoid that we need constant 
aeration (that doesn’t make the whole process cheaper) 
 
 
BIODISC system doesn’t feet to that dimension of the plant. Consulting with Canadian BIODISK 
[Ref.9] and British KeeProcess [Ref.:19] companies that install that system gives me that the optimal 
capacity is about 1500pe.Non of that company making plant for that size like 14 400 pe. It is possible to 
build the RBC WWT plant for Hovden capacity but in that case advantages, such as small footprint, 
closed structure, odour free and low price of installation will be lost. 
 
Grundfoss claimed that they can manage that size of plant but in their case it is not necessary to 
build the plant with such a reserve. You can build the plant for the present capacity – plus little extension 
(it is not easy predict the growth of the tourists place and any equipment while standing have a tendency 
to disintegrate) and later to add new modules as necessary. [Ref.:7]That brings the cost down. 
 
Common Plant from BioBooster Grundfos – basis for design 
 
Average daily flow :    3260m3/day 
Max daily flow:     3988m3/day 
Annual flow:     1190038m3/year 
Load (moderate concentrated wastewater based on BOD5) 
Max  COD total load :   1728kg/day Avr. COD total   530mg/l 
Max COD soluble load:    750kg/day Avr. COD soluble  230 mg/l 
Max N/total load:    163 kg/day Avr.N-total  50mg/l 
Max P-total load:    20 kg/day  Avr. P/total   6 mg/l 
Wastewater temperature:  Min 100C* 
 
Figures are supplied by Bykle Commune and Sweco. 
 
*this is suggested minimum temperature for rough calculation. Calculation for lower temperature won’t 
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Fig.3.1.  Process flow diagram.(From Grundfos presentation) 
Common plant – Plant size 
 
• Plant includes : 33 Containers (20 foot standard size) –   3 line system 
• 1 Sludge dewatering tank + 2000m balancing tank 
• 15m3 chemical holding tank (Feel) 
• Operation cost (without service agreement)    1,400 000 DKK/year 
• Operation costs (with service agreement)   2,800.000 DKK/year 
• Common Plant – Investment budget 
• GBB Plant (33 containers)      24.887.000  DKK 
• Including 
• Other equipment      3.960.000  DKK 
• 2000M3 balancing tank 
• 1 Sludge Dewatering Container 
• 15m3 Chemical holding tank 
• Site works (Civil, pipe, electrical)   1.589.000 DKK 
• Commissioning, design and Project Management    410.000  DKK 






Sludge for disposal  
in hygienic plastic bags 




230 mg BOD5/litre 
50 mg N/litre 
   Air 
compressor 
<20 mg BOD5/litre 
<15 mg N/litre 
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*Figures are supplied by Grundfoss Biobooster 
 
As we can see even using compact and modern technology assumed common plant became a very 
big structure and quite expensive. 
Comments: 
The WWT plant for Hovden and Hoslemo is not recommended centralized in one WWT. According the 
reports from Communities around Norway it doesn’t give any benefit but quite opposite!  
Consulting with expert from BIODISK (Canada) Tom G. Smith [Ref.:30], Klargester (Norway) Adrian 
Suthers [Ref.:33], Kee Group [Ref.:20] and meeting group of experts from Grundfoss (Denmark) in 
Bjerringbro gives a picture of potential risks. 
 
The result of centralizing using a conventional plant:  
 
1) It creates  a problem with variation in load in huge scale , a huge reservoirs has be built to hold the 
maximum load and most of the time at least 70 % of volume will be empty creating a maintenance 
problem completely unnecessary by selecting a system that can handle the load variations. 
2) Increased risk of failure. 
3) High maintenance and operation costs (need civil engineering). 
4) Extremely high cost of all the pumping station plus piping line with all the ditching work. 
5) Environmental damage will be significant (excavation, dynamiting, stretching pipelines and as a result 




Concluding Recommendations:  
• WWT plant for Hovden and close area and 1-3 small plants for Hoslemo and Ørnfjellmoen areas. 
• There is no sense to use the technology that is doesn’t fit the purpose – cannot manage high 
variation in load, like conventional system offered by SWECO. In 1-2 years when plan suppose 
to be build it won’t be able to meet the new regulation. One should look forward and decide upon 
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3.2. Scenario # 2.Wastewater Treatment Plant for Hovden 
- One plant for Hovden and 1-3 small plants for Hoslemo area 
 
There is couple version for installation for Hovden 
Dimension  
Local resident’s       150 houses 
Reserve  30   540pe 
Cabins     1 780    7 520pe 
Hotel      150 rooms   450 pe 
  ---------------------------------------------------------------------------- 
Total       avr 8 500 pe 
Hydraulic capacity     Qdim = 75m3/h 
 
Variation in Load 15-16 times. 
   
a) BIODISK technology plant for Hovden 
 According to experts from British company that represent BIODISK system Kee Group - 8,500 
pe  for BIODISK WWT plant is too big but possible. But in that case advantages such as closed structure, 
free odour system small footprint and low investment cost will be lost. 
The optimal size is around 1500 pe. The plant for Hovden for that dimension will be big and 
concrete tanks are necessary. It is possible to reduce planned reserve and make it little bit smaller and 
leave the place prepared for expansion if needs. 
That plan has to be located in the industrial area, because of size. We still get the problem with 
stretching pipeline across the lake. In case of leakage it is not much to do about. But it is very well proven 
technology since 70th around the world and in cold area (Ski centres in Canada, UK and Norway), can 
take huge variation in load, and can also take overload 50 %( Biodisc suppose to be submerged 40% in 
the “soup” in projected max load +20% of those 40%, total 60%) (See Fig. 1.3.7 and comments from 
www.keeprocess.com) 
Effluent flow meets all the Norwegian requirements [Ref.:19, 22, 26, and 29] 
That scenario is possible but not desirable. 
b) Grundfoss technology plant for Hovden.  
The BioBooster is a membrane Bioreactor (MBR), very compact and efficient. It is probably one 
of the most compact solutions. Modular structure gives flexibility for load variation and design. It shown 
good performance in Industrial Waste Water Treatment and also been tested in Domestic WWT, so it 
should work well for WWT in Hovden (there is no industrial WW, quite low phosphor content and 
removing Nitrates doesn’t take into consideration because of small size of plant).The membranes used for 
sludge separation allow for large variation in sludge concentration and thus capacity to handle load 
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variation. In addition membrane will remove all SS in the effluent. For Industrial WWT uses pressurised 
oxygen rather atmosphere air to increase oxygen concentration in the water which gives high treatment 
capacity but increase cost that should be taken into consideration. For Domestic WWT pure oxygen is not 
required, pressurised atmosphere air is enough for treatment that makes process much cheaper. 
Furthermore, the disc system functions as a self cleaning mechanism, which means that CIP is not 
required. Grundfoss BioBooster requires a minimum of manual supervision, because the intelligent 
control system regulates treatment capacity and volumes according to current demands. That plant can be 
provided with a complete service and maintenance agreement (usually 4% of installation) online remote 
monitoring of plant operation from Grundfos Bio booster’s headquarters in Bjerringbro, Denmark – 
together with locally placed service personnel avoids employing wastewater treatment experts. 
Grundfoss BioBooster meets the stringent requirements to space and odour emission, which is 
especially production units located in urban areas experience, Due to the modular construction, the plant 
can easily and rapidly be adjusted to the changing production demands with respect to size and 
composition – as opposed to conventional wastewater treatment solution in concrete tanks. So, you don’t 
have to build plant for the next 20 years, just for now + little expansion and adjust modules according 
requirements’ growth. 
 
Hovden WWT Plant  – basis for design: 
 
• Average daily flow:   1925 m3/day 
• Max daily flow    2354 m3/day 
• Annual flow    702453m3/day 
 
Load (moderate concentrated wastewater based on BOD5) 
 
• Max COD total load  1020kg/day  Avr.COD total              530mg/l 
• Max COD soluble load  440 kg/day  Avr.COD soluble 230mg/l 
• Max N-total load   96 kg/day  Avr.N-total    50mg/l 
• Max P-total load   12kg/day   Avr. P-total       6 mg/l 
 
• Wastewater temperature  Min 100C 
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Hovden – WWT Plant size: 
 
Plant includes: 
• 23 containers (20 foot standard size) –    2 line system 
• 1 Sludge dewatering tank + 200m3 balancing tank 
• 15m3 chemical holding tank (Feel) 
• Operation cost (without service agreement) =   850.000  DKK/year 
• Operation cost (with service agreement) =   1.900.000 DKK/ year 
• Hovden- Investment budget 
GBB Plant (23 containers) 
(Including delivery and erection on site   18.718.000  DKK 
Including: 
• Other equipment     3.960.000  DKK 
• 2000 m3 Balancing tank 
• 1 Sludge Dewatering container 
• 15 m3 Chemical holding tank 
• Site works (civil, pipe, electrical)   1.580.000  DKK 
• Commissioning, design and Project management 410.000  DKK 
 Total turnkey price     18.718.000  DKK 
 
*Figures are supplied by Grundfos BioBooster 
 
Calculation is rough and price is a subject for discussion. 
 It seems like the most reasonable one. Everything goes into container and it is not necessary to 
build the house in industrial area, so you can forget that expenses that cost millions NOK! 
That plant actually can be build into the old WWT Plant building. The installation should be done 
in low season, just after Easter (it is at least a couple months completely dead season with minimum load) 
.This way we can deduct coast of pipeline across the lake and uncontrolled leakage.  
 
3.3 Scenario#3. Wastewater Treatment plant for “Midregion”   
  
Ørnfjellmoen and Hoslemo areas: 
 
The best way is to solve the problem for that area separately.  I see no reason to pump all collected waste 
water from that area (18 km distance on the main way and 150m elevation) to treat on Common Plant.  
With respect to complicated topography (solid rock), distant located cabins and presence of few houses 
(apr.20-30 pe): 
The best solution for that area is to make 2-3 small BIODISC plants close to settlements of houses + 
surrounded area with agglomerated of cabins. Houses will provide plant with minimum wastewater flow 
to keep Biofilm alive and system running. In high season the plant will successfully take care about shock  
loading from the wastewater from the cabins.  




Fig. 3.2 From EPA   manual Sewage System layout using  B iodisk  with land filtration and digestion of 
rest effluent from plant. [Ref.:13] 
 
The possibility of  us ing l and f iltration ( See F ig. 3 .2) of  e ffluent f rom B iodisk a nd i ts i mpact on  t he 
Biotope, river and wetland for the “Midregion” has not been investigated by NIVA or Bykle commune. 
The system is a excellent alternative providing the construction is implemented with supervision and in 
accordance with constructional guidelines. 
 
There is no record of influx of total amount of potable water from houses and cabins are recorded by 
Community. Consequently this unknown amount cannot be use for projecting of sewage production. 
There is existing BIODISK plant in Nylund Park in same area for 70pe that works fine and shows good 
performance of treated waste water. 
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Biodisc technology plant are well known in Switzerland, France Germany, UK, Norway and Canada 
where they highly recommended to use in alpine area for tourists and ski resorts hat technology is 
certified to the European Performance Standards and  a best solution for Ørnfjellmoen and Hoslemo area. 
 
Klargester (Norway) installed more than 2500 wastewater treatment plants in Norway.  A large number 
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4.0.  POTENCIAL RISK OF CENTRALISATION. 
 
Couple years ago Norwegian government gave a recommendations to Communes to centralise WW 
Treatment plants as much as possible .But after a while a lot of Communes reported that centralisation 
doesn’t give any benefit. Everything is absolutely opposite.  
 
The main point to centralise municipal and industrial WWT – to make industry pay for municipal WW 
treatment and reduce cost for ordinary people.  
 
Potential risk of centralisation -A Case story: 
Fredericia – a municipality in Denmark 
• 50,000 inhabitants 
• 420,000 pe treatment capacity at Municipal, WWTP 
Second Largest WWTP in Denmark 
A Few big industrial discharges (Chemical and Dairy) 
In DK, industry load is 48% on MWWTP in average 
 
After Chemical industry has been moved (relocated) to another country, one of the big industrial 
dischargers closes operation in 2004, and as a result: 
 
Leaves municipality with a huge unpaid debt and no income. (The information given by BioBooster’s 
research team) 
 
Private Citizens have to pay an increased discharges tariff to cover debt. (See Tab.2) 
 
 
Year  2004  2005  2006  2007  2008 
EUR/m3 1.88  2.52  2.94  4.7  4.7 
 














Centralised wastewater management systems  
 
- Reduce wastewater reuse opportunities and increase the risk to humans and the environment in the 
event of system failures.( DEWAT,[Ref.:12]) 
- Increase capital, operation and maintenance costs. 
-  Requires higher educated personal such as civil engineering 
- Environmental unfriendly (digging ditches, stretching pipeline destroys environment + 
uncontrolled leakage (10% are usually set in planning). 
- If something goes wrong everything really go wrong. 
- Large space requirement. 
- Impossible to avoid open tanks without high investments costs. 
- Very difficult to avoid odour emission with respect to big size and open structure. 
 
 
Decentralised Wastewater Treatment. 
 
 
The conventional wastewater management c oncept, consisting of a w ater/warn wastewater collection 
system leading to a central treatment plant, has been successfully applied over many decades in densely 
populated a reas of  i ndustrialised c ountries a nd c ontributed t o a  gr eat e xtend to t he i mprovement of  
hygienic conditions in these areas. 
During t he l ast de cade va rious r esearchers a nd i nstitutions, i ncluding W orld B ank, h ave s tarted t o 
consider the decentralised wastewater management approach as an alternative to conventional centralised 
system, but these approaches ha ve struggled t o ga in a cceptance. T he m ain a rguments a gainst 
decentralisation of  waste water management a re b ased on f inancial c oncerns a nd i ssues of  t reatment 
efficiency. T his m ight b e pa rtly t rue, b ut i t cannot be de nied t hat de centralised a pproach h as gr eat 
potential and could serve to complements existing centralised systems. (DWAT. [Ref.:12]) 
In Council Directive of 21 May 1991 concerning urban wastewater treatment (91/271/EEC) says: “Where 
the es tablishment of co llecting system i s not justified ei ther b ecause i t would p roduce no environment 
benefit or because it would involve excessive cost, individual systems or other appropriate systems which 
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Consequences for society thinking decentralised: 
 
- Broadens the technology options and permits tailoring the solutions to the prevailing conditions. 
(DWAT.[Ref.:12]) 
- Minimises the freshwater requirements for waste transportation [Ref.:12] 
- Reduces the risk associated with system failure [Ref.:12] 
- Less demand for building smaller WWT plant. (Grundfos.[Ref.:7]) 
- Less capacity dependence from industry (50 % of usage in WW) [Ref.:7] 
- Less operation and maintenance cost in infrastructure (piping, damage, service, high educated 
personal) 
- Lower investment in infrastructure. [Ref.:7,15] 
- Increases Opportunity to re/use of wastewater in local area.[Ref.:7,15] 
- Scalable solution to meet future demands.[Ref.7] 
- Operation can be outsourced. 
- More environmentally friendly. 
- More esthetical (can be nicely camouflaged and build into environment). 
- Odour emission can be controlled and completely avoided. 
 
 I have to notice – there are no requirements to centralise WWT .Commune supposes to make a decision 
that could be the best in their case. 
 
An optimized system can be planned for any community, taking into account local conditions, the 
climate, the agricultural and environmental situation, technical requirements and available financial 
resources. 
 
The modular components can be selected and combined from a wide range of solutions ranging from 
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B.CONCLUSIONS: 
1.  Decentralizing of WWT for Hovden and Ørnfjellmoen region 
2. There are only 2 existing and proved technology that can take big variation in load.  
a) Biodisk technology is onl y one  t hat c an t ake e asily 5 0% of ove rload t hat i s s o important i n t ourist 
centres and has been used successfully since 7 0’s in ski resorts and tourists centres in Canada, France, 
Germany, Austria, S witzerland, U K, a nd last 30  years in Norway. RBC t echnology is certified in EU, 
Norway, Canada, and UK, don’t need operator, requires extremely small energy consumption, operation 
and maintenance, low noise, odour free and environmentally friendly.  
b)  BioBooster Grundfos also can take f rom 0 up t o 100% in relatively short period, showed excellent 
performance in treating very contaminated industrial wastewater (dairy wastewater, pharmaceutical 
wastewater) tha t i s uncooperatively m ore difficult to treat than dom estic w astewater tr eatment. It i s 
compact, very efficient, easy adjustable. 
Those 2 systems is the best solution for Ski resort like Hovden and cabins area. Conventional system not 
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APPENDIX A: DEFINITIONS: 
Attached Growth – Q biological treatment process in which the microorganisms responsible for the 
conversion of the organic matter or other constituents to gases and cell issues are attached to some inert 
medium such as rocks, slag, ceramic or plastic materials. Attached growth treatment processes are also 
known as fixed film processes. (Ref.:23) 
Appropriate treatment – treatment of urban waste water by easy process and /or disposal system which 
after discharge allows the receiving waters to meet the relevant quality objectives and the relevant 
provisions of this and other Community Directives.(Ref.:6) 
ATU – Aerobic Treatment Unit – Aerobic treatment units provide aerobic biodegradation or 
decomposition of waste water by bringing the wastewater in contact with air. These units come in 
different configuration and sizes, and incorporate a variety of mechanical (and non mechanical) methods 
to enhance aerobic biodegradation of wastewater. Included are air pumps, air injectors, and biological-
contact surfaces (such as pipes, fabric, grids, and rotation disks).exposure of microorganisms to food 
sources occurs in a saturated setting. Exposure of microorganisms to air occurs in a saturated setting for 
processes other than rotation biological contactors. 
BOD5- Biochemical Oxygen Demand. – A test which measures the molecular oxygen used by 
microorganisms during a five day incubation period at temperature of 20 C( 68F) for the biochemical 
degradation of organic matter (CARBONACEOUS DEMAND), and the oxygen used by microorganisms 
to oxidize inorganic material such as sulphides and ferrous iron. It also may be measure the amount of 
oxygen used to oxydezed reduced forms of nitrogen such as ammonia and organic nitrogen 
(NITROGENOUS DEMAND) if the microorganisms capable of mediating the reaction are present in the 
sample. 
COD –Chemical Oxygen Demand 
Collecting system - a system of conduits which collects and conducts urban waste water. (Directive) 
DAF – Dissolved Air Flotation 
Design Flow –The maximum volume of sewage a residence, structure or other facility is estimated to 
generate in a twenty-four-hour period. It incorporates both an operation capacity and a surge capacity for 
the system during the periodic heavy use events. The sizing and design of the on-site sewage system 
components are based on the design flow. (Ref.:23.) 
Disinfection – the process of destroying pathogenic microorganisms in sewage through the application of 
ultraviolet light, chlorination, or oxidation. (Ref.:23) 
“Domestic waste water “–wastewater from residential settlements and services which originates 
predominantly from the human metabolism and from household activities. (Ref.6)) 
Eutrophication - is an increase in chemical nutrients - compounds 
Is an increase in chemical nutrients — compounds containing  nitrogen or phosphorus — in an 
ecosystem, and may occur on land or in water. However, the term is often used to mean the resultant 
 increase in the ecosystem's primary productivity (excessive plant growth and decay), and further effects 
including lack of oxygen and severe reductions in water quality, fish, and other animal populations. 
(Ref.:14) 
 
FC-Faecal Coliform (bacteria) – Bacteria common to the digestive systems of warm blooded animal that 
are cultured in standards tests. Counts of such organism are typically used to indicate potential 
contamination from sewage or to describe a level of needed disinfection. Generally expressed as colonies 
per 100ml. (Registered List.Ref.:23.) 
 
Filtration – A process of separation particulate matter from a fluid by passing it through a permeable 
material. Typically a process incorporated later in the treatment process as a part of final clarification 
process, sometimes in advance of disinfection to improve the disinfection process. Filtration also can 
include the removal of suspended material in effluent by passing of the effluent through a porous medium 
in which filtration occurs within and on the surface of the filter bed, such as in a packed bed filter. 
(Ref.:23) 
GRP – Glass fibre Reinforced Polyester. (Uses building tanks for RBC 
technology)(www.KeeProcess.com) 
“ Industrial waste water “ – means any waste water which is discharged from premises used for 
carrying on any trade or industry, other than domestic waste water and run-off water.(Ref.:6) 
MBR – Membrane Biological Reactor  
Technology from Grundfoss (Denmark) - combines biological treatment with UF filtration 
OSS – On-Site Sewage System – An integrated arrangement of components, located on or nearby the 
property it serves. It consists of a collection system, a treatment component or treatment sequence, and a 
soil dispersal component. An on –site sewage system also refers to a holding tank sewage system or other 
system that does not have a soil dispersal component. 
 PBR - The Pressurized Biofilm Reactor – technology from Grundfoss (Denmark) – uses for reducing 
high level of COD concentration. It performs a continuous aerobic removal process with pressurized 
oxygen rather than atmospheric air to increase oxygen concentration in the water – and thus the speed of 
the biological treatment. 
 1 p.e. (population equivalent) means the organic biodegradable load having a five day biochemical 
oxygen demand (BOD5) of 60 g of oxygen per day. (Ref.:6) 
Primary treatment – treatment of urban waste water by a physical and /or chemical process involving 
settlement of suspended solids, or other processes in which the BOD5 of the incoming waste water is 
reduced by at least 20% before discharge and the total suspended solids of the incoming wastewater are 
reduced by at least 59% (Ref.:6) 
Residential Sewage – Sewage having the consistency and strength typical of wastewater from domestic 
households.(Ref.:23) 
 Registered List – “List of Registered On-site Treatment and Distribution Products” – developed and 
maintained by the department and containing a list of treatment and distribution product that meets 
requirements for product registration in WAC 246-272A. 
RBC- Rotating Biological Contactor – A type of attached growth treatment process consisting of discs 
oriented on a drive shaft which rotates, alternately exposing the attached microorganisms to the 
atmosphere and the wastewater. 
Sand Filter – Wastewater treatment system characterized by a relatively large container and means for 
distributing septic tank effluent atop of a layer, or layers, of graded sand (or gravel) where, as wastewater 
moves downward, it undergoes biochemical aerobically & physical treatment.  Aeration is achieved by air 
diffusion through the open voids in the sand with oxygen diffusing in to the cell mass attached to the 
media. There are many different designs of sand filter, but they can generally be divided into two types – 
single-pass filters, and multiple pass filters (intermittent, sand –lined drain field trench, and stratified) and 
one multiple-pass filter (recirculation gravel filter system) 
Secondary treatment – treatment of urban waste water by a process generally involving biological 
treatment with a secondary settlement or other process in which the requirements established in Table 1 of 
Annex I Council Directive of 21 May 1991 concerning urban waste water treatment. (Ref.:6) 
Sequencing Batch Reactor (SBR) A sequential suspended growth process in which all major steps, flow 
equalization, aeration, and clarification, occurs in the same tank in sequential order.  SBRs include 
intermittent flow batch reactors and continuous flow systems. 
Sewage – Any urine, faeces, and the water carrying human waste including kitchen, bath, and laundry 
wastes from residences, building, industrial establishments or other places. For the purposes of this work, 
“sewage” is generally synonymous with domestic wastewater, Also see “residential sewage” 
Sewage quality - Contents in sewage that include 
  BOD5, COD, TSS Oil and grease 
Other parameters that can adversely affect treatment. Examples include pH, temperature, 
and dissolve oxygen 
Other constituents that create concerns due to specific site sensitivity. Examples include 
decal coliform and nitrogen 
Sludge – residual sludge, whether treated or untreated, from urban waste water treatment plants. 
(Directive) 
 
TSS – Total Suspended Solids - Suspended solids refer to the dispersed particulate  matter in a waste 
sample that may be retained by a filter medium, typically expressed in mg/l. Suspended Solids may 
include both settle able and unsettle able solids of both inorganic and organic origin. The parameter is 
widely used to monitor the performance of the various stages of wastewater treatment, often used in 
 conjunction with BOD5 to describe wastewater strength. The test consists of filtering a known volume of 
sample through a weighed filter membrane that is then dried and re-weighed. 
“Urban waste water” – means domestic waste water or the mixture of domestic wastewater with 
industrial wastewater and /or run-off rain water (Ref.:23) 
WW - Waste Water. 
WWT – Waste Water Treatment. 
WWTP – Waste Water Treatment Plant. 
 















RAPPORT LNR 5552-2008NIVA~ 
Beregning av tilstand for 








~ Uakseptabel tllstand 
~15 +-------~~--------------------~ 
....{:. Akseptabe tJlstand 
10 ~--------------~~------------~ 
5 ~--------------~--------------~ Hartevatn, sept2007 
Hartevatn, maK>kt2002 • 
O -r-----~----~------~----~----~ 
o 4 8 12 16 20 
Middeldyp, m 
Norsk institutt for vannforskning 
Hovedkontor S.rlandsavdellngen IIJstfandsavdellngen 
Gaustadalleen 21 Televeien 3 Sandvikaveien 41 
0349 Oslo 4879 Grimstad 2312 ottestad 
Telefon (47) 2218 5100 Telefon (47) 22 18 51 00 Telefon (47) 2218 5100 




VesUandsllYdellngen NIVA Mdt~orge 
Postboks 2026 Postboks 1266 
5817 Bergen 7.vs2 Trondheim 
Telefon (47) 2218 51 00 Telefon (47) 22 18 51 00 
Telefax (47) 55 23 24 95 Telefax (47) 73 54 63 87 
TIttel 
Beregning av tilstand for Hartevatn i Bylde basert pA framtidig 
fosforbelastning Era fritidsbebyggelse 









Atle Hindar og Liv Bente Skancke 
Fagomride 







Bylde kommune vlBylde & Hovden Vekst NS e-post Tveiten AS, 
19.09.2007 
Sammendrag 
Det er forventet betydelig 0lrning i aktivitetetle i Hovdenomn\det i Bylde kOIDlDW1e de na:nnesle Arene. Det er 
spesielt antaII fritidsboliger som forventes Ii 0ke !.terlct, og Bylde kommune vurderer derfor nYe tiltak pA 
avl0pssektoren. I den forbindelse var det oosket en vurderiog av om Hartevatn fortsatt er egnet resipient. Innsjoon er i 
dag resipient for aYl0pet fra renseanlegget pi Hovden. 0kningen i fosfortilfursler basert pi 9()OA. rensekapasitet ved 
eksisterende og eventuelt nytt renseanlegg for avWp er brukt til Ii beregne framtidige tilt0rsler. Swrrelsen av utslippet 
er vurdert opp mot resipientkapasitet og konsek-venser for innsjeen. MAlte fosforkonsentrasjoner pi 2-4 flg/l total 
fosfor viser at HarteYatn i dag et' lite pivirket aYekstra tilfursler fra avWp_ Sel med den plan1agte utbyggingen viI 
tilstanden va:re akseptabel i felge de belastningsmodeUer som er brukt. Basert pA krav i vannrammedirektivet 
anbefales imidlertid Akontrollere den 0kologiske tilstanden i innsj0en tmder og iallfall etter utbyggingen_ 


















'y{J- L AlJ$ .-- .-i 
Aile Hindar Brit Lisa Skjelkvale Jarle Nygard 
Prosjek!leder Forsknirgsle<1er Fag- og mar1<edsdirei<10r 
ISBN 978-82-577-5287-3 
Beregning av tilstand for Hartevatn i Bylde basert 





Radgivingsfirmaet Tveiten AS v/Jmund Of'te henvendte seg i 
begynnelsen av september 2007 til NNAs Sorlandsavdeling med 
forespersel om nye beregninger av resipientkapasitet for Hartevatn. 
Hartevatn er resipient for avlop fra eksisterende renseanlegg ved Hovden 
i Bykle kommune, og med nye planer for hyttebygging og annet er det 
forventet sterre fosfortilfersler til innsjeen. 
NIVAs tilbud ble akseptert av Bykle kommune 17.09.2007 og meddelt i 
e-post fra Tveiten AS den 19.09.2007. Bykle kommune vlBykle & 
Hovden Vekst NS har fmansiert prosjektet. 
Pmvetaking i Hartevatn ble gjennomfurt av Einar Kleiven og Jarle 
Havardstun, begge NIVA. 
Grimstad, 6. februar 2008 
AtleHindar 
• • 




1. Bakgnmn 6 

2. Hartevatn 6 

3. Vannkjemisk status 7 

3.1 Innsamling av vannprever 7 

3.2 Analyser 8 

3.3 Resultater 8 

4. Fosforbelastning 9 

5. Konklusjon 12 

6. Referanser 12 

Vedlegg A. Vannkjemi 13 

NIV A 5552-2008 
Sammendrag 

Det er forventet betydelig okning i aktivitetene i HovdcnoIIUitdet i Bykle kommune de nlClllleste 
Brene. Det er spesielt antall fritidsboliger som forvcntes aeke sterkt, og Bykle kommune vurderer 
derfor nye tiltak pa av10pssektoren. I den forbindelse var det onsket en vurdering av om Hartevatn 
fortsatt er egnet resipient. Innsjeen er i dag resipient for avl0pet fra renseanlegget pa Hovden. 
Det radgivende ingenierformaet Tveiten AS har gjort beregninger av framtidig ekning i fosfortilfersler 
basert pa 90%rensekapasitet ved cksisterende og eventueIt nytt renseanlegg for 8vlsp. 0kningen er fra 
160 kg per ar (beregnet i 1989) til nu 800 kg fosfor per ar. 0kningen i fosfortilforsler vurderes i 
denne rapporten opp mot resipientkapasitet og konsekvenser for innsjoon. 
MaIte fosforkonsentrasjoner pa 2-4 Jlg/l total fosfar viser at Hartevatn i dag er lite pavirket av tilfursler 
fra avlep. Selv med den planlagte utbyggingen viI tilstandcn vrere akseptabel i folge de 
belastningsmodeller som er brukt. Hartevatn vil ogsa ha "noe aga pa" ctter at utbyggingen er realisert. 
Basert pa krav i vannrammedirektivetanbefales imidlertid akonlroUere den ekologiske tilstanden i 




Det er forventet betydelig akning i aktivitetene i Hovdenonuitdet i Bykle kommune de nlEllDeste 
mene. Det er spesielt antall fritidsboliger som forventes It eke sterkt, og Bykle kommune VUTderer 
derfor nye tiltak pa avlepssektoren. I den forbindelse enskes en vurdering av om Hartevatn fortsatt er 
egnet resipient. Innsjeen er i dag resipient for avwpet fra renseanlegget pa Hovden. 
Det radgivende ingeniooormaet Tveiten AS har gjort beregninger av ekningen i tiJfersler basert pa en 
gitt rensekapasitet (fveiten AS, 2007), og denne okningen brukes i rapporten for aberegne framtidige 
tiJfersler og konsekvenser for innsjeen. ­
2. Hartevatn 
Hartevatn ligger ved Hovden overst i Setesdalen. Innsjaen ligger i fjellterreng 758 moh, er resipient 
for utslipp fra Hovdenom.r8det og Hovden renseanlegg og er svakt regulert som del av reguleringen av 
0vre Otra mot Brokke kraftverk. 
Grunnlagsdata for Hartevatn er gitt i Tabelil. Slike data kan hentes fra tidligere rapporter, for 
eksempel Hindar mJl. (1990), og dels fra NVEs Atlas (nve.no). Men vi har sett oss nedt til a IDere en 
del beregninger pa nytt i forbindelse med det foreliggende arbeidet. 
OverflateareaJet oppgitt av NVE er 5,86 km2, som er beregnet ved heyeste regulerte vannstand HRV 
(som er 758,9 moh). LRV er pit 157,3 moh, slik at reguleringenh0yden i Hartevatn er 1,6 m. Data fra 
regulanten viser at vannstanden i middel kan ligge ca. en halv meter under HRV. 
Nedbarfeltet og omri'tdets spesifikke avrenning gir et naturlig tilsig pa 612,7 mill. m3far (Hindar m.fl. 
2003). Rerslett m.fl (1978) oppga at reguleringen furer til at tilsiget er redusert til ca 290 mill. m3far, 
mens Hindar m.fl. (2003) oppgir at tilsiget er redusert med 241 mill. m3far og dermed til 371,7 mill. 
m
3far. Vi har her valgt a forholde oss til denne siste verdien. Etter dybdekartet gitt i Rerslett m.fl. 
(1978) er trolig maksimah dyp ved kote 715 mob, slik at det maksimale dypet blir ca. 42-43 m. 
Hindar m.fl. (1990) og Hindar m.fl. (2003) oppgir middeldypet til 10,7 m og innsjevolumet til 45,6 
mill. m3. Disse dataene harmonerer ikke med overflatearealet fra NVE. Siden middeldypet er sa 
sentralt og focdi stor usikkerhet har en dire....1e konsekvens foc vurdering av akseptabel tilstand, har vi 
derfor beregnet dette pa nytt. Beregningen er basert pa det detaJjerte dybdekartet gitt av Rerslett m.fl. 
(1978). Kartet ble forst forstorret opp til A3-format.. Oppgitt mi'tlestokk i kartet ble kvaJitetsikret ved a 
gjere lengdeberegninger i NVEs Atlas for to a\-"Stander i Hartevatn. Deretter er overflatearealet ved 
757;3 moh (LRV) og arealene ved hhv. kote 750 og 740 m regnet ut. Overflatearealet ble 6,24 km", 
dvs. noe sterre enn NVEs overfalteareal. Basert pa en typisk kurveproftl for forboldet mellom areal og 
dyp ble det konstruert en batygrafisk kurve og deretter regnet ut volum og middeldyp. Middeldypet ble 
beregnet til 9,0 m, og denne verdien er brukt i de videre beregningene. Det gjores oppmerksom pa det 





3. Vannkjemisk status 
3.1 Innsamling av vannprever 
Det hie foretatt pmvetaking pa en stasjon i Hartevatn 24.september 2007. Det hie tatt preyer ved fire 
ulike dyp; overflate, 5 m, 10 m, 20 m. Prevepunktet er markert i Figur 1 (koordinater N59°31.914, 
E007°20.826). 
TabeU 1. Data for Hartevatn (innsjonummer 1072 i NVEs REGINE). 
Parameter 
Overflateareal* 6,24 km2 
Naturlig nedborfeIt (NVE) 459 km2 
Naturlig tilsig** 612,7 mill. m3/ar 
Tilsig etter regulcring** 371,7 mill. m3/ar 
T eoretisk oppholdstid, ink!. 0,15 ar 
reguleringseffekter* 




• beregnet pA nytt her; .. Hindar m.fl. 2003 
• 





Provene hie anaiysert etter standard analysemetoder pa NIVA mht. pH, konduktivitet, alkalitet, total 
fosfor (tot P), total nitrogen (tot N), nitrat, totalt organisk karbon (TOC), klorid, sulfat, reaktivt 
aluminium, ikke-Iabilt aluminium, kalsium, kalium, magnesium og natrium. I tillegg ble det i felt 
registrert siktedyp og temperatur ved hvert prsvetakingsdyp. 
3.3 Resultater 
Temperaturprofil ved prsvetakingspunktet er vist i Figur 2. Vannmassene over 20 m har tilnrermet lik 
temperatur (7,7-8,1 0c), mens den pa 34 m var 4,8 °C. Dette viser at innsjeen ikke had de sirkulert 
fuJIstendig ved pmvetakingstidspunktet. 



















Figur 2. Temperaturprofil fra CTD-sonde ved prsvetaking i HartevatO 24.september 2007. 
AIle analyseresultatene er vist i vedlegg bak i rapporten. Generelt viser resultatene prover med lav 
ionekonsentrasjon og at det er liten spredning mellom de ulike dypene. Verdiene for tee sentrale 
parametre er fremstilt i Figur 3. 
Fosfor er en viktig parameter da dette nreringssaltet som oftest begrenser plantevekst i ferskvann. 
Tidligere undersekelser i Hartevatn (Hindar m. fl. 1990, llindar m. fl . 2003) har gilt middelverdierfor 
total fosfor pa ca 2 Jig P/L i perioden mailjuni-olttober pi en til to stasjoner. I denne undersokelsen ga 
prsvene noe variasjon mellom prevedypene mht. total fosfoT, og det var lavest verdi pa 20 m (2 J,lg 
P/L) og hayest pa 10 m (8 Jig P/L). Det giren volumveiet middelkonsentrasjon pa 4 Jig P/L, som er 
heyere eon resultatene fra 2002. Bakgnmnskonsentrasjonen av fosfor er trolig 2-3 J,lg PII, og 
mrueverdiene viser at Hartevatn ogsa er noe pavirket av andre fosforkilder. 
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Verdiene for total nitrogen 1ft i om.nidet 114-122 Jig NIL for de fIre dypene og for nitrat var verdiene 
14-17 Jig NIL. Dette er noe lavere eon det som ble registrert i 2002-unders0kelsen. 























Figur 3. Nitrat, total nitrogen og total fosfor i prover tatt ved ulike dyp i Hartevatn hosten 2007. 
4. Fosforbelastning 
Akseptabel fosforkonsentrasjoD i innsjoor kan vurderes med en innsjmnodell som er utviklet for dette 
formMet (Berge 1987). Modellen gjelder for grunne og middels grunne innsjoer. som bar et middeldyp 
pa opp mot 15 m. Vi har lagtmn milte P-konseotrasjoner i denne modelleD, se Figur 4. Alle milte 
data for Hartevatn viser at tilstanden med dageDs belastning pit 160 kg P fra kloakk (fabeJI2) er 
akseptabel og at det er "mye ft ga pa". Dette gjekler om middeldypet er to,7 m (fra tidligere rapporter) 
eller 9,0 m (denne rapporten). 
FOsforkonsentrasjonen (P) i Hartevatn kan beregnes etter Rognerud, &rge og Johannessen (RBJ)­
modelleD om man Igenner midlere fosforkoDsentrasjon i tilforslcr og innsjoens oppholdstid (Berge 
1987): 
P(innsje) = 0,63 ,. P(innlop) ,. e-O,067-T, der T er teoretisk oppholdstid. 
se f.eks. Hindar m.fl (2003). I TabeD 1 er alIe vesentlige informasjoner om innsjoen gilt, mens 
Tveiten AS har gitt data for fosforbelastning med ny utbygging og rensetiltak med 90 % renseeffekt 
(Tveiten AS, 2007). 
Siden vi har justert ned middeldypet fra 10,7 m til 9,0 m, gar det fram av Figur 4 og Bergemodellen at 
kritisk P-konsentrasjon kan ekes fra 9,6 1J.g/l til II,l J1g/l. I det videre har vi brukt intervallet 9-13 ugll 















Hartevatn, mai-okt2002 • Hartevatn, jun-<>kt1989 
0 
0 4 8 12 16 
Middeldyp, m 
Figur 4. Grense for akseptabel og uakseptabel tilstand basert pa fosfor for innsjeer. 
Fosforkonsentrasjoner for Hartevatn fra 1989,2002 og 2007 er lagt inn. Data fra 1989 er lagt inn 
sammen med det middeldypet som ble brukt i Hindar m.fl (1990). 
Beregninger av midlere P-konsentrasjon i innsjeen for ulike situasjoner er vist i TabeU 2. Beregnet 
P(innsje) for 1989-situasjonen er noe heyere enn den P-konsentrasjonen som ble maIt den gangen og i 
2002. Med planlagt utbygging kan midlere P-konsentrasjonen i innsjeen eke til nrermere 4 !1g/l. Dette 
er fortsatt langt unna kritisk niva. Med den nye beregningen av middeldyp og med de forbehold som 
rna tas om denne typen bereghinger for Hartevatn (se de tidligere N1VA-rapportene), kan man eke P­
tilferslene i avlop opp mot 4000 kg P fer man nar et kritisk niva og tilstanden blir uakseptabel. 
Det ma understrekes at grensen mellom akseptabel og uakseptabel i denne forbindelse er basert pa 
grensene i Figur 4 og ikke EUs vannrammedirektiv. Et nytt niva pa ca. 4 !1g/l er hoyere eon et antatt 
bakgrunnsnivi pa om lag 2 !1g/l. Pi den annen side er den ekologiske tilstanden styrende for tiltak 
under dette direktivet. Tilstanden ble vurdert som svrert god i 2003, og tilstanden var omtrent som man 
forventer i en upavirket innsje (llindar m.fl. 2003). Hvis de nye utbyggingsplanene realiseres pa det 
nivaet som er grunnlaget for beregningene her, kan det va:re fomuftig it gjennom.f.ere biologiske 





Tabell2. Beregning av fosforkonsentrasjon i Hartevatn, P(inosjo), basert pa tilforsler, arlig tilsig og 
teoretisk oppholdstid. Totale tilforsler dividert pa arlig tilsig gir middelkonsentrasjonen i tillopet, 
P(inn), for A) data fra 1989 (Hindar m.fl 1990) og B) nye beregninger av Tveiten AS for betydelig 
utvidelse av tilforsler med rensing. I C) bar vi beregnet tilfnrsler for det kritiske intervallet 9-13 ~g/l P 
i Hartevatn. 
A 
Totale P-tilflllrsier 1989 1545 kg/ar 
Tilflllrsier/arlig tilsig 4,1 ~gli P Kilde: 
Kloakk 160 kg 
T 0,15 ar Jordbruk 35 
P(inn) 4,1 ~gli P BSllsgrunn 1350 
P(innsjlll) 2,6 ~gli P SUM 1545 kg 
B 
Totale P-tilflllrsier 2007, basert pa Tveiten 2177 kg/ar 
Tilflllrsier/arlig tilsig 5,8 ~gJI P Kilde: 
KJoakk 792 kg 
T 0,15 ar Jordbruk 35 
P(inn) 5,8 IJgll P Emkgr!,,![!n ~ 
P(innsjlll) 3,6 IJg/I P SUM 2177 kg 
C 
For 9,0 m middeldyp: 
Akseptabelt 9-13 ~g tot PI! 
T otale P-tilfersler opp til nedre kritiske niva 5385 kg/ar 
Tilflllrsier/arlig tilsig 14,4 ~gll P Kilde: 
Kloakk 4000 kg 
T 0,15 ar Jordbruk 35 
P(inn) 14,4 ~gll P Bakgrunn 1350 
P(innsjlll) 9,0 IJgll P SUM 5385 kg 
T otale P-tilflllrsier oPP til IIlvr~ kritiske niva 7835 kg/ar 
Tilflllrsier/arlig tilsig 20,9 IJg/I P Kilde: 
Kloakk 6450 kg 
T 0,15 ar Jordbruk 35 
P(inn) 20,9 IJ9II P Bakgrunn 1350 
P(innsjlll) 13,0 ~g/I P SUM 7835 kg 
Hartevatn fungerer som tillopsmagasin for et pumpekraftverk i Otrautbyggingen. Pumpestasjonen 
innerst i Breive pumper V3ll1l fra Hartevatn, via Breivevatn i nordvest og opp i h.eyde for overfering til 
Vatnedalsvatnet. Det betyr at utslipp fra renseanlegg sef i lIartevatn gar mot nord-vest og inn i Breive. 







Den 0kologiske tilstanden i Hartevatn er meget god basert pa biologiske undersekelser utfert 

av Hindar m.fl. (2003) og matte fosforkonsentrasjoner fra tidligerc og i september 2007. 

Planlagt ekt fritidsbebyggelse og ekt fosforbelastning, slik som beregnet av Tveiten AS, vii 

fortsatt gi akseptabel tilstand i HartevatD. 





Vannrammedirektivets krav om god ekologisk tilstand i vannforekomster her medfere at den 

ekologiske tilstanden i innsjoen kontrolleres under og iallfall etter utbyggingen. 
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Søknaden vert fremma av:   Bykle kommune, 
Teknisk drift og eigedom, 
4754  BYKLE 
 
Kontaktperson:     Sigbjørn Åge Fossdal 
 
Søknaden er utarbeida av:   TVEITEN AS, 
       Postboks 120, 
3835 SELJORD 
 
Sakshandsamar:    Jørund Ofte 




Bykle kommune søker med dette om utvida og fornya løyve til utslepp av avløpsvatn frå 
Hovden og Midtregionen reinsedistrikt i samsvar med etterfølgjande spesifikasjonar og 
grunnlag. 
 
Det føreligg utsleppsløyve frå Fylkesmannen i Aust-Agder  
• Hovden reinsedistrikt, datert 25.01.2001 – Utslepp til Hartevatn. 
• Midtregionen rensedistrikt, datert 21.02.06 – utslepp til Vatnedalsvatn. 
 
Det ligg føre vesentlege utbyggingsplanar i Midtregionen, men usleppsløyvet for 
Midtregionen er ikkje tatt i bruk. Utviklinga og aktiviteten på Hovden dei seinare åra og 
dei planane som ligg føre her medfører auka tilførsle og eit behov for tiltak på Hovden 
renseanlegg i eit omfang som medfører at anlegget vert omfatta av krav til tiltak i 
forurensingsforskrifta. 
 
Då det no er samanfall i tid mellom tiltaksbehov på Hovden renseanlegg og utbygging i 
Midtregionen ynskjer Bykle kommune å samordne prosjekta.   
 
I denne søknaden vert det søkt om løyve til utslepp i Hartevatn frå tettstaden 
Hovden og utbyggingsområdet i Midtregionen.  
 
• Søknaden gjeld utslepp etter rensing biologisk/kjemisk renseanlegg 
(sekundærrensing). 
 
• Utslepp i Hartevatn ved bruk av sjøledning for å lede utsleppet til hovudstraumen der 
overføringa frå Auversvassåi og Hartevasstjønni vert ført ut i Hartevatn, og under 
lågaste regulerte vannstand som er på kote + 757,30. 
 
• Dimensjonerande belastning er 14 400 PE, men kommunen ønskjer å sette ei 
søknadsramme på 20 000 pe. 




2.1 Generelt  
 
Søknaden gjeld tettstaden Hovden der det i dag er eit eksisterande utslepp til Hartevatn 
og planlagt utbygging i Midtregionen. Utsleppet frå Hovden renseanlegg er per i dag 
etter kjemisk renseanlegg. 
 
2.2 Dimensjoneringsgrunnlag i gjeldande planar  
 
• Bustader     
    160 stk    
 Reserve              40 stk    600 pe  
• Fritidsbustader    
Godkjente planar 
 Private  3 100 stk  
 I næring 180 stk        13 120 pe 
• Hotell    150 rom      450 pe 
• Reserve  Næring/Busetnad    240 pe 
Sum avr.    14 400 pe 
 
Ein har vurdert korleis belastninga i reinsedistriktet vil variere over året og dette går 
fram av tabellen under. 
 
Tabell 1, Forventa belastningsvariasjon 
   
 Dagar: Belegg 
 Antall. % 
 Påska 10 95 
 Vinterferie 20 75 
 Jol/Nyttår 10 75 
   
 Vinternormal 111 50 
   
 Haust 122 11 
   
 Sommar 92 35 
   
 Årssnitt + 20 % 365 45 
 




I høve til Forureiningsforskrifta, del 4, skal eit anlegg av denne storleiken ha sekundær-
reinsing i tillegg til fosforfjerning. Ein søkjer derfor å løyve til utslepp av avløpsvatn 
etter reinsing i ein biologisk/kjemisk reinseprosess. Anlegget vil bli dimensjonert og 
planlagt for 14 400 pe, med tilrettelegging for utviding til 20 000 pe. 
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2.4 Forureiningstransport  
 
Berekningane er basert på fylgjande spesifikke føresetnader: 
 
Spesifikk produksjon : - Suspendert stoff  42  g/pe.d 
     - Organisk stoff (BOF5) 60  g/pe.d 
     - Total fosfor   1,6 g/pe.d 
Kjelde: SFT-Håndbok i innsamling av data om forurensningstilførsel til fjorder og 
vassdrag, og EU sitt avløpsdirektiv. 
 
Spesifikk vassmengde:  - Spillvassmengde, fastbuande 200 l/pe.d 
 - Spillvassmengde, hytter  400 l/hytte.d 
     - Infiltrasjons og innlekkingsvatn  150 l/pe.d 
 
Dette gjev grunnlag for fylgjande berekning av forureiningsproduksjon / 20 000 pe. 
 
  Qdim = 265 m3/h eller Qdim.d = 5 200 m3/d og Qår = 850 000 m3/år.  
 
Forureiningsproduksjonen i dimensjonerande døgn og i årsgjennomsnitt er berekna til: 
 
Tabell 2: Forureiningsproduksjon. 
 
Total fosfor BOF5 Suspendert stoff 







Produksjon, kg 32,0 5 256 1 200 197 100 840 137 970 
 
2.5 Rensetekniske tiltak og utslepp. 
 
Ut i frå den belastninga som vert på renseanlegget og dei reinsekrava som er å finne i 
forureiningsforskrifta, legg ein opp til å bygge eit nytt reinseanlegg basera på ein 
biologisk/kjemisk reinseprosess. Det nye renseanlegget er planlagt plassert i søndre 
ende av Hartevatn, sjå vedlagt situasjonsplan. Eksisterande Hovden renseanlegg skal 
vera i drift i heile byggeperioden. Når det nye renseanlegget er ferdig, vert avløpet lagt 
om til det nye anlegget. På denne måten oppnår ein normal, full drift på eksisterande 
renseanlegg i heile byggeperioden. 
 
Det nye anlegget vert bygd med tanke på å oppnå stabil og god drift ved dei ulike 
belastningsvariasjonane som vil opptre på anlegget. Frå denne typen renseranlegg, kan 
ein erfaringsmessig forvente slike renseresultat: 
 
Tabell 3, Forventa renseresultat for eit biologisk/kjemisk renseanlegg 
 Renseeffekt for biologisk/kjemisk renseanlegg 
Suspendert stoff       85 – 95% 
BOF5       85 – 95% 
Fosfor       85 – 95% 
Nitrogen       15 – 20% 
Bakteriar       95 – 99% 
 (Kjelde: Grunnkurs i VAR-Teknikk, Del II, NTH 1981) 
 
For dei tre første parametrane Tot-P, BOF5 og SS legg vi oss på ein renseeffekt på 
90m% og får følgjande utslepp: 
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Utslepp til Hartevatn etter rensing: 
Tabell 4, forventa utslepp 
Total fosfor     BOF5 Suspendert stoff 
                                      






Produksjon 32,0 5 256 1 200 197 100 840 137 970 






Etter rensing i biologisk/kjemisk renseanlegg vert avløpsvatnet ført ut i Hartevatn for 
utslepp under lågaste regulerte vannstand som er på kote + 757,30. Straumtilhøva i Harte-
vatn er ikkje kjent. Ein ynskjer å plassere utsleppspunktet slik at mest mogleg av det 
reinsa avløpsvatnet skal førast nordover til pumpestasjonen ved Breive der Hartevatn / 
Breivevatn pumpa inn på tunnelen som går frå Lislevatn til Store Førsvatn. Frå Store 
Førsvatn renn vatnet vidare i tunnel til Vatndalsvatnet.  
 
 
Figur 1, Vassvegar 
Kjelde: http://arcus.nve.no/website/nve/viewer.htm 
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Utsleppsledningen vert ført ut eit område vest for der overføringa frå Auversvassåi og 
Hartevasstjønni vert ført ut i Hartevatn. Det er særleg i flom og smelteperiodar at det er 




Hartevatn er eit regulera vatn. Høgaste regulerte vannstand (HRV) er kote +758,9. 
Lågaste regulerte vannstand (LRV) er kote +757,3. Hartevatn er relativt djup i søraustre 
del, har eit grunt midtparti og eit relativt djupt basseng i nordvestre del. I samband med 
reguleringa er det laga ein kanal mellom Hartevatn og Breivevatn i nordvest. Før 
reguleringa var opphaldstida i Hartevatn 0,08 år. Med reguleringa mellom LRV og 




Figur 2, djubdekart Hartevatn. Kjelde NIVA O-90010 
 
 
Overløpsterskelen ut av Hartevatn ligg på kote 759,06. Ved høgare vannstand enn dette, 
går vatn i overløp til Otra. Vedlegg 1 viser variasjonane i vannstand i Hartevatn i 
perioden 01.01.2003 – 15.09.2007. Som det går fram av kurva, er det sjeldan at 
overløpet trer i funksjon. Agder Energi AS opplyser at når overløpet er i funksjon er 
vassføringa typisk 20 – 30 m3/sek og det varar i 2 – 4 dagar. 
 
Målingar i Hartevatn viste at tilstanden i vatnet er meget god både med omsyn til 
næringsinnhald, bakteriar og god med omsyn til surhet. (Kjelde: Miljøstatus i Aust-
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Agder. Sist oppdatert 15.05.2007). Tilstanden meget god er beste tilstandsklasse i SFT 
sitt system for klassifisering av miljøkvalitet i ferskvatn. 
 
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har ved fleire høve vurdert resipientkapasi-
teten i Hartevatn. I rapport LNR 4646-2003 er og resipientkapasitet i Øvre Otra og 
Vatnedalsvatn og Botsvatn vurdert. I sin rapport frå 2003 konkluderar NIVA med at 
både Hartevatn, Vatndalsvatnet og Botsvatn er svært næringsfattige og at status truleg 
ikkje er vesentleg endra enn situasjonen ville ha vore utan menneskeskapte tilførslar.  
 
Ved ei ny undersøking av Hartevatn hausten 2007, konkluderar NIVA som følgjer: 
 
- Den økologiske tilstanden i Hartevatn er meget god basert på biologiske 
undersøkelser utført av Hindar m.fl. (2003) og målte fosforkonsentrasjoner fra 
tidligere og i september 2007. 
- Planlagt økt fritidsbebyggelse og økt fosforbelastning, slik som beregnet av Tveiten 
AS, vil fortsatt gi akseptabel tilstand i Hartevatn. 
- Hartevatn vil fortsatt ha ”noe å gå på” etter at de nye utbyggingsplanene og 
rensetiltakene er realisert. 
- Vannrammedirektivets krav om god økologisk tilstand i vannforekomster bør 
medføre at den økologiske tilstanden i innsjøen kontrolleres under og iallfall etter 
utbyggingen. 
 
NIVA rapporterar at Hatevatn har eit potensial for mottak av fosfor på 3 000 – 4 000 kg. 
fosfor pr. år. Dersom vi nyttar eit middel her 3 500 kg P/år og legg til grunn at bak-
grunnsverdiane er uendra frå NIVA si undersøking i 2003, får vi følgjande reknestykke:  
 
• Busetnad, fritidsaktivitetar og turisme 20 000 pe. 
10 % lekkasjetap og 90 % renseeffekt på renseanlegg: 1 050 kg. fosfor/år. 
• Avrenning frå jordbruk          35 kg. fosfor/år 
• Arealavrenning / Bakgrunnsavrenning   1 350  kg. fosfor/år 
Samla avrenning etter planlagt utbygging   2 435  kg. fosfor/år 
 
Ein resipientkapasitet på 3 500 kg P/år gjev tilsvarande eit potensial i rensedistriktet på  
40 000 pe.  
 
På mangdebasis kan ein gjera ei slik vurdering: 
 
Minstevassføring ut av Hartevatn er: 
15. juni – 15. september 2,0 m3/s 
15. september – 15. juni 0,5 m3/s 
 
Årleg tilløp til Hartevatn er skulle ha vore 612,7 * 106 m3/år utan regulering. Regulering 
fører 241 *106 m3/år av det som normalt skulle ha gått til Hartevatn i staden er overført 
til Vatndalsvatn via Store Førsvatn. Det gjer at tilsiget til Hartevatn er 371,7 * 106 
m3/år. (Kjelde: NIVA LNR 4646-2003). Samanlikna med dette, vil utsleppet frå 






Det er ikkje uttak av drikkevatn direkte frå Hartevatn. 




Det er etablert eit friluftsområde ved Hegni. Her er både badeplass og småbåthamn. 
Eksisterande utslepp frå Hovden renseanlegg ligg relativt nær friluftsområdet. Det er 
ikkje tatt badevassanalyser ved badeplassen på Hegni i seinare tid. Det nye 
utsleppspunktet er tenkt etablert ca 2 km lenger sør. Sjølv om ein no søkjer om løyve til 
eit utslepp som er støre enn eksisterande utslepp, er det grunn til å anta at det nye 
utsleppet ikkje vil føre til dårlegare kvalitet på badevatnet ved badeplassen på Hegni. 
 
3.3.3 Fiske 
I Hartevatn er det aure. Det er ikkje kommersielt fiske i Hartevatn, men der er sal av 
fiskekort. Ein legg til grunn at det omsøkte utsleppet ikkje skal påverke fisken i 
Hartevatn i negativ retning. 
     
 
4 UTLEGGING OG KUNNGJERING 
 
Etter søknadskontroll hjå Fylkesmannen i Aust-Agder vert utsleppssøknaden lagt fram for 
offentleg gjennomsyn ved kommuneadministrasjonen i Bykle. 
 








1. Hartevatn, vannstand 2003 – 2007 
2. Oversiktskart, tegn. nr. 7001 
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 Jostein Thorvaldsen 
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Bykle kommune planlegger en større utbygging av hytte- og turistanlegg mellom Hartevatn og Løyningsåni med 
hyttebebyggelse på begge sider av Otra. Utbyggingen vil medføre 3000 pe til et renseanlegg med mekanisk/kjemisk 
primærfelling og eksisterende hytter vil bli koplet på. Øvre Otra like nedstrøms Hartevatn er regulert og det er 
sterkt redusert vannføring. Bykle kommune er derfor interessert i å finne fram til andre egnede resipienter, f.eks. 
reguleringsmagasinene vest for Otra. Økologisk status i Hartevatn, Vatndalsvatn, Botsvatn og øvre deler av Otra 
(oppstrøms Bykle) er bestemt eller indikert. Resipientkapasitet og endringer i næringsstofftilførsler som følge av 
utbyggingsplanene er beregnet. Vatndalsvatn er et godt alternativ som resipient. 
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Økologisk status og resipientkapasitet i Øvre Otra 
med reguleringsmagasiner i forbindelse med avløp 








I brev fra Sørlandsconsult AS av 15. august 2001 bes det om et programforslag for 
resipientundersøkelse i forbindelse med utslippstillatelse for midtregionen i Bykle 
kommune, dvs. området mellom Hartevatn og Hoslemo. NIVA leverte prosjektforslag 
den 31. august 2001. Programmet ble noe revidert etter møte i Bykle Rådhus den 22. 
oktober 2001. 
 
Sørlandskonsult har oversendt data om tilførsler til de ulike resipienter, mens NIVA 
har analysert effekten av eksisterende og mulige utslipp av fosfor, nitrogen, organisk 
stoff og bakterier. Sørlandskonsult har også skaffet data om regulering av magasinene 
og minstevannføringer.  
 
Mye av  feltarbeidet er gjennom ført av Trygve Gjerd en og Kjell Atle Thorbjørnsen i  
Bykle kommune. Rolf Hø gberget fra NIVA var med på første prøvetakingsr unde i 
oktober og ga nødvendig instruksjon.  
 
Alle vannkjemiske og biologiske prøver er analysert av NIVA, mens bakterieprøver er 
analysert ved AnalyCen i Arendal. 
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Bykle kommune planlegger en større utbygging av hytte- og turistanlegg mellom Hartevatn og 
Løyningsåni med hyttebebyggelse på begge sider av Otra. Hyttene på de nye feltene vil få høy 
standard med fullt utbygd sanitæranlegg. Det planlegges et renseanlegg i tilknytning til utbyggingen. 
Mange hytter i allerede eksisterende hyttefelt i nærliggende områder vil også knytte seg til dette 
renseanlegget. Det antas at utbyggingen vil medføre 3000 pe til renseanlegget. Renseanlegget 
planlegges med mekanisk/kjemisk primærfelling. Øvre Otra like nedstrøms Hartevatn er sterkt regulert 
og det er sterkt redusert vannføring. Bykle kommune er derfor interessert i å finne fram til andre 
egnede resipienter, f.eks. reguleringsmagasinene vest for Otra. 
 
NIVAs anbefalinger bygger kun på de beregninger og vurderinger som er gjort av økologisk status i 
Hartevatn, Vatndalsvatn, Botsvatn og øvre deler av Otra (oppstrøms Bykle). Resipientkapasitet og 
endringer i næringsstofftilførsler som følge av utbyggingsplanene er beregnet.  
 
Vi har vurdert den økologiske statusen som svært god i Hartevatn. Vannkjemiske og biologiske 
forhold viser svært næringsfattige samfunn her og i de to andre reguleringsmagasinene. Status er trolig 
ikke vesentlig annerledes enn situasjonen ville vært uten menneskeskapte tilførsler. I Otra, både i tilløp 
Hartevatn og på strekningen Hartevatn-Stavenesbrua, er også status god.  
 
Resipientkapasiteten er ikke overskredet i noen av lokalitetene, men minstevannføringsbestemmelsene 
i Otra på hele strekningen er satt svært lavt. Det medfører at en ved en så stor utbygging som det her er 
snakk om bør søke etter andre resipienter enn Otra. Bykle kommune har tatt konsekvensen av dette, og 
søker om å utnytte Vatndalsvatn og dermed også Botsvatn til formålet. 
 
Beregningene viser at en teoretisk sett får en mindre totalbelastning av fosfor ved bruk av et planlagt 
kjemisk renseanlegg. Selv om beregningene kunne friste til direkte utslipp i Otra, vil vi ikke anbefale 
dette fordi uhell eller dårlig drift kan gi en større tilførsel i perioder. Dette taler for at anleggets avløp 
går til Vatndalsvatnet. Med den marginale endringen vi har beregnet i fosforkonsentrasjon her og i 





Bykle kommune planlegger en større utbygging av hytte- og turistanlegg mellom Hartevatn og 
Løyningsåni med hyttebebyggelse på begge sider av Otra. Hyttene på de nye feltene vil få høy 
standard med fullt utbygd sanitæranlegg. Det planlegges et renseanlegg i tilknytning til utbyggingen. 
Mange hytter i allerede eksisterende hyttefelt i nærliggende områder vil også knytte seg til dette 
renseanlegget. Det antas at utbyggingen vil medføre 3000 pe til renseanlegget. Renseanlegget 
planlegges med mekanisk/kjemisk primærfelling. Øvre Otra like nedstrøms Hartevatn er sterkt regulert 
og det er sterkt redusert vannføring. Bykle kommune er derfor interessert i å finne fram til andre 
egnede resipienter, f.eks. reguleringsmagasinene vest for Otra. 
 
Otra har vært undersøkt i ulike sammenhenger gjennom en årrekke. Temaer har vært forsuring, 
kraftregulering, industriutslipp (nedre del), resipientkapasitet og tilgroing, se oversikt i Kaste og 
Håvardstun (1998). Hindar m.fl. (1990) vurderte resipientkapasiteten i Hartevatn i forbindelse med 
utslipp fra Hovdenområdet. Kaste og Håvardstun (1998) rapporterte data fra Hartevatn og 
Midtregionen i forbindelse med rullerende overvåking på oppdrag fra kommunene Bykle, Valle, 
Bygland, Evje og Hornnes, samt Iveland. Bækken og Romstad (2001) vurderte resipientforholdene i 
Otra i forbindelse med planlagt utbygging av turistsenter ved Ørnefjell mellom Hartevatn og utløp 
Løyningsåni. 
 
Fra Hindar m.fl. (1990): ”Data for vannkvalitet, planteplankton og bunndyr viser klart at Hartevatn 
fortsatt er svært næringsfattig. Det ble ikke funnet tegn som tyder på betenkelig belastning fra 
Hovdenområdet eller det sparsomme jordbruket som drives i nedbørfeltet til Hartevatn. Nåværende 
tilførsler av fosfor uten rensing ved Hovden renseanlegg ville gitt akseptable forhold i Hartevatn. Det 
tas forbehold om helt lokale forurensningsulemper ved utslippsstedet. Bunndyrsamfunnet i Hartevatn 
er klart påvirket av reguleringsinngrepene.” Undersøkelsene til Kaste og Håvardstun (1998) bekreftet 
dette generelle inntrykket av Hartevatn. 
 
Fra Bækken og Romstad (2001): ”Øvre Otra ved utløpet av Hartevatn har lav resipientkapasitet. 
Forurensningstilførslene fra renseanlegget kan i perioder med minstevannføring medføre øket uønsket 
algebegroing og høye konsentrasjoner av tarmbakterier (TKB). For å øke resipientkapasiteten 
anbefales det å øke minstevannføring i perioder med full belastning på renseanlegget. Alternativt kan 
avløpet ledes til en sterkere resipient. Under naturlige vannføringsforhold ville ikke forurensningen fra 
renseanlegget skapt vesentlige forurensningsproblemer.” 
 
Dette resultatet danner noe av bakgrunnen for denne undersøkelsen, blant annet ønsker en å finne fram 
til om Vatndalsmagasinet og Botsvatn er egnet som resipient for avløpet fra dette renseanlegget. I 
tillegg ønsker en å finne ut om Otra på strekningen Berdalsbru-Hoslemo kan ta imot avløpsvann etter 
enkel rensing fra spredt bebyggelse. 
 
Målsettingen med undersøkelsen er også å finne ut i hvilken grad det har skjedd en vannkjemisk og 
biologisk endring i Hartevatn i løpet av de drøyt 10 år som er gått siden NIVA gjorde tilsvarende 
undersøkelser. Det gis anbefalinger knyttet til forholdet mellom nåværende resipientkapasitet og 
planlagt belastning. Den økologiske status i elveavsnitt og innsjøer danner grunnlag for å vurdere 





2. Lokaliteter og hydrologi 
I denne rapporten behandles innsjøer/reguleringsmagasiner og elveavsnitt i øvre deler av Otra, se 
oversikten i Tabell 1. Tilløpet til Hartevatn er stekt redusert ved at avrenningen fra nesten halvparten 
av det 459 km2 store nedbørfeltet, tilsvarende 241 mill. m3/år er overført til Vatndalsvatn via Store 
Førsvatn. Mye av dette tas direkte fra oppstrøms beliggende Sæsvatn og Breidvatn, men også direkte 
fra Hartevatn. Dette gir grovt en dobling av vannets teoretiske oppholdstid i Hartevatn. 
 
 
Tabell 1. Data for lokaliteter som behandles i denne undersøkelsen. Data er fra Agder Energi v/Ole 
Morten Egeland, Hindar m.fl. (1990) og NVEs nettsider (www.nve.no). 
 
Lokalitet Middeldyp Reg.høyde Volum Årlig tilsig Tilsig tatt vekk Opph.tid nå
m m mill. m3 mill. m3 mill. m3 år
Hartevatn 10,7 1,6 45,6 612,7 241 0,16
Vatndalsmagasinet* 140 1150 1





   15.juni-15.sept. 2,0
   15.sept.-15.juni 0,5
Otra ved Hoslemo
   15.juni-15.sept. 4,0
   15.sept.-15.juni 2,0  
 
 
Reguleringshøyden er 1,6 meter i Hartevatn, men langt større i de to hovedmagasinene Vatndalsvatn 
og Botsvatn. Det er opplyst at oppholdstiden for selve reguleringsmagasinet, dvs. den delen av 
magasinet som ligger mellom høyeste og laveste regulerte vannstand, er hhv. 1,0 og 0,25 år i de to 
hovedmagasinene. Reguleringsmagasinet i Vatndalsvatn utgjøres av de øverste 140 meter og er på 
1150 mill. m3. De øverste 40 m utgjør 50% av magasinvolumet. Under forutsetning av at vannets 
største dyp er på 200 m, er det konstruert en kurve (Figur 1) som viser areal-dypprofilen til hele 
Vatndalsvatnet. En beregning som er utført med dette som grunnlag gir en teoretisk oppholdstid på 

























Figur 1. Konstruert areal-dypprofil (hypsografisk kurve) for Vatndalsvatnet. Overflatearealet er 14,4 




For naturlig vannføring før regulering og beregnet regulert vannføring er det hentet data fra "3074 
skjønn øvre Otra, Redegjørelse nr. 4., Utbyggingsvirkninger på strekningen Hartevatn-Sarvsfossen, 
Datert 25. mars 1980" (Ræstad og Østvold 1980). 
 
Ved reguleringen ble det fastlagt minstevannføring på 0,5 m3/s ut i Otra fra Hartevatn i vinterperioden 
fra 15. september til 15. juni. Om sommeren skal minstevannføringen her være 2,0 m3/s. Ved 
Hoslemoen vannmerke, etter innløp av blant annet Geiskeliåni, Løyningsåni og Tveråni, skal 
minstevannføringen være 4,0 m3/s fra snøsmeltingen begynner til 15. oktober. Fra 15. oktober til 
snøsmeltingen begynner skal minstevannføringen her være 2,0 m3/s. 
 
Bækken og Romstad (2001) har presentert data som viser endringer i vannføringsregime på denne 
strekningen av Otra etter reguleringen. Her er tatt med middel- og minimumsverdier for 
Otrastasjonene ved utløp Hartevatn og ved Hoslemo (Figur 2) for å vise at vannføringen over året ved 
begge stasjoner ligger nært opp til de konsesjonsbestemte minimumsgrensene. 








































Figur 2. Månedsmiddel (md)- og -minimums (min)-verdier for døgnvannføring for Otra-stasjonene 
ved utløp Hartevatn og ved Hoslemo for år 2000 (øverst) og perioden 1996-2000 (nederst; bare 
Hoslemo). Vannføringen ligger nær konsesjonsgrensene for minimumsvannføring. Unntak er under 




3. Vannøkologisk og hygienisk status 
 
3.1 Vannkjemi og bakteriologi 
 
3.1.1 Stasjonsvalg og analyser 
Stasjonsvalg og undersøkelsesopplegg er gitt i Tabell 2, og kart over området er vist i Figur 3. Alle 
vannkjemiske analyser er utført etter standard analysemetoder på NIVA, mens de bakteriologiske 
prøvene er utført ved AnalyCen i Arendal. 
 
 
Tabell 2. Oversikt over stasjoner og planlagt undersøkelsesopplegg* for vannkjemi og bakteriologi. 
 
   Vannkjemi** Bakteriologi 
St. navn St.nr. UTM ØV-NS Serie Frekv  
ggr/år 
 
Otra, Hartev.ut 1 4085-65995 a 12 x 
Otra, Steinsland 2 4098-65926 a 12 x 
Otra, Stavenes bru 4 4072-65814 a 12 x 
Otra, Hartev.inn 5 4074-66030 a 12 x 
Hartevatn, hovedst.*** 6 4071-66015 b 6 x 
Hartevatn, badestrand 7 4075-66028  6 x 
Vatndalsmag. 8 4068-65926 b 3  
Botsvatn 9 4012-65800 b 3  
*Det gjennomførte opplegget for vannkjemi og bakteriologi fulgte ikke planen på alle punkter, se resultatkapittelet. 
**Vannkjemi serie a) tot P, tot N; b) pH, turbiditet, farge, tot P, tot N, nitrat, klorofyll-a 
*** Ved slutten av sommerstagnasjonen (i september), tas det en vertikal prøveserie for vannkjemi bestående av 5 prøver 
jevnt fordelt med dypet. Dypeste prøve tas ca 10 m over bunnen. Disse prøvene analyseres på total fosfor, ortofosfat, total 
nitrogen, nitrat, ammonium, samt oksygen.  
 
Hartevatn 
Det ble tatt vannkjemiske prøver i Hartevatn fra sjiktet 0-10m hver måned fra mai 2002 til og med 
oktober 2002 med unntak av juli måned (totalt fem ganger). Prøvene er analysert på pH, turbiditet, 
farge, total fosfor, total nitrogen, nitrat, klorofyll-a, og kvantitativt planteplankton. I felt er det målt 
farge og siktedyp. Etter oppsatt plan skulle det vært tatt bakterieprøver fra overflatelaget og fra 
badestrand ved renseanlegget, men det ble kun tatt bakterieprøver to ganger (august og september) i 
Hartevatn og ingen fra badestranden i løpet av prøveperioden. Ved slutten av sommerstagnasjonen  
skulle det vært tatt en vertikal prøveserie bestående av 5 prøver jevnt fordelt med dypet. Det ble 
imidlertid bare tatt en blandprøve (0-10 m) den 30. september 2002. Prøvene ble analysert på total 
fosfor, ortofosfat, total nitrogen, nitrat, ammonium. Oksygenprøver fra alle dyp ble tatt 1. oktober. 
 
Otra 
Ved følgende fire stasjoner: innløpet til Hartevatn (Otra), utløpet av Hartevatn, Steinsland ca. 7 km 
nedstrøms Hartevatn og ved Stavenes (ovenfor Bykle sentrum) er det tatt prøver totalt åtte ganger (fra 
oktober 2001 til oktober 2002). Det ble ikke tatt prøver i vintermånedene og i juli. Prøvene ble 
analysert for total fosfor og total nitrogen. Det ble tatt prøver for analyse av bakterier totalt sju ganger 
fra disse fire stasjonene. På strekningen Hartevatn-Berdalsbru ble det foretatt en befaring i slutten av 



















Figur 3. Kart over prøvetakingsstasjonene for vannkjemi (kartgrunnlag fra NVE Atlas). Stasjon 5 og 7 
er ved Hovden, mens stasjon 4 er nord for Bykle sentrum. 
 
 
Vatndalsvatn og Botsvatn 
Her ble det gjennomført en forenklet undersøkelse (redusert hyppighet). I innsjøene ble det tatt bland-
prøver fra sjiktet 0-10m i oktober 2001, samt juni og september 2002. I felt ble det målt siktedyp i 
Botsvatn i 2002. Prøvene ble analysert mht. pH, turbiditet, farge, total fosfor, total nitrogen, nitrat, 
klorofyll-a, og kvantitativt planteplankton.  
 
3.1.2 Resultater vannkjemi og klorofyll 
Alle analysedata er gitt i vedlegg bak i rapporten. Vannkvalitetsvurderingen er gjort ved å 
sammenholde innsamlede data i denne undersøkelsen med SFTs vannkvalitetsnormer. I tillegg er det 
sammenliknet med tidligere undersøkelser. I og med at det ikke foreligger sammenhengende 
overvåking er det ikke mulig å beregne trender, men tidligere og nåværende status er beskrevet. 
 
Fosfor er oftest det næringssaltet som begrenser planteveksten i ferskvann. I øvre Otra er fosfor-
konsentrasjonen naturlig meget lav, med middelverdi for total fosfor for alle de fire stasjonene på 1,5 
µg P/l (Figur 4). 1-2 µg P/l er registrert i tidligere undersøkelser (Kaste og Håvardstun 1998). 
Konsentrasjonen av total nitrogen var i området 80-200 µg/L, som er svært lavt. 
 
I Hartevatn var konsentrasjonen på slutten av 1980-tallet 2,3 µg P/L i middel for perioden juni-oktober 
og for to stasjoner (Hindar m.fl. 1990). I denne undersøkelsen var middelkonsentrasjonen 2,2 µg P/L 
for blandprøver fra 0-10 m på en stasjon i Hartevatn i perioden mai-oktober. Middelkonsentrasjonene i 
Vatndalsvatn og Botsvatn var hhv. 3,0 og 2,3 µg P/L.  
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Øvre grenseverdi for "meget god" vannkvalitet (tilstandsklasse I) med hensyn på totalt fosfor er satt til 
< 7 µg P/L (Andersen m.fl. 1997). Øvre Otra er imidlertid en høyfjellsresipient der denne konsentra-
sjonen blir en betydelig konsentrasjonsøkning i forhold til naturlig bakgrunn. En bør derfor søke å ha 





































Figur 4. Total nitrogen og total fosfor for de fire stasjonene i Øvre Otra, oktober 2001 og i 2002. 
 
 
Nitratkonsentrasjonen i Hartevatn var noe over 100 µg N/L i juni 1989, og avtok utover sommeren til 
60-70 µg/L (Hindar m.fl. 1990). Konsentrasjonen av total nitrogen var omlag dobbelt så stor. 
Differansen kan i det vesentligste tilskrives organisk bundet nitrogen. I juni 2002 ble det registrert 
langt lavere nitratverdi (52 µg N/L) sammenlignet med verdien fra 1989, og denne sank ytterligere til 
27-28 µg N/L på seinsommeren før den steg til omlag 50 µg N/L i oktober. Konsentrasjonen av total 
nitrogen lå i området 110-195 µg N/L (Figur 5), og dette gir omlag samme konsentrasjon av organisk 
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Figur 5. Total nitrogen og nitrat (µg N/L) i Hartevatn i 2002. 
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De målte fosfor- og nitrogenkonsentrasjonene i de tre innsjøene (Figur 6) viser at vannkvaliteten kan 
karakteriseres som svært næringsfattig. Dette skulle gi grunnlag for et sparsomt utviklet 
planteplankton og dermed lave klorofyllverdier, noe som også ble funnet med maksimalverdi for 
klorofyll på 1,1 µg/L i Hartevatn og Vatndalsmagasinet og 0,7 µg/L i Botsvatn (Figur 7). Det var 













































































































































































Figur 7. Klorofyll-a for Hartevatn, Vatndalsmagasinet og Botsvatn, oktober 2001-oktober 2002. 
 
 
På bakgrunn av resultater for næringssalter, surhet (pH) og klorofyll er tilstanden i disse 
vannforekomstene god til meget god ifølge SFTs veileder. Siden tilstanden kan betraktes som nær 
naturtilstand, er den vannkjemiske statusen svært god (beste kasse) i forhold til EUs vanndirektiv.  
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3.1.3 Resultater bakteriologi 
Primærtabell for de bakteriologiske analysene samt SFTs klassifisering av vannkvalitetstilstand i 
ferskvann (Andersen m.fl. 1997) er gitt i vedlegg bak i rapporten. Resultater for stasjonene i øvre Otra 
er presentert i Figur 8 og Figur 9. Stasjonene Hartevatn, inn- og utløp samt Stavenes hadde enten ikke 
påvist termostabile koliforme bakterier eller et lavt innhold i de syv prøvene som ble tatt fra oktober 
2001 til oktober 2002. Disse stasjonene kommer i Tilstandsklasse I ”Meget god” i hht. SFTs 
klassifisering av vannkvalitet. Steinsland hadde også lave bakteriologiske verdier med unntak av 
prøven fra 12.august 2002, hvor verdien var 9 TKB/100 ml. Siden middelverdien er under 5 TKB/100 
ml er også denne stasjonen i Tilstandsklasse I. 
 
I følge oppsatt analyseprogram skulle det tas bakteriologiske prøver fra stasjonene; Hartevatn, utløp, 
Steinsland, Stavenes, Hartevatn, innløp, Hartevatn, hovedstasjon og Hartevatn, badestrand. Det ble 
imidlertid ikke tatt bakteriologiske prøver fra Hartevatn, badestrand (st.7) i løpet av prosjektperioden. 
 
Totalantall bakterier ved både 22oC og 37oC var generelt lavt ved de fire stasjonene i øvre Otra. Det 
var kun enkeltregistreringer med noe høyere verdier for totalantall bakterier ved 22oC, som Steinsland 
med maksimalverdi på 700/ml (12.8.2002). Stavenes hadde maksimalverdi på 800/ml og Hartevatn, 
innløp 840/ml, begge i prøver fra 13.5.2002, mens stasjonen ved Hartevatn, utløp kun hadde en 
maksimalverdi på 320/ml. Totalantall bakterier ved 37oC var en god del lavere enn ved 22oC, og 
makismalverdien for disse fire stasjonene ble registrert ved Steinsland 12.8.2002 med 120/ml. 
 
Stasjonen Hartevatn, hovedstasjon ble prøvetatt 12.8 og 30.9 i 2002, og det ble ved disse 
prøvetakingene ikke påvist verken koliforme eller termostabile koliforme bakterier. Totalantall 
bakterier ved både 22oC og 37oC var også lavt i disse prøvene, med maksimal antall på 200/ml. Det er 
imidlertid et svært lite grunnlag med kun to prøver på ettersommeren/tidlig høst for å kunne si noe om 






























































































































Figur 8. Koliforme og termostabile koliforme bakterier pr. 100ml ved elvestasjoner i 



































































3.2 Planteplankton i innsjøene 
Det ble samlet inn kvantitative planteplanktonprøver fra Hartevatn, Vatndalsvatnet og Botsvatn. Fra 
Vatndalsvatn og Botsvatn ble det samlet inn prøver fra datoene 22. oktober 2001, samt 25. juni og 30. 
september 2002. Fra Hartevatn, hovedstasjon ble prøver samlet inn med jevne mellomrom gjennom 
vekstsesongen 2002, i alt fem prøver. Analyseresultatene er gitt i Figur 10 og i vedlegg bak i 
rapporten. 
 
3.2.1 Botsvatn  
Analyseresultatene for prøvene fra denne innsjøen viser et meget fattig planteplanktonsamfunn med få 
arter/taksa og svært lave totalvolum, omlag 80 mm3/m3. Til sammen ble det i de tre analyserte prøvene 
fra Botsvatn registrert 38 arter/taksa. Gullalger (Chrysophyceae) var den viktigste gruppen (Figur 10). 
Denne gruppen utgjorde ca 60% av totalvolum planteplankton på det meste og 15 av de registrerte 
arter/taksa hørte til denne gruppen, med ulike chrysomonader og Dinobryon sociale v. americanum 
som de viktigste elementene.  
 
Gruppen Dinophyceae (fureflagellater) utgjorde inntil 17% av totalvolumet, med arter som 
Gymnodinium lacustre og G. uberrimum som de viktigste. Gruppen Cyanophyceae (cyanobakterier) 
hadde opptil 15% av totalvolumet ved arten Merismopedia tenuissima. Dette er en av de få 
planktoniske blågrønnalgearter som er typisk for næringsfattige og forholdsvis sure vannmasser.  
 
De andre gruppene planteplankton var av underordnet betydning, selv om gruppen "µ-alger" utgjorde 
omkring 15% av totalvolumet. Denne gruppen omfatter små, ikke nærmere identifiserbare former med 
diameter 2-4 µm, og utgjør vanligvis en større prosentvis andel av totalvolumet i svært næringsfattige 
innsjøer enn i de mer næringsrike. 
 
Den registrerte arts- og gruppesammensetningen, sammen med svært små totalvolum planteplankton, 
er typisk for svært næringsfattige, ultraoligotrofe vannmasser. 
 
3.2.2 Vatndalsvatn 
Analyseresultatene fra Vatndalsvatn viser også et relativt fattig planteplanktonsamfunn med få 
arter/taksa, selv om flere arter/taksa ble registrert her enn i Botsvatn. Det høyeste registrerte 
totalvolum var 154 mm3/m3 i september, nær det dobbelte av hva som ble registrert i Botsvatn, men 




I juni 2002 ble det registrert et totalvolum på 86 mm3/m3. Både mengde og sammensetning var på det 
tidspunktet svært likt i de to innsjøene Botsvatn og Vatndalsvatn. 45 arter/taksa ble registrert i prøvene 
fra Vatndalsvatn. Som det fremgår av Figur 10 var gruppene gullalger (Chrysophyceae) og 
fureflatellater (Dinophyceae) de viktigste også i denne innsjøen. Det ble imidlertid, i motsetning til i 
Botsvatn, registrert en relativt sett større andel av kiselalger (Bacillariophyceae), ved arten Cyclotella 
kützingiana, i prøven fra september 2002 i Vatndalsvatn.  
 
Som i Botsvatn ble det registrert flest arter/taksa blant gullalgene, i alt 19, med ulike chrysomonader 
og arten Stichogloea doederleinii som de kvantitativt viktigste. Blant dinoflagellatene var det 
Gymnodinium lacustre og Peridinium umbonatum (P. inconspicuum) som var de viktigste artene. 
Andre grupper var av underordnet betydning, men gruppen "µ-alger" var av en viss betydning i 
september.  
 
De registrerte arts- og gruppesammensetninger, sammen med de forholdsvis lave verdiene for 
totalvolum alger, viser næringsfattige og til dels svært næringsfattige, oligotrofe til ultraoligotrofe 
vannmasser i Vatndalsvatn. 
 
3.2.3 Hartevatn 
Fra denne innsjøen ble det samlet inn fem prøver gjennom vekstsesongen 2002. Dette kan være  
årsaken til at det ble registrert flere arter/taksa fra denne lokaliteten enn i de to andre, selv om 
resultatene også viser et mer sammensatt planteplanktonsamfunn. I alt 57 arter/taksa ble registrert i 
prøvene fra Hartevatn, og det høyeste totalvolum var også fra denne innsjøen i slutten av september 
2002 med 133 mm3/m3.  
 
Også i Hartevatn var gruppen gullalger (Chrysophyceae) og fureflagellater (Dinophyceae) de viktigste, 
men her ble det registrert et større innslag av arter innen gruppen svelgflagellater (Cryptophyceae) 
gjennom sesongen (Figur 10). Gruppen "µ-alger" utgjorde også i Hartevatn en markert andel av det 
samlete planteplankton. Andre grupper var av underordnet betydning. 
 
I alt 24 arter/taksa av gullalger ble registrert, med ulike chrysomonader som de kvantitativt viktigste. 
Blant fureflagellatene var Gymnodinium lacustre og Peridinium umbonatum (P. inconspicuum) de 
viktigste. Blant svelgflagellatene var det arter innen slekten Cryptomonas og en ubestemt form som 
sannsynligvis er en art innen slekten Chroomonas, som var viktigst. 
 
Den registrerte arts- og gruppesammensetningen i Hartevatn, sammen med de forholdsvis små 
verdiene for totalvolum som ble registrert, viser næringsfattige, og til dels svært næringsfattige, 
oligotrofe til ultraoligotrofe vannmasser i Hartevatn. 
 
Siden tilstanden for planteplankton er nær naturtilstand må den økologiske statusen på basis av 
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Figur 10. Variasjoner i totalvolum og sammensetning av planteplankton i Botsvatn, Vatndalsvatn og 






3.3 Vannvegetasjon og bunndyr i Øvre Otra 
 
3.3.1 Materiale og metoder 
Det ble tatt prøver av begroing og bunndyr på fire stasjoner på strekningen Hovden – Bykle i Øvre 
Otra 26. september 2002. Tabell 3 og Figur 11 viser en oversikt over stasjonene og deres plassering. 
Fordeling av omkringliggende vegetasjon og arealbruk er vist i Tabell 4. Stasjonene innløp og utløp 
Hartevatn ligger ved vannkjemistasjonene (Figur 3), mens Steinsland- og Stavenesstasjonene ligger i 
nærheten av de respektive vannkjemistasjonene (st. 2 og 4). 
 
Tabell 3. Stasjoner for prøvetaking av begroing og bunndyr 26. september 2002. 
 
 
St.navn UTM-refer anse 
Innløp Hartevatn 32  407300  6603000 
Utløp Hartevatn 32  409150  6599250 
Steinsland 32  409600  6592900 





Innløp Hartevatn Utløp Hartevatn 
  
Steinsland Stavenes bru 
 






Tabell 4. Omkringliggende vegetasjon og arealbruk ved de fire stasjonene. 
 




Skog Type skog Beite Vei Bebyggelse 
Inn Hartev. 3 bjørk 50 bjørk og furu 0 0 50 
Ut Hartev. 3 furu 100 furu 0 0 0 
Steinsland 3 furu 100 furu 0 0 0 
Stavenes bru 4 furu 80 furu 10 10 0 
 
 
Kornfordelingen i bunnsubstratet på alle de fire stasjonene viste dominans av stor og mellomstor stein 
(Tabell 5). Det ble observert noe slam i innløpselva til Hartevatn, som trolig er breslam.  
 
 
Tabell 5. Kornfordeling (% dekning) i bunnsubstratet etter internasjonal standard på ulike stasjoner   
(etter Wentworth 1922 i Minshall 1984). Gruppenes teoretiske grenseverdier er oppgitt i mm. Phi-
verdien beregnes som  - log2 kornstørrelsen basert på % fordeling av kornstørrelsesgruppene, og det 
blir derved mindre vekt på de ekstreme verdiene.  
 
 



























Inn Hartev. 8 40 40 10 0 0 2 242.6 -7.07 3 
Ut Hartev. 0 50 40 10 0 0 0 240.0 -7.30 1 
Steinsland 20 20 30 20 10 0 0 221.1 -6.65 1 
Stavenes bru 2 23 40 15 10 5 0 149.5 -5.52 1 
 
 
3.3.2 Generelt om begroing 
Begroing er en fellesbetegnelse på organismesamfunn som er festet til elvebunnen eller annet underlag 
i elven. Funksjonelt er det tre ulike typer begroing: 
 
Primærprodusenter: Alger, moser (høyere planter regnes ikke med) 
Nedbrytere:  Bakterier, sopp 
Konsumenter: Enkle fastsittende organismer eks. ciliater, fargeløse flagellater og svamper. 
 
I lite til moderat forurensningsbelastet vann dominerer primærprodusentene. Mineralske salter er 
viktigste næringskilde for primærprodusentene som øker i mengde ved økt tilførsel av næringssalter. 
Ved økt tilførsel av løst, lett nedbrytbart organisk stoff øker mengden av nedbrytere. Partikulært 
organisk stoff medfører ofte økt forekomst av konsumenter. 
 
På grunn av raske vekslinger i miljøforholdene kan det være vanskelig å få et godt bilde av tilstanden i 
rennende vann. Fysisk/kjemiske målinger gir bare et øyeblikksbilde, og det kreves hyppige målinger 
for å få et representativt bilde av vannkvaliteten. Begroingssamfunnet vil derimot, ved å være bundet 
til et voksested, avspeile miljøforholdene på voksestedet og integrere denne påvirkningen over tid. 
 
Metodikk for kvalitative begroingsobservasjoner er standardisert. Det tas prøver av 
begroingssamfunnet i en elvestrekning på minst 10 m, vanligvis noe lenger. Prøven tas fra elvebredden 
og så langt ut i elva det er mulig å nå. Begroingsobservasjonene legges til strykpartier, helst med 




Begroingen vokser ofte i visuelt ulike enheter, begroingselementer, som kan ha form av et geléaktig 
brunt belegg (ofte kiselalger), grønne tråder (oftest grønnalger) eller eksempelvis mørkegrønne dusker 
som kan bestå av rød- eller blågrønnalger. Ved feltobservasjonene samles de ulike 
begroingselementene inn hver for seg, og mengdemessig forekomst angis som dekningsgrad. 
Dekningsgraden vurderes subjektivt ut fra hvor stor prosent av elveleiet i stasjonsområdet som dekkes 
av hvert element.  
 
Det tas også en prøve av mikrosamfunnet. Her menes mikroskopiske organismer som vokser direkte 
på stein. Kiselalger utgjør vanligvis en viktig del av mikrosamfunnet. Fra 10 tilfeldig (randomisert) 
utvalgte steiner børstes et areal på ca. 8x8 cm ned i en plastbakke med 1 liter vann. Materialet omrøres 
og en delprøve tas ut.  
 
Begroingsprøvene fikseres med formalin og bringes til laboratoriet for analyse. Her undersøkes 
prøvene i mikroskop og organismene identifiseres så langt som mulig, fortrinnsvis til art. Hver arts 
mengdemessige betydning vurderes semikvantitativt. For makroskopisk synlige begroingsenheter 
anvendes den dekningsprosent som er gitt i felt. Forekomsten av de mikroskopiske og mindre vanlige 
formene vurderes subjektivt etter følgende skala: 
 
 x = sparsom forekomst 
 xx = middels forekomst 
 xxx = rikelig forekomst 
 
På grunnlag av analyseresultatene, artsinnhold, artsmangfold og mengdemessige forhold, gis en 
vurdering av begroingssamfunnet, da særlig de kvalitative forhold. 
 
3.3.3 Generelt om bunndyr 
Bunndyr er en samlebetegnelse for forskjellige typer smådyr som lever hele eller deler av livet på 
bunnen av elver og innsjøer. Bunndyrene er først og fremst insektlarver/nymfer, men det er også 
marker, igler, snegler, muslinger, små krepsdyr og vannmidd. Bunndyr er derfor en svært mangeartet 
gruppe organismer med ulike krav til miljøet. Det finnes ekstreme rentvannsarter, og det er arter som 
er svært tolerante overfor forskjellige typer forurensninger. Dette er en forutsetning for å kunne bruke 
dem i effektvurdering av forurensninger, og en viktig grunn til at de er mye brukt (Hellawell 1986, 
Aanes og Bækken 1989). Bunndyrene er næringsgrunnlag for fisk. 
 
En organisme må forholde seg til sitt miljø. Sammensetningen av dyre- og plantesamfunnene i elver 
og innsjøer er bestemt av et mangfold av miljøparametre. De mange populasjonene i et samfunn har 
ulike tålegrenser og preferanseområder. Når én eller flere av miljøparametrene endres, vil også 
organismesamfunnene endres. Samfunnene gjenspeiler miljøet. 
  
For innsamling av bunndyr er det anvendt "sparkemetoden". Metoden er beskrevet i Norsk Standard 
4719. Den inngår i NIVAs kvalitetssikringssystem, og anvendes i alle NIVAs bunndyrundersøkelser i 
bekker og elver. Metoden er meget god til å samle inn artene i habitatene, og god til å måle den 
relative tettheten mellom arter og lokaliteter.  
 
"Sparkemetoden" innebærer bruk av standard håv etter standard prosedyre. Mens en beveger seg 
motstrøms i en elv/bekk eller sakte beveger seg langs stranden i en innsjø, brukes den ene foten til å 
sparke opp bunnsubstratet. Et håndnett brukes til å fange oppvirvlede bunndyr. Prosedyren foregår i ett 
minutt og gjentas 3 ganger (3*1 minutters sparkeprøve). Etter hvert minutt tømmes håvposen for å 
hindre tetting av maskene i posen. Det anvendes en standard håv med åpning 30cm x 30 cm, og med 
maskevidde i nettduken på 250 µm. Prøvene konserveres i 70% etanol. Bunndyrene blir tellet og 




Bunndyrmaterialet ble identifisert til hovedgrupper av organismer. Individer i de tre hovedgruppene 
døgnfluer (Ephemeroptera), steinfluer (Plecoptera) og vårfluer (Trichoptera) ble, så vidt mulig, 
identifisert til art/slekt. Det biologiske mangfoldet på stasjonene ble angitt ved antall arter/slekter 
innenfor disse tre gruppene (EPT). Tettheten er angitt ved antall individer i hver prøve. Det ble tatt 
bunndyr i Øvre Otra i 1975-77 og i 2000 (Rørslett m.fl. 1981, Bækken og Romstad 2001). I den første 
undersøkelsen er ikke presisjonen i metoder og gruppe/art - bestemmelser gode nok til å anvendes som 
sammenligningsgrunnlag. Undersøkelsen i 2000 er anvendt der det er sammenfallende stasjoner.     
 
3.3.4 Resultater begroing 
Primærtabeller med resultater av begroingsundersøkelsen på de enkelte stasjoner er gitt i vedlegg bak i 
rapporten. I Tabell 6 er det satt opp en oversikt over dominerende mosevegetasjon og i Tabell 7 er en 
samlet oversikt over begroingsalgene. 
 
Mosevegetasjon 
Det ble totalt registrert 7 ulike mosearter hvorav de 3 levermosene Marsupella emarginata, Nardia 
compressa og Scapania undulata var de dominerende. En mosaikk av disse tre artene var til stede på 
alle stasjoner med unntak av utløp Hartevatn hvor Nardia compressa ikke ble registrert. Dette 
mosesamfunnet er svært vanlig i denne type elveavsnitt med en nøytral til svakt sur ionefattig 
vannkvalitet. Innslag av mosen Blindia acuta tyder på rent oligotroft vann, mens Hygrohypnum 
ochraceum gjerne vokser ved noe mer elektrolyttrikt vann. Disse artene utgjør imidlertid svært lite av 
den totale mosedekning på hver lokalitet. En variabel mosedekning fra 30 - 70 % dekning på de ulike 
lokaliteter kan knyttes til substratforhold og vannstandsforhold, hvor lokalitetene Innløp Hartevatn og 
Stavenes bru har mindre stabilt substrat og den største variasjon i vannføring/vannstand. Stor dekning 
av levermoser syntes å gi stor dekning av algebegroing på alle de undersøkte lokalitetene. Levermoser 
er tydelig et godt substrat for spesielt grønnalger i denne delen av Otra. 
 
 
Tabell 6. Vannmoser og krypsiv registrert på 4 stasjoner/lokaliteter i Øvre Otra 26.09.2002. 
Hyppigheten av de enkelte arter av moser og av krypsiv er angitt etter en 5-delt skala hvor: 1= sjelden 
(< 5 forekomster), 2= spredt, 3= vanlig, 4= lokalt dominerende, 5= dominerende på store deler av 












Blindia acuta 1 1  2 
Hygrohypnum ochraceum 2 1   
Marsupella emarginata 2 4 3 3 
Nardia compressa 3  4 2 
Polytrichum commune   1  
Rhacomitrium aciculare 1 1  1 
Scapania undulata 2 3 2 3 
Total mosedekning 30 % 70 % 70 % 50 % 






Tabell 7. Begroingssamfunnet registrert på fire stasjoner/lokaliteter i Øvre Otra 26.09.2002. 
Forekomst angitt som % dekning av elveleiet (tall) og ellers som x = tilstede, xx = vanlig og xxx = stor 






Steinsland Stavenes bru 
Blågrønnalger (Cyanophyceae)     
Calothrix sp. x x x x 
Chamaesiphon amethystinus  xx   
Chamaesiphon rostafinskii* x    
Coleodesmium sagarmathae* 15   5 
Cyanophanon mirabile xx xx x x 
Calothrix gypsophila* xx    
Gloeocapsopsis sp.  xx   
Homoeothrix sp. (grenet)   xxx x 
Merismopedia punctata   x x 
Phormidium hetropolare* xx    
Rivularia sp.*    x 
Schizothrix sp.   x  
Scytonema mirabile   5 xx 
Scytonematopsis starmachii   x  
Stigonema hormoides  xx   
Stigonema mamillosum 15 5 10 15 
Stigonema minutum x xxx xxx  
Grønnalger (Chlorophyceae)     
Binuclearia tectorum x  x x 
Bulbochaete sp. 1 10 2 5 
Closterium spp.* x    
Mougeotia sp. (4,5µ) xx x   
Mougeotia sp. (9µm)   x xx 
Mougeotia sp. (11µ) 3 x   
Mougeotia sp. (15µm)    3 
Microspora palustris    x 
Microspora palustris var. minor    x 
Oedogonium sp. (6µm)   x x 
Oedogonium sp. (10µm) x    
Penium spp. x  xx xx 
Zygogonium sp3. (18-24µm) 40 50 75 40 
Zygnema sp. (18µm) xx    
Zygnema sp. (24-26µm)* 1 20   
Kiselalger (Bacillariophyceae)     
Achnanthes cf. Minutissima* xxx    
Tabellaria flocculosa xx 10 <1 xx 
Ubestemte kiselalger x    
Nedbrytere     
Jernbakterier x xxx x x 
Ophrydium versatile   <1  




Det ble totalt registrert 35 algetaxa hvorav blågrønnalger og grønnalger var de klart største gruppene 
med henholdsvis 17 og 15 taxa. Størst artsmangfold ble registrert på lokaliteten innløp Hartevatn, med 
21 ulike taxa, mens utløp Hartevatn hadde det minste mangfoldet, med bare 13 taxa. På alle stasjoner 
var samfunnet preget av arter som er typiske for rene, upåvirkede lokaliteter med lavt innhold av 
næringssalter. Innløp Hartevatn skilte seg noe ut fra de andre lokalitetene ved å ha hele 7 av de totalt 8 
klart forsuringsfølsomme arter som ble funnet til stede. Dette kan indikere at vannkvaliteten på denne 
lokaliteten er noe mindre sur enn de andre og at innholdet av næringsstoffer kan være noe høyere pga. 
tettstedet Hovden. Det er likevel ikke snakk om noen stor ekstra belastning på denne lokaliteten siden 




Når det gjelder mengdemessig forekomst av de ulike arter, var det klar dominans av grønnalgen 
Zygogonium sp. (Figur 12) på samtlige lokaliteter. Dekningsgraden varierte fra 40 til 75 %. Hvilken 
Zygogonium art dette egentlig er vet vi ikke. Den må være fertil få å kunne identifiseres og det skjer 
tydeligvis meget sjelden i norske vassdrag. Derfor anvender vi en arbeidstittel, Zygogonium sp3. Ofte 
blir den bare referert til som Zygogonium sp. I eldre undersøkelser er den også angitt som Zygnema 
(ofte med betegnelsen ”a”). Det er trolig den samme algen som opptrer med masseforekomst i mange 
Sørlandsvassdrag der den vokser på levermosesubstrat i sure ione- og næringsfattige vannkvaliteter.  
 
Ved prøvetaking hadde denne algen et variabelt utseende, fra nesten helt svarte tråder til grønne og 
grågrønne tepper. Av andre alger med relativt stor mengdemessig forekomst på samtlige stasjoner var 
blågrønnalgen Stigonema mamillosum med 5 – 15 % dekning og grønnalgen Bulbochaete sp. med 1 – 
10 % dekning. Av alger med relativt stor dekning, dvs. at de danner et markert synlig innslag på 
enkelte lokaliteter var Coleodesmium sagarmathae (15 og 5 % dekning ved innløp Hartevatn og 
Stavenes bru), Scytonema mirabile (5 % dekning på Steinsland), Zygnema sp. (24-26µm) (20 % 
dekning på utløp Hartevatn) og Tabellaria flocculosa med 10 % dekning på lokaliteten Utløp 
Hartevatn. Totalt sett var det stor forekomst og dekning av alger på alle lokalitetene. Det ble ikke tatt 









Av nedbrytere og konsumenter ble det registrert jernbakterier på samtlige stasjoner. På lokaliteten 
Steinsland ble det i tillegg funnet innslag av ciliatene Ophrydium versatile og Vorticella sp. Dette kan 
tyde på en viss tilførsel av noe partikulært, organisk materiale. 
 
Siden tilstanden for vannvegetasjon og begroing må karakteriseres som nær naturtilstand, er den 





Vannvegetasjon utover moser og alger ble ikke registrert med unntak av noen få forekomster av 
krypsiv (Juncus supinus). Krypsiv ble registrert som sjelden i utløpet av Hartevatn og som spredt ved 
Steinsland. Ved Steinsland hadde krypsivplanter etablert seg i tepper av levermose som i tillegg var 
fylt av sand. Fra andre elver har en sett at sandfylte levermosetepper kan være et godt substrat for 
krypsiv. Dette området av Otra ligger imidlertid så høyt at krypsiv ikke får utvikle masseforekomster 
pga en regelmessig streng vinterperiode. Strekningen ble ikke befart spesielt med tanke på å lete opp 
krypsivforekomster.  
 
Tidligere undersøkelser og tidsutvikling 
I årene 1976-77 ble det gjort en omfattende undersøkelse av øvre deler av Otra hvor bl.a. 
begroingsforhold ble registrert på 5 stasjoner mellom Hovden sentrum og Bykil (Rørslett m.fl. 1981). 
Beskrivelsene fra den gang viser at det var frodig mosevegetasjon med Scapania undulata, Marsupella 
aquatica og Nardia compressa som dominerende arter. Blindia acuta og Rhacomitrium aquaticum blir 
også nevnt. Likeså blir det beskrevet å være en kraftig begroing av den trådformede grønnalgen 
Zygnema sp.(17-23µm) (trolig Zygogonium sp3) oppå mosen flere steder, samtidig som arter som 
Homeothrix nordstedtii, Scytonema mirabile, Stigonema mamillosum og Microspora tumidula (trolig 
M. palustris) blir angitt å kunne stedvis ha stor forekomst. Krypsiv fantes som små rosettplanter 
enkelte steder på den aktuelle strekningen. Det ble i samme undersøkelsen påpekt at lokaliteten 
nedstrøms Hovden sentrum bar preg av å ha en sparsom mosevegetasjon med et artsrikt algesamfunn 
som indikerte økning i næringstilførsel i forhold til ovenforliggende stasjoner. Det ble også beskrevet 
et belegg med gråaktig farge på steiner på denne stasjonen. Dette belegget var også til stede i 2002. 
 
Ser en bort fra enkelte avvik i nomenklaturen for navnsetting av enkelte arter, synes dagens situasjon å 
være i god overensstemmelse med forholdene for vel 25 år siden. Forholdene synes å ha endret seg 
lite. Hovedelementet med frodig mosevegetasjon overgrodd med trådformede grønnalger og stort 
innslag av rentvannsindikatorer har preget denne strekningen av øvre Otra over lengere tid. 
 
I forbindelse med en resipientvurdering av øvre Otra i Bykle kommune i 2000, ble det tatt 
begroingsprøver på 3 stasjoner på strekningen Ørnefjell bru til Berdals bru (Bækken og Romstad 
2001). Stasjonen ved Steinsland var felles i begge undersøkelsene (2000 og 2002). Situasjonen 
beskrevet i 2000 er svært lik den i 2002 med dominans av levermosen Nardia compressa overgrodd 
med grønnalgen Zygogonium sp3. Rentvannsalgene Scytonematopsis starmachii og Stigonema 
mamillosum nevnes også å ha stor forekomst. Resultatene fra de to andre stasjonene synes også å være 
i samsvar med det generelle bildet av begroingssituasjonen på strekningen. 
 
Vurdering i forhold til resipientkapasitet 
Begroingsundersøkelsen i 2002 viser at strekningen innløp Hartevatn til Bykle sentrum har et stedvis 
frodig mosesamfunn dominert av levermoser og en frodig vekst av spesielt trådformede grønnalger 
oppå mosen. I tillegg har hele strekningen en stort innslag av rentvannsarter. Både moser og alger som 
viser stor forekomst i dag har altså utviklet seg under næringsfattige forhold og viser at de fysiske 
betingelser mhp. vannføring og vanntemperatur i området kan gi mulighet for betydelig begroing med 
dagens belastningsnivå. Stabile vannføringer omkring minstevannføringskravene kan gi en større 
dekningsgrad enn hvis variasjonen i vannføringen var større. På den annen side vil innfrysingen kunne 
være større og gi større slitasje på disse samfunnene når vannføringen er lav. 
 
Dersom en øker næringstilførselen kan dette gi grunnlag for ytterligere algevekst i den aktive 
vekstsesongen. Dagens dominerende arter er lite næringskrevende og en kan i tillegg til økt forekomst 
av disse risikere en dreining i artsinventaret mot mer næringskrevende arter. Dette betyr ikke 
nødvendigvis større mengder av algebegroing målt som økt biomasseproduksjon, men at andre arter 
kan overta og opprettholde dagens biomassenivåer. Mosesamfunnet vil neppe endre seg vesentlig som 




Strekningen synes altså å ha en viss reserve mhp. resipientkapasitet i forhold til næringsbelastning. Det 
er likevel vanskelig å forutse konsekvensen av ulike nivåer av tilleggsbelastning, og det vil være viktig 
med kontrollundersøkelser ved økt belastning. 
 
3.3.5 Resultater bunndyr 
Bunndyrsamfunnet på alle stasjonene var antallsmessig dominert av fjærmygglarver (Figur 13, Tabell 
8 og Tabell 9). Særlig nedstrøms Hartevatn var det meget høy tetthet av små individer i denne 
gruppen. Her ble det også registrert meget stor forekomst av småmuslinger. Det var ellers middels stor 
forekomst av flere andre bunndyrgrupper på alle stasjonene. Vanlig forekommende var fåbørstemark 
og vannmidd, foruten de tre artsbestemte gruppene døgnfluer, steinfluer og vårfluer (EPT: 
Ephemeroptera Plecoptera Trichoptera). Det biologiske mangfoldet uttrykt ved EPT var størst ved 
innløpet til Hartevatn. Her ble det registrert 16 EPT-arter. På de andre stasjonene varierte antall ETP 




Ved innløpet til Hartevatn ble det registrert 16 EPT arter. Det var det høyeste i denne undersøkelsen 
(Figur 14). Av disse var det 5 døgnfluearter, 3 steinfluearter og 8 vårfluearter.  Baetis rhodani var den 
vanligste døgnfluen. Baetis sp besto av for små individer til sikkert å kunne artsbestemmes. Trolig var 
disse også Baetis rhodani. Baetis rhodani er Norges vanligste døgnflue i rennende vann. Fordi den er 
så vanlig er den en viktig indikatorart ved forsuringsvurderinger. Tilstedeværelse av denne arten i 
humusfattige vassdrag indikerer liten eller ingen forsuring. Baetidene er forholdsvis tolerante overfor 
eutrofiering og organiske forurensninger, men følsomme for forsuring. Andre døgnfluearter var 
Heptagenia sulphurea og Ameletus inopinatus. Begge er forholdsvis vanlige i den sørlig fjellregionen  
og noe forsuringsfølsomme. Den siste døgnfluearten var Ephemerella aurivillii. Den er også 
forholdsvis vanlig i den sørlige fjellregionen. Arten er forsuringsfølsom. 
 
Steinfluefaunaen på denne stasjonen var dominert av Leuctra hippopus. Den er blant de mest vanlig 
artene i Norge. Den er forsuringstolerant. De to andre steinflueartene Taeniopteryx nebulosa og arter 
fra slekten Isoperla er også vanlige i Norge. Førstnevnte er forsuringstolerant, mens sistnevnte slekt 
trolig er noe mer følsom. Vårfluefaunaen var dominert av Hydropsyche pellucidula. Andre individer 
fra Hydropsyche slekten var for små til sikkert å kunne artsbestemmes, men disse var trolig også 
Hydropsyche pellucidula. Arten er forholdsvis vanlig, noe forsuringsfølsom og finnes over det meste 
av Norge. Den ble også funnet i disse områdene i 1999. 
  
Utløp av Hartevatn 
Ved utløpet fra Hartevatn ble det registrert 13 EPT arter. Det var noe lavere enn ved innløpet (Figur 
14). Av disse var det 3 døgnfluearter, 3 steinfluearter og 7 vårfleuarter.  Baetis rhodani var den 
vanligste døgnfluen. Baetis sp besto av for små individer til sikkert å kunne artsbestemmes. Trolig var 
disse også Baetis rhodani. Andre døgnfluearter var Heptagenia sulphurea. Steinfluefaunaen på denne 
stasjonen var dominert av Taeniopteryx nebulosa. De to andre steinflueartene var arter fra slektene 
Isoperla  og Amphinemura. Slekten Amphinemura er meget vanlig og forsuringstolerant. 
Vårfluefaunaen var dominert av arter fra familien Polycentropodidae. Av disse var Neureclipsis 
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Tabell 8. Forekomst av hovedgrupper i bunndyrsammfunnet ved fire stasjoner i Øvre Otra 
26.09.2002. Prøve fra Steinsland 02.10.2000 er lagt til i siste kolonne (Bækken og Romstad 2001). 
Antall individer per 3*1 minutt sparkeprøve (NS 4719). 
 




Steinsland Stavenes bru  Steinsland 
2000 
        
Fåbørstemark Oligochaeta 176 128 192 144  136 
Igler Hirudinea  16     
Snegeler Gastropoda 16      
Småmuslinger Lamellibranch iata 112 3904 192 16   
Vannmidd Hydracarina 32 192 64 160  168 
Døgnfluer Ephemeroptera 176 64 176 88  95 
Steinfluer Plecoptera 40 56 258 584  106 
Vårfluer Trichoptera 276 584 387 64  208 
Knott Simuliidae      32 
Fjærmygg Chironomidae 1536 12096 2944 1056  1552 
Andre tovinger Andre diptera   32 32  32 
 SUM 2364 17040 4245 2144  2329 
 
 
Ofte vil bunndyrsamfunn i utløpet av en innsjø skille seg fra andre typer elvelokaliteter ved at den 
domineres av arter som kan nyttiggjøre seg det organiske materialet som driver ut fra innsjøen 
(utløpseffekt). Slik sett var det forventet at stasjonen ved utløpet av Hartevatn kunne være forskjellig 
fra de andre. Ofte vil vårfluefaunaen i utløp domineres av nettspinnende arter. Blant disse er arter fra 
familiene Polycentropodidae og Hydropsychidae. Selv om Polycentropodidae dominerte her var 
Hydropsyche fraværende på denne stasjonen. Andre EPT arter vil ofte finnes i redusert antall. Det var 
likevel uventet at Leuctra hippopus, som var vanlig på alle de andre stasjonene, var helt fraværede 
nedstrøms Hartevatn. Bunnsubstratets beskaffenhet er imidlertid viktig for de fleste bunndyrartene. På 
denne stasjonen var dette nesten totalt dekket av trådformede alger. Dette er trolig en viktig årsak til 
fravær både av Hydropsyche sp og Leuctra hippopus. 
 
Steinsland 
I Otra ved Steinsland ble det registrert 15 EPT arter (Figur 14). Av disse var 5 døgnfluearter, 4 
steinfluearter og 6 vårfleuarter.  Baetis rhodani var den vanligste døgnfluen. Baetis sp besto av for små 
individer til sikkert å kunne artsbestemmes. Trolig var disse også Baetis rhodani. Det ble også 
registrert døgnfluearter som vanligvis foretrekker saktestrømmende eller stillestående vann. Disse var 
Leptophlebia sp. og Centroptilum luteolum. Deler av elva hadde lav vannhastighet grunnet liten 
vannføring og har derfor levesteder som passer disse artene. Begge artene er vanlige. Leptophlebia sp 
er forsuringstolerant, mens Centroptilum luteolum er noe følsom. Andre døgnfluearter her var 
Heptagenia sulphurea.  
 
Steinfluefaunaen på denne stasjonen var dominert av små individer fra slekten Amphinemura, men 
også Leuctra hippopus var vanlig. De to andre steinflueartene var Taeniopteryx nebulosa og arter fra 
slekten Isoperla. Vårfluefaunaen var dominert av slekten Oxyethira. Denne slekten er noe 
forsuringsfølsom. Hydropsyche pellucidula var også meget vanlig. For øvrig ble det registrert arter av 
familien Polycentropodiae.  
 
Ved undersøkelsen i 2000 ble det tatt bunndyrprøver ved Steinsland (Bækken og Romstad 2001). Det 
ble den gang funnet 16 EPT arter. Stort sett var det de samme artene som ble funnet den gang som nå, 




Tabell 9. Arter av døgnfluer, steinfluer og vårfluer (EPT) ved fire stajoner i Øvre Otra 26.09.2002.   
Prøve fra Steinsland 02.10.2000 er lagt til i siste kolonne (Bækken og Romstad 2001). Antall individer 
per 3*1 minutt sparkeprøve (NS 4719). 
 










 DØGNFLUER        
Ameletus inopinatus 8   8  16 
Baetis sp 32 16 24   44 
Baetis rhodani  104 40 72 40  26 
Centroptilum luteolum    48   5 
Heptagenia sulphurea  24 8 16 40  2 
Heptagenia sp       
Leptophlebia sp   16   2 
Ephemerella aurivillii 8      
Antall E arter 5 3 5 3  6 
       
 STEINFLUER        
Diura nanseni     8   
Isoperla sp  8 8 8 8   
Taeniopteryx nebulosa  8 24 40   16 
Amphinemura sp  16 146 448  72 
Protonemura meyeri    8   
Capnia atra    104  2 
Leuctra hippopus 24  64 8  16 
Antall P arter 3 3 4 6  4 
       
 VÅRFLUER        
Rhyacophila nubila  8 8  8  3 
Oxyethira sp 24 8 176 16  132 
Polycetropodidae  224 8   32 
Plectrocnemia conspersa  8 32     
Polycentropus flavomaculatus  8 64 16   14 
Neureclipsis bimaculata  240 8    
Hydropsyche pellucidula 104  128   3 
Hydropsyche sp  88  48 40  24 
Lepidostoma hirtum 40 8     
Trichoptera indet 16      
Antall T arter 8 7 6 3  6 
       
Antall EPT arter 16 13 15 12  16 
 
Otra ved Stavenes bru 
I Otra ved Stavenes bru ble det registrert 12 EPT arter (Figur 14). Av disse var 3 døgnfluearter, 6 
steinfluearter og 3 vårfluearter.  Baetis rhodani og Heptagenia sulphurea var de vanligste døgnfluene. 
Andre døgnfluearter var Ameletus inopinatus.  
 
Steinfluefaunaen på denne stasjonen var rikere enn på stasjonene lengere oppstrøms. Den var dominert 
av små individer fra slekten Amphinemura. Det ble registrert tre arter som ikke ble funnet lengre 
oppstrøms. Disse var Capnia atra, Diura nanseni og Protonemura meyeri. Alle er vanlige i Norge. De 
to første er noe forsuringsfølsomme, mens den sistnevnte er forsuringstolerant. De to andre 
steinflueartene var Leuctra hippopus og arter fra slekten Isoperla. Det var få arter og en tynn bestand 
av vårfluer. Faunaen var dominert av slekten Hydropsyche. For øvrig ble det registrert Rhyacophila 






Forurensningstilførsler fra bl.a. det planlagte renseanlegget er basert på opplysninger gitt av 
Sørlandskonsult i brev av 4. oktober 2002. Tilførsler av fosfor og nitrogen fra andre kilder er hentet fra 
tidligere beregninger utført av NIVA for tilførsler fra nedbør, fjell- og heiområder (Berge 1983; 
Hindar m.fl. 1990). Berge (1983) angir at årlig fosfortilførsel via nedbør kan være 20 kg/km2. Selv om 
dette tallet kan være noe høyt for høyfjellsforhold er det brukt her. For 2001 er det beregnet et årlig 
nitrogennedfall på nedbørstasjonen Vatnedalen på 140 mg N/m2. (SFT 2002). Begge disse 
belastningstallene er brukt for å beregne tilførsel direkte til Hartevatnets overflate. 
 
Mengden av termotolerante kolibakterier (TKB) i ubehandlet kommunalt avløp kan variere mye. 
Oftest ligger konsentrasjonen i råkloakk i området 105 - 108 TKB/100ml (Midttun 1993). Typiske 
verdier kan ligge omkring 106 TKB/100ml. Renseeffekten ved mekanisk/kjemisk renseanlegg på TKB 
angis typisk å være 99%, men med stor variasjonsbredde (ca 80% - 99,9%).  
 
I beregning av belastning og resipientkapasitet i denne rapporten har vi først og fremst tatt 
utgangspunkt i fosfortilførslene. 
 
 
4.2 Nåværende belastning 
Den nåværende belastningen på resipientene i denne undersøkelsen er vist i Tabell 10. Som det går 
fram av oversikten er det summen av tilførsler direkte via nedbør og avrenning fra upåvirket terreng 
som utgjør de dominerende deler av tilførslene til Hartevatn gitt de rensetiltak som er gjennomført i 
Hovdenområdet. 95 % av fosforet og 84 % av nitrogenet kommer fra disse kildene til Hartevatn. 
 
 
4.3 Framtidig belastning 
I det som omtales som Midtregionen er det i dag omkring 450 hytter. For disse er det idag ikke tillatt 
med innlagt vann med kloakkutslipp. Avløpet går dermed via infiltrasjon i grunnen eller andre 
systemer. Det regnes med ytterligere utbygging med 950 hytter, og avløp fra disse, sammen med de 
450 eksisterende, forutsettes å gå til kjemisk rensing. Avløpet fra renseanlegget er planlagt å gå til 
østre deler av Vatndalsvatn. I tillegg er det aktuelt med 250 hytter med mekanisk rensing og ytterligere 
250 med kjemisk rensing.  
 
Den endring i forurensingsbelastning dette representerer framgår av Tabell 11. Det går fram at 
tilknytning av dagens hytter til renseanlegg gir en mindre belastning på Otra fra Hartevatn til Stavenes, 
mens belastningen på Vatndalsvatn og dermed også Botsvatn økes. 
 
Ved beregning av forurensningsbelastning er det antatt at belegget på de framtidige hytteområdene 
regnes med å bli tilsvarende eller større enn det som er vanlig i de eksisterende hytteområdene. 
Hyttene antas å bli mest brukt i påskeferien. Men området regnes også å bli mye brukt i andre perioder 
om vinteren. Sommerferien (juli) vil også få høyt belegg, men gjennomsnittlig trolig noe lavere enn i 
de nevnte vinterperiodene. Den resterende bruken blir fordelt på helger og høstferie. Det må derfor 
regnes med en ujevn belastning på renseanlegget og derved på resipienten.  
 
Alle beregningene forutsetter at renseanlegget drives godt, og at det ikke skjer uhell. Erfaringsmessig 
viser det seg at anlegg med store variasjoner i belastningen ofte har driftsproblemer med påfølgende 
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redusert rensegrad eller direkte utslipp av råkloakk. Resipienten bør derfor ha en viss "overkapasitet" 
for bedre å kunne motta slike støt.  
 
Tabell 10. Nåværende belastning på Hartevatn og Otra. Organisk belastning er bare oppgitt for 




Til Hartevatn kg P/år kg N/år kg O/år
Fra nedbør direkte på innsjø 118 826
Fra nedbørfeltet 1350 25000




340 sau på sommerbeite
460 da kulturbeite 28 782
SUM 1543 30608 5200
Otra fra Hartevatn til Stavenesbrua:
Separate utslipp: 35
290 vinterfora sau
800 sau på sommerbeite
570 da kulturbeite 34 969
450 hytter (uten kloakkutslipp)
SUM 69 969
Til Otra nedstrøms Stavenesbrua:
Separate utslipp: 35
300 vinterfora sau
840 sau på sommerbeite





Tabell 11. Effekt av framtidig hyttebygging på forurensningsbelastning totalt og for resipientene Otra   




1400 hytter kjemisk rensing 70
250 hytter kjemisk rensing 13
250 hytter mekanisk rensing 126
450 hytter (gevinst; - ingen rensing) -225
Endring: -16
Otra fra Hartevatn til Stavenesbrua:
kg P/år
950 hytter kjemisk rensing 0
250 hytter kjemisk rensing 0
250 hytter mekanisk rensing 126




1400 hytter kjemisk rensing 70
250 hytter kjemisk rensing 13









Resipientkapasitet er beregnet ved hjelp av tilførselsmodeller (Berge 1987). De gjør det mulig å 
beregne akseptabel tilførsel av næringsstoffet fosfor for innsjøer basert på innsjøkarakteristika. Ved å 
sammenholde med dagens eller planlagt tilførsel er det mulig å kvantifisere eventuelle overskridelser 
av tålegrensen eller om det er ”noe å gå på”. Modellene er inkludert i SFTs veileder for fastsettelse av 




Resipientkapasitet vil si den mengde av det begrensende næringsstoff (fosfor i dette tilfellet) som en 
resipient kan motta uten at det oppstår uakseptable tilstander i form av stor algevekst. For å komme 
fram til resipientkapasiteten for innsjømagasinene har vi brukt to enkle fosforbelastningsmodeller for 
norske innsjøer som er gitt i Berge (1987). Berges modell er for grunne innsjøer, mens den såkalte 
RBJ-modellen er for dype innsjøer. Modellene er utviklet på bakgrunn av målte tilførsler og 




For å beregne konsentrasjonen av fosfor i innsjøer på bakgrunn av konsentrasjonen i innløpet og 







det T er vannets teoretiske oppholdstid. [P]innløp beregnes som en middelkonsentrasjon ved å dele alle 
tilførsler på hele tilsiget for ett år. Den beregnede konsentrasjonen for [P]innsjø kan så vurderes med 
basis i det som er akseptabel tilstand. På basis av det materialet som Berge (1987) har lagt til grunn 






5.2 Kritiske fosfornivåer 
En fosforkonsentrasjon i Hartevatn på 3 µg P/L vil etter dette gi en klorofyllkonsentrasjon på 1,7 µg 
kla/L, mens en mer kritisk konsentrasjon for Hartevatn på 10 µg P/L kan gi 5,5 µg kla/L. Den kritiske  
konsentrasjonen er avhengig av middeldypet i innsjøen: 
 
[P-kritisk]innsjø = -8,68·ln z + 30.13 (Berge-modellen), 
 
og er altså 10 µg P/L for Hartevatn, eller i området 8-12 µg/L som Hindar m.fl. (1990) oppgir, siden 
middeldypet er 10,7 meter. Likningen viser også at et større middeldyp, som kan framkomme ved 
regulering, reduserer vannets selvrensningsevne. For dype innsjøer regner en med at 7 µg P/L er 




Vi har tatt utgangspunkt i innsjøenes utforming, vannmengder og reguleringseffekter på vannføring i 
elv og oppholdstider i magasinene. Beregninger er gjort av fosfortilførsler, dels på bakgrunn av data 
innhentet av Sørlandskonsult, dels på bakgrunn av egne beregninger. 
 
For Hartevatn er de totale tilførsler av fosfor omlag 1540 kg, men tilsiget er sterkt redusert pga 
reguleringer. Middelkonsentrasjonen i tilløpet blir 6,2 µg P/L, noe som gir en konsentrasjon i innsjøen 
på 3,9 µg P/L og 2,2 µg kla/L. Den beregnede fosforkonsentrasjonen er høyere enn det som er målt, og 
tyder på at den reelle tilførselen av fosfor er mindre enn det beregnede. Forskjellen er relativt sett stor 
og skyldes derfor trolig at arealavrenningen fra upåvirkede områder er mindre siden dette er den 
desidert største enkeltkilden for fosfor. 
 
Selv om marginene bør være forholdsvis store i høyfjellsområder og siden det knytter seg store 
brukerinteresser til Hartevatn, er nåværende resipientkapasitet større enn det som brukes. 
Middelkonsentrasjonen i tilsiget kan være opp mot 13-14 µg P/L før vannkvaliteten blir kritisk ifølge 
modellen. Det tilsvarer omlag 3200 kg P/år i tilførsler, dvs. over en dobling av de totale tilførsler. 
Siden bakgrunnsavrenningen trolig er konstant, vil denne forskjellen teoretisk sett være ”noe å gå på” 
for kommunen. 
 
For Vatndalsvatn økes de totale tilførsler av fosfor med omlag 80 kg. Siden vi ikke er sikre på vannets 
totale volum og oppholdstid, kan vi i første omgang betrakte reguleringsmagasinet. Endringen i 
middelkonsentrasjon i tilløpet blir bare 0,1 µg P/L, noe som gir en helt ubetydelig 
konsentrasjonsendring i innsjøen (0,05 µg P/L). Selv om et framtidig renseanlegg skulle ha 




For Botsvatn vil vurderingen være enda ”enklere”; vannet fra Vatndalsvatnet renses ytterligere når det 
pumpes videre til Botsvatn ved den selvrensingen som finner sted der, og den ekstra fosfortilførselen 
vil ha enda mindre betydning her enn i Vatndalsvatnet. 
 
For Otra på strekningen Hartevatn-Stavenesbrua vil etablering av et så stort antall hytter medføre 
rensing av utslipp i et kjemisk (for 1400-1650 hytter) eller mekanisk (for 250 hytter) renseanlegg. 
Ingen hytter skal i framtida bidra med urenset avløp til Otra. Dette innebærer faktisk at det totalt sett 
vil slippes ut mindre fosfor til ferskvannsforekomster i framtida enn idag. Mens det blir et økt utslipp 
til Vatndalsvatnet via det kjemiske renseanlegget, vil en klar gevinst oppnås i Otra. Våre beregninger 
viser at det i framtida vil slippes ut 100 kg P/år mindre på denne strekningen enn i idag. Den 
økologiske statusen er god i dagens situasjon, og dette vil dermed kunne videreføres til tross for den 
planlagte hyttebyggingen. 
 
Vi har ikke vurdert andre forurensningseffekter enn det som hører til endringen i næringssalttilførsler 
og hygieniske forhold. Otra kan tenkes å få andre typer belastninger enn det som disse rensetiltakene 
tar sikte på å fange opp. Her bør en også passe på å minimere påvirkningen av Otra, og det kan være 
lurt å finne fram til hvilken framtidig bruk en ser for seg av Otravann på strekning fra Hartevatn og 
videre nedover. Otra som drikkevannskilde kan f.eks. være i faresonen ved etablering av så mye 





NIVAs anbefalinger bygger kun på de beregninger og vurderinger som er gjort av vannets økologiske 
status, endring i næringsstofftilførsler og resipientkapasitet. Vi har vurdert den økologiske statusen 
som god (beste klasse) i Hartevatn i forhold til EUs vanndirektiv. Vannkjemiske og biologiske forhold 
viser svært næringsfattige samfunn i reguleringsmagasiner og elveavsnittene i Otra, trolig ikke 
vesentlig annerledes enn situasjonen ville vært uten menneskeskapte tilførsler. Både i magasinene og 
på Otra-stasjonene (innløp Hartevatn og på strekningen Hartevatn-Stavenesbrua) er også den 
økologiske statusen god.  
 
Resipientkapasiteten er ikke overskredet i noen av lokalitetene, men minstevannføringsbestemmelsene 
i Otra på hele strekningen er satt svært lavt. Det medfører at en ved en så stor utbygging som det her er 
snakk om bør søke etter andre resipienter enn Otra. Bykle kommune har tatt konsekvensen av dette, og 
søker om å utnytte Vatndalsvatn og dermed også Botsvatn til formålet. 
 
Beregningene viser at en teoretisk sett får en mindre totalbelastning av fosfor ved bruk av et planlagt 
kjemisk renseanlegg. Selv om beregningene kunne friste til direkte utslipp i Otra, vil vi ikke anbefale 
dette fordi uhell eller dårlig drift kan gi en større tilførsel i perioder. Kjemiske renseanlegg som har 
svært variabel belastning kan være mer utsatt for svingninger også i renseeffektivitet, og dette taler for 
at anleggets avløp går til Vatndalsvatnet. Med den marginale endringen vi har beregnet i 
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Vedlegg A.  Vannkjemi  
Primærtabell vannkjemi for perioden oktober-01 til oktober-02. 
St.nr. St.navn Dato Dyp pH Turb. Farge Tot-P Tot-N NO3-N KLA-S Oks Sikt Temp. Fargeobservasjon 
   m  FNU mg Pt/L µg P/L µg N/L µg N/L µg/L mg/L m C  
1 Hartevatn, utløp 22/10/01     2 119       
1 Hartevatn, utløp 18/03/02     1 150       
1 Hartevatn, utløp 15/04/02     1 149       
1 Hartevatn, utløp 13/05/02     1 102       
1 Hartevatn, utløp 10/06/02     2 160       
1 Hartevatn, utløp 12/08/02     1 116       
1 Hartevatn, utløp 30/09/02     3 107       
1 Hartevatn, utløp 21/10/02     2 160       
               
2 Steinsland 22/10/01     1 101       
2 Steinsland 18/03/02     1 150       
2 Steinsland 15/04/02     1 165       
2 Steinsland 13/05/02     2 120       
2 Steinsland 10/06/02     1 99       
2 Steinsland 12/08/02     2 165       
2 Steinsland 30/09/02     2 132       
2 Steinsland 21/10/02     <1 113       
               
4 Stavenes 22/10/01     1 101       
4 Stavenes 18/03/02     1 160       
4 Stavenes 15/04/02     2 160       
4 Stavenes 13/05/02     2 149       
4 Stavenes 10/06/02     1 83       
4 Stavenes 12/08/02     2 98       
4 Stavenes 30/09/02     1 98       
4 Stavenes 21/10/02     1 138       
               
5 Hartevatn, innløp 22/10/01     1 95       
5 Hartevatn, innløp 18/03/02     1 140       
5 Hartevatn, innløp 15/04/02     2 195       
5 Hartevatn, innløp 13/05/02     3 165       
5 Hartevatn, innløp 10/06/02     2 87       
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St.nr. St.navn Dato Dyp pH Turb. Farge Tot-P Tot-N NO3-N KLA-S Oks Sikt Temp. Fargeobservasjon 
   m  FNU mg Pt/L µg P/L µg N/L µg N/L µg/L mg/L m C  
5 Hartevatn, innløp 12/08/02     2 98       
5 Hartevatn, innløp 30/09/02     1 89       
5 Hartevatn, innløp 21/10/02     2 119       
               
6 Hartevatn, hovedst. 29/05/02 0         7,5  gul 
6 H artevatn, hovedst. 29/05/02 0-10 6,27 0,70 8,9 3 180 67 <0.33     
6 Hartevatn, hovedst. 25/06/02 0         7,5   
6 H artevatn, hovedst. 25/06/02 0-10 6,31 0,56 7,4 2 141 52 0,61     
6 Hartevatn, hovedst. 25/06/02 0,2          12,0  
6 Hartevatn, hovedst. 25/06/02 2,5          12,0  
6 Hartevatn, hovedst. 25/06/02 5,0          12,0  
6 Hartevatn, hovedst. 25/06/02 7,5          11,5  
6 Hartevatn, hovedst. 25/06/02 10          11,0  
6 Hartevatn, hovedst. 12/08/02 0         9,0  grønngul 
6 H artevatn, hovedst. 12/08/02 0-10 6,43 0,42 6,6 2 110 27 1,0     
6 Hartevatn, hovedst. 12/08/02 0,2          18,0  
6 Hartevatn, hovedst. 12/08/02 2,5          17,0  
6 Hartevatn, hovedst. 12/08/02 5,0          16,0  
6 Hartevatn, hovedst. 12/08/02 7,5          15,0  
6 Hartevatn, hovedst. 12/08/02 10          13,0  
6 H artevatn, hovedst. 30/09/02 0-10 6,53 0,34 8,1 2 150 28 1,1     
6 Hartevatn, hovedst. 01/10/02 0,2        9,85    
6 Hartevatn, hovedst. 01/10/02 2,5        9,21    
6 Hartevatn, hovedst. 01/10/02 5,0        9,18    
6 Hartevatn, hovedst. 01/10/02 7,5        9,37    
6 Hartevatn, hovedst. 01/10/02 10        9,36    
6 Hartevatn, hovedst. 21/10/02 0         8,0  gulgrønn 
6 H artevatn, hovedst. 21/10/02 0-10 6,53 0,27 4,6 2 195 56 0,80     
6 Hartevatn, hovedst. 21/10/02 0,2          12,0  
6 Hartevatn, hovedst. 21/10/02 2,5          11,0  
6 Hartevatn, hovedst. 21/10/02 5,0          10,0  
6 Hartevatn, hovedst. 21/10/02 7,5          10,0  
6 Hartevatn, hovedst. 21/10/02 10          9,5  
               
8 V atndalsvatn 22/10/01 0-10 6,51 0,31 2,7 1 150 80 1,1     
8 V atndalsvatn 25/06/02 0-10 6,31 1,20 3,5 6 200 92 0,55     
8 V atndalsvatn 30/09/02 0-10 6,47 0,42 1,9 2 146 77 1,1     
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St.nr. St.navn Dato Dyp pH Turb. Farge Tot-P Tot-N NO3-N KLA-S Oks Sikt Temp. Fargeobservasjon 
   m  FNU mg Pt/L µg P/L µg N/L µg N/L µg/L mg/L m C  
9 Bot svatn 22/10/01 0-10 6,21 0,42 8,9 2 170 67 0,71     
9 Botsvatn 25/06/02 0         7,5   
9 Bot svatn 25/06/02 0-10 6,14 0,36 8,5 3 113 46 0,46     
9 Botsvatn 25/06/02 0,2          12,0  
9 Botsvatn 25/06/02 2,5          12,0  
9 Botsvatn 25/06/02 5,0          11,5  
9 Botsvatn 25/06/02 7,5          11,0  
9 Botsvatn 25/06/02 10          10,0  
9 Botsvatn 30/09/02 0         8,0  grønngul 
9 Bot svatn 30/09/02 0-10 6,35 0,39 4,6 2 175 82 0,45     
9 Botsvatn 30/09/02 0,2          10,0  
9 Botsvatn 30/09/02 2,5          9,0  
9 Botsvatn 30/09/02 5,0          9,0  
9 Botsvatn 30/09/02 7,5          8,5  





Vedlegg B.  Planteplankton 
Kvantitative planteplanktonanalyser av prøver fra Botsvatn.  
Verdiene er gitt i mm³/m³ (=mg/m³ våtvekt) 
 År 2001 2002 2002 
 Måned 10 6 9 
 Dag 22 25 30 
 Dyp 0-10m 0-10m 0-10m 
Cyanophyceae (Blågrønnalger)    
 Merismopedia tenuissima 13,6 . 10,1 
 Sum  - Blågrønnalger 13,6 0,0 10,1 
     
Chlorophyceae (Grønnalger)    
 Chlamydomonas sp. (l=8) . . 0,4 
 Cosmarium sp. . 0,4 . 
 Crucigenia quadrata 0,2 . . 
 Gyromitus cordiformis 0,1 . 0,3 
 Monoraphidium dybowskii 0,1 . . 
 Oocystis marssonii 0,2 . . 
 Oocystis rhomboidea . . 0,1 
 Oocystis submarina v.variabilis 0,7 . 1,3 
 Ubest.cocc.gr.alge (Chlorella sp.?) 2,2 0,1 2,1 
 Sum  - Grønnalger 3,4 0,4 4,2 
     
Chrysophyceae (Gullalger)    
 Bitrichia chodatii 0,2 . 0,2 
 Chrysolykos skujai . 1,9 . 
 Craspedomonader 0,1 0,3 0,1 
 Dinobryon borgei . . 0,2 
 Dinobryon crenulatum . 2,2 0,2 
 Dinobryon cylindricum var.alpinum . 0,3 . 
 Dinobryon sociale v.americanum 0,1 10,4 0,6 
 Kephyrion sp. . 0,5 . 
 Ochromonas sp. 0,3 0,3 0,5 
 Ochromonas sp. (d=3.5-4) 0,8 2,4 0,9 
 Pseudokephyrion alaskanum . 0,3 . 
 Små chrysomonader (<7) 3,7 24,9 . 
 Store chrysomonader (>7) 2,2 2,6 47,8 
 Ubest.chrysomonade (Ochromonas sp.?) 1,8 0,3 0,2 
 Ubest.chrysophycee 0,1 0,2 0,3 
 Sum  - Gullalger 9,2 46,5 50,8 
     
Bacillariophyceae (Kiselalger)    
 Tabellaria flocculosa . 0,6 . 
 Sum  - Kiselalger 0,0 0,6 0,0 
     
Cryptophyceae (Svelgflagellater)    
 Cryptomonas marssonii 0,6 . 0,3 
 Cryptomonas sp. (l=20-22) 3,8 1,7 1,9 
 Cryptomonas spp. (l=24-30) 0,5 . . 
 Katablepharis ovalis 0,8 0,6 0,4 
 Ubest.cryptomonade (Chroomonas sp.?) 1,4 1,7 0,9 
 Sum  - Svelgflagellater 7,3 3,9 3,5 
Dinophyceae (Fureflagellater)    
 Gymnodinium cf.lacustre 1,0 4,2 0,7 
 Gymnodinium cf.uberrimum 5,8 5,8 2,9 
 Gymnodinium sp. (l=14-16) . 1,2 0,7 
 Peridinium umbonatum (P.inconspicuum) 1,4 1,5 1,4 
 Ubest.dinoflagellat . 0,5 0,9 
 Sum  - Fureflagellater 8,2 13,2 6,6 
Xanthophyceae (Gulgrønnalger)    
 Isthmochloron trispinatum . 1,3 0,1 
 Sum  - Gulgrønnalger 0,0 1,3 0,1 
My-alger    
 My-alger 7,6 12,1 7,8 
 Sum  - My-alge 7,6 12,1 7,8 
     
 Sum totalt : 49,3 78,1 83,1 
NIVA 4646-2003 
40 
Kvantitative planteplanktonanalyser av prøver fra Vatndalsvatn.  
Verdiene er gitt i mm³/m³ (=mg/m³ våtvekt) 
 År 2001 2002 2002 
 Måned 10 6 9 
 Dag 22 25 30 
 Dyp 0-10m 0-10m 0-10m 
Cyanophyceae (Blågrønnalger)    
 Chroococcus limneticus 0,1 . . 
 Merismopedia tenuissima 0,3 . 6,1 
 Sum  - Blågrønnalger 0,4 0,0 6,1 
     
Chlorophyceae (Grønnalger)    
 Chlamydomonas sp. (l=12) . . 0,2 
 Chlamydomonas sp. (l=8) 0,3 0,7 0,5 
 Gyromitus cordiformis 0,3 . . 
 Monoraphidium dybowskii 0,3 . 1,2 
 Oocystis submarina v.variabilis 0,9 0,2 4,5 
 Paramastix conifera . 0,5 0,2 
 Sphaerocystis schroeteri . 0,2 . 
 Tetraedron minimum v.tetralobulatum 0,1 . 0,3 
 Ubest.cocc.gr.alge (Chlorella sp.?) 0,6 0,1 . 
 Sum  - Grønnalger 2,4 1,7 7,0 
Chrysophyceae (Gullalger)    
 Bitrichia chodatii . 0,2 0,7 
 Chrysolykos skujai 0,2 0,2 . 
 Craspedomonader . 0,1 0,8 
 Dinobryon borgei . 0,2 . 
 Dinobryon crenulatum 0,6 2,0 0,4 
 Dinobryon cylindricum var.alpinum . 0,1 . 
 Dinobryon sociale v.americanum 0,2 0,2 . 
 Kephyrion litorale 0,1 0,2 0,1 
 Kephyrion sp. 0,2 0,5 0,4 
 Løse celler Dinobryon spp. 0,2 . . 
 Mallomonas spp. . 2,3 . 
 Ochromonas sp. 0,3 0,5 0,9 
 Ochromonas sp. (d=3.5-4) 1,3 1,0 1,4 
 Pseudokephyrion alaskanum . 0,2 . 
 Små chrysomonader (<7) 7,1 25,6 16,0 
 Stichogloea doederleinii . . 18,3 
 Store chrysomonader (>7) 2,2 4,7 7,8 
 Ubest.chrysomonade (Ochromonas sp.?) 0,2 0,2 0,3 
 Ubest.chrysophycee . . 0,1 
 Sum  - Gullalger 12,5 38,0 47,2 
Bacillariophyceae (Kiselalger)    
 Cyclotella kützingiana 1,7 0,7 40,1 
 Cyclotella radiosa . . 1,9 
 Tabellaria flocculosa . . 0,4 
 Sum  - Kiselalger 1,7 0,7 42,4 
Cryptophyceae (Svelgflagellater)    
 Cryptaulax vulgaris 0,2 . . 
 Cryptomonas sp. (l=20-22) 1,3 0,7 2,6 
 Katablepharis ovalis 0,2 0,6 0,5 
 Rhodomonas lacustris (+v.nannoplanctica) 0,3 . . 
 Ubest.cryptomonade (Chroomonas sp.?) 1,2 1,4 0,2 
 Sum  - Svelgflagellater 3,2 2,7 3,3 
Dinophyceae (Fureflagellater)    
 Gymnodinium cf.lacustre 0,8 16,2 1,6 
 Gymnodinium cf.uberrimum 2,9 8,1 . 
 Gymnodinium sp. (l=14-16) 0,7 1,4 1,7 
 Peridinium umbonatum (P.inconspicuum) 4,2 8,5 23,5 
 Ubest.dinoflagellat 0,2 1,2 . 
 Sum  - Fureflagellater 8,8 35,3 26,8 
Xanthophyceae (Gulgrønnalger)    
 Isthmochloron trispinatum . 0,3 . 
 Sum  - Gulgrønnalger 0,0 0,3 0,0 
My-alger    
 My-alger 5,1 7,3 21,4 
 Sum  - My-alge 5,1 7,3 21,4 
     
 Sum totalt : 34,1 86,0 154,3 
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Kvantitative planteplanktonanalyser av prøver fra Hartevatn.  
Verdiene er gitt i mm³/m³ (=mg/m³ våtvekt) 
 År 2002 2002 2002 2002 2002 
 Måned 5 6 8 9 10 
 Dag 29 25 12 30 21 
 Dyp 0-10m 0-10m 0-10m 0-10m 0-10m 
Cyanophyceae (Blågrønnalger)      
 Merismopedia tenuissima . . 6,5 2,9 1,3 
 Tychonema bornetii . . 1,5 . . 
 Sum  - Blågrønnalger 0,0 0,0 8,0 2,9 1,3 
       
Chlorophyceae (Grønnalger)      
 Ankistrodesmus falcatus . 0,2 . . . 
 Carteria sp. (l=6-7) 0,2 . . 0,8 0,5 
 Chlamydomonas sp. (l=12) 0,5 . . 4,0 . 
 Chlamydomonas sp. (l=8) 0,1 . 0,3 . 0,1 
 Euastrum elegans . . . . 0,3 
 Monoraphidium dybowskii . . 0,2 0,8 0,4 
 Oocystis submarina v.variabilis 0,4 . 2,1 0,4 0,1 
 Paramastix conifera 0,1 . . . 0,1 
 Ubest.cocc.gr.alge (Chlorella sp.?) . 0,1 0,3 0,5 . 
 Sum  - Grønnalger 1,3 0,3 3,0 6,4 1,5 
       
Chrysophyceae (Gullalger)      
 Bicosoeca sp. . . . . 0,2 
 Bitrichia chodatii . 0,2 0,3 0,9 . 
 Chromulina sp. (Chr.pseudonebulosa ?) . . 0,4 0,3 0,3 
 Chrysococcus spp. . . . . 0,3 
 Chrysolykos skujai 0,6 0,2 0,1 1,1 0,8 
 Craspedomonader 1,1 . 0,3 0,5 0,1 
 Dinobryon borgei . 0,1 0,2 0,2 . 
 Dinobryon crenulatum . 1,2 0,4 0,8 . 
 Dinobryon cylindricum var.alpinum 1,0 . . . . 
 Dinobryon sociale v.americanum 0,2 0,4 0,7 0,4 0,4 
 Dinobryon suecicum v.longispinum . . 0,1 . . 
 Kephyrion boreale . . . 0,1 . 
 Kephyrion litorale . . 0,1 0,1 . 
 Kephyrion sp. . 0,1 . 0,4 0,2 
 Løse celler Dinobryon spp. . . 2,2 0,4 . 
 Mallomonas spp. 0,3 . 1,6 0,2 . 
 Ochromonas sp. 0,3 . 2,1 1,8 1,7 
 Ochromonas sp. (d=3.5-4) 1,7 1,0 2,4 2,1 1,5 
 Pseudokephyrion alaskanum . 0,1 0,2 0,1 . 
 Små chrysomonader (<7) 11,8 18,7 19,8 26,1 10,8 
 Stichogloea doederleinii . . . 0,3 0,3 
 Store chrysomonader (>7) 2,2 4,7 4,3 8,2 3,0 
 Ubest.chrysomonade (Ochromonas sp.?) 0,3 . 1,0 1,3 2,3 
 Ubest.chrysophycee 0,1 . 0,2 0,1 0,1 
 Sum  - Gullalger 19,6 26,7 36,5 45,5 22,0 
       
Bacillariophyceae (Kiselalger)      
 Achnanthes sp. (l=15-25) 0,6 . . . . 
 Eunotia lunaris 0,2 . . . . 
 Fragilaria sp. (l=30-40) 0,0 0,0 . 0,1 . 
 Fragilaria sp. (l=40-70) . . . . 0,2 
 Frustulia rhomboides v.saxonica 0,3 . . 0,3 . 
 Tabellaria flocculosa 0,4 0,4 . . . 
 Sum  - Kiselalger 1,5 0,4 0,0 0,4 0,2 
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Kvantitative planteplanktonanalyser av prøver fra Hartevatn, forts.  
Verdiene er gitt i mm³/m³ (=mg/m³ våtvekt) 
 År 2002 2002 2002 2002 2002 
 Måned 5 6 8 9 10 
 Dag 29 25 12 30 21 
 Dyp 0-10m 0-10m 0-10m 0-10m 0-10m 
Cryptophyceae (Svelgflagellater)      
 Cryptaulax vulgaris 0,3 . . . . 
 Cryptomonas erosa v.reflexa (Cr.refl.?) . . . 1,1 1,8 
 Cryptomonas marssonii . 0,7 2,8 2,6 1,3 
 Cryptomonas sp. (l=20-22) 1,4 1,4 8,9 5,0 3,4 
 Cryptomonas spp. (l=24-30) 0,5 . 1,5 2,0 2,0 
 Katablepharis ovalis 0,1 1,0 4,3 1,1 0,4 
 Rhodomonas lacustris (+v.nannoplanctica) 1,1 . 1,2 1,2 2,3 
 Ubest.cryptomonade (Chroomonas sp.?) 0,8 2,3 6,6 5,4 3,8 
 Ubest.cryptomonade (l=6-8) Chro.acuta ? 0,6 0,1 0,5 . . 
 Sum  - Svelgflagellater 4,8 5,6 25,8 18,3 15,0 
       
Dinophyceae (Fureflagellater)      
 Gymnodinium cf.lacustre 4,0 5,9 4,6 6,3 3,2 
 Gymnodinium cf.uberrimum . . 2,5 2,5 . 
 Gymnodinium sp. (l=14-16) 1,4 1,4 1,0 3,6 1,4 
 Peridinium umbonatum (P.inconspicuum) 2,8 2,5 7,0 28,0 2,8 
 Ubest.dinoflagellat . 0,9 3,2 1,6 0,2 
 Sum  - Fureflagellater 8,2 10,7 18,3 42,0 7,7 
       
Xanthophyceae (Gulgrønnalger)      
 Isthmochloron trispinatum . 0,3 . 2,3 0,2 
 Sum  - Gulgrønnalger 0,0 0,3 0,0 2,3 0,2 
       
My-alger      
 My-alger 10,1 5,3 10,5 15,1 11,6 
 Sum  - My-alge 10,1 5,3 10,5 15,1 11,6 
       









Vedlegg C.  Vannvegetasjon 
Begroingsobservasjoner Innløp Hartevatn 
Fylke: Aust-Agder  Kommune:  Bykle 
Dato: 26.09.2002 Elv:  Otra Øvre 
Prøvetaker: Stein W. Johansen Stasjon:  Innløp Hartevatn 
Bearbeidet av: Randi Romstad UTM: 32  407300  660300 
 
Elvens bredde (m) : 50  Strømhastighet (Fossende-Stryk-Rask-Moderat-
Langsom-Stille): 
M 
Vannføring (Høy-Middels-Lav): M Lysforhold (Gode-Middels-Dårlige): G 
 
Substrat (dekksjikt i elv; prosent av ulike kategorier der begroingsprøve tas): 
Leire:   Grus (0.2-2cm):   Stor stein (15-40cm):  
Sand:   Små stein (2-15cm):   Blokker/Svaberg:   
 
Dekningsgrad (mengdeangivelse av begroing, % dekning av elveleiet): 
Organismer som ikke er angitt med dekningsgrad, men likevel finnes i prøvene er angitt med: 
x = liten forekomst xx = vanlig xxx = stor forekomst 
Viktige begroingsorganismer (Dekningsgrad/mengde angitt til høyre): 
 
Moser:  Ubestemt bladmose  2 
Alger:  Zygogonium sp.3 (21µm)  40 
  Coleodesmium sagarmathae 15 
  Stigonema mamillosum  15 
  Mougeotia sp. (11µ)  3 
  Zygnema sp. (24µm)  1 
  Bulbochaete sp.   1 
  Achnanthes cf. minutissima xx x 
  Tabellaria flocculosa  xx 
  Mougeotia sp. (4,5µ)  xx 
  Zygnema sp. (18µm)  xx 
  Phormidium hetropolare  xx 
  Calothrix gypsophila  xx 
  Cyanophanon mirabile  xx 
  Calothrix sp.   x  
  Stigonema minutum  x 
  Chamaesiphon rostafinskii x x 
  Binuclearia tectorum  x 
  Oedogonium sp. (10µm)  x 
  Penium spp.   x 
  Closterium spp.   x  
  Ub estemte kiselalger  x x 
Nedbrytere: jernbakterier   x 
     
 
Tilstandsklasse (Skala: I-II-III-IV-V) : I 
 
Kommentar: Stasjonen har et artsrikt algesamfunn, preget av arter som trives i næringsfattige vassdrag. Typiske 
rentvannsarter som grønnalgen Zygogonium sp3 (21µm) og  blågrønnalgene Stigonema mamillosum og Coleodesmium 
sagarmathae er rikelig tilstede i algesamfunnet. Coleodesmium sagarmathae og Stigonema mamillosum er begge 
karakteristiske arter i elver med svakt surt eller nøytralt vann med lavt innhold av næringssalter.  
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Begroingsobservasjoner Utløp Hartevatn 
Fylke: Aust-Agder  Kommune: Bykle 
Dato: 26.09.2002 Elv: Øvre Otra 
Prøvetaker: Stein W. Johansen Stasjon:  Utløp Hartevatn 
Bearbeidet av: Randi Romstad UTM: 32  409150  6599250 
 
Elvens bredde (m) : 10 Strømhastighet (Fossende-Stryk-Rask-Moderat-
Langsom-Stille): 
M 
Vannføring (Høy-Middels-Lav): M Lysforhold (Gode-Middels-Dårlige): G 
 
Substrat (dekksjikt i elv; prosent av ulike kategorier der begroingsprøve tas): 
Leire:   Grus (0.2-2cm):   Stor stein (15-40cm):  
Sand:   Små stein (2-15cm):   Blokker/Svaberg:   
 
Dekningsgrad (mengdeangivelse av begroing, % dekning av elveleiet): 
Organismer som ikke er angitt med dekningsgrad, men likevel finnes i prøvene er angitt med: 
x = liten forekomst xx = vanlig xxx = stor forekomst 
Viktige begroingsorganismer (Dekningsgrad/mengde angitt til høyre): 
    
Alger:  Zygogonium sp3 (19-24µm)  50 
  Zygnema sp. (24-26µm)   20 
  Bulbochaete sp.    10 
  Tabellaria flocculosa   10 
  Stigonema mamillosum   5 
  Stigonema minutum   xxx 
  Stigonema hormoides   xx 
  Gloeocapsopsis sp.   xx 
  Chamaesiphon amethystinus  xx 
  Cyanophanon mirabile   xx 
  Calothrix sp.    x 
  Mougeotia sp.  (4,5-11µm)  x 
 
Nedbrytere: Jern-/manganbakterier   xxx 
     
 
Tilstandsklasse (Skala: I-II-III-IV-V) : I 
 
Kommentar: Grønnalgene Zygogonium sp3 (19-24µm), Zygnema sp. (24-26µm) og Bulbochaete sp. er alle vanskelige å 
bestemme til art. Alle tre er karakteristiske alger i næringsfattige vassdrag. Blågrønnalgeslekten Stigonema her med artene S. 
mamillosum, S. minutum og S. hormoides, trives ikke i vassdrag med høy ledningsevne, men finnes i svakt sure vassdrag med 
lavt innhold av næringssalter. Forekomsten av grønnalgen Bulbochaete sp., kiselalgen Tabellaria flocculosa og jern-





Fylke: Aust-Agder  Kommune: Bykle 
Dato: 26.09.2002 Elv: Øvre Otra 
Prøvetaker: Stein W. Johansen Stasjon:  Steinsland 
Bearbeidet av: Randi Romstad UTM: 32 409600  6592900 
 
Elvens bredde (m) : 20 Strømhastighet (Fossende-Stryk-Rask-Moderat-
Langsom-Stille): 
M-L 
Vannføring (Høy-Middels-Lav): M Lysforhold (Gode-Middels-Dårlige): G 
 
Substrat (dekksjikt i elv; prosent av ulike kategorier der begroingsprøve tas): 
Leire:   Grus (0.2-2cm):   Stor stein (15-40cm):  
Sand:   Små stein (2-15cm):   Blokker/Svaberg:   
 
Dekningsgrad (mengdeangivelse av begroing, % dekning av elveleiet): 
Organismer som ikke er angitt med dekningsgrad, men likevel finnes i prøvene er angitt med: 
x = liten forekomst xx = vanlig xxx = stor forekomst 
Viktige begroingsorganismer (Dekningsgrad/mengde angitt til høyre): 
     
Alger:  Zygogonium sp3   7 5 
  Stigonema mamillosum  10 
  Scytonema mirabile  5 
  Bulbochaete sp.   2 
  Tabellaria flocculosa  <1 
  Stigonema minutum  xxx 
  Homoeothrix sp. (grenet)  xxx 
  Penium spp.   xx 
  Binuclearia tectorum  x 
  Mougeotia sp. (9µm)  x 
  Oedogonium sp. (6µm)  x 
  Merismopedia punctata  x 
  Schizothrix sp.   x  
  Calothrix sp.   x  
  Scytonematopsis starmachii x 
  Cyanophanon mirabile  x 
  
Ciliater: Ophrydium versatile  <1 
  Vorticella sp.   xx x 
 
Nedbrytere: jernbakterier   x 
     
 
Tilstandsklasse (Skala: I-II-III-IV-V) : I - II 
 
Kommentar: Begroingssamfunnet er artsrikt og preget av alger som trives i næringsfattig vann. Grønnalgen Zygogonium sp3 
som dominerer begroingen, er en god rentvannsindikator. Blågrønnalgene Stigonema mamillosum, S. minutum og Scytonema 
mirabile er alle typiske for vassdrag med lavt innhold av næringssalter. Forekomsten av ciliaten Vorticella sp., indikerer 
tilførsel av noe partikulært organisk materiale. 
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Begroingsobservasjoner Stavenes bru 
Fylke: Aust-Agder  Kommune: Bykle 
Dato: 26.09.2002 Elv: Øvre Otra 
Prøvetaker: Stein W. Johansen Stasjon:  Stavenes bru 
Bearbeidet av: Randi Romstad UTM: 32  408400  6580300 
 
Elvens bredde (m) : 20  Strømhastighet (Fossende-Stryk-Rask-Moderat-
Langsom-Stille): 
M 
Vannføring (Høy-Middels-Lav): M Lysforhold (Gode-Middels-Dårlige): G 
 
Substrat (dekksjikt i elv; prosent av ulike kategorier der begroingsprøve tas): 
Leire:   Grus (0.2-2cm):   Stor stein (15-40cm):  
Sand:   Små stein (2-15cm):   Blokker/Svaberg:   
 
Dekningsgrad (mengdeangivelse av begroing, % dekning av elveleiet): 
Organismer som ikke er angitt med dekningsgrad, men likevel finnes i prøvene er angitt med: 
x = liten forekomst xx = vanlig xxx = stor forekomst 
Viktige begroingsorganismer (Dekningsgrad/mengde angitt til høyre): 
     
Alger:  Zygogonium sp3 (18-22µm)  40 
  Stigonema mamillosum   15 
  Coleodesmium sagarmathae  5 
  Bulbochaete sp.    5 
  Mougeotia sp. (15µm)   3 
  Mougeotia sp. (9µm)   xx 
  Penium spp.    xx 
  Tabellaria flocculosa   xx 
  Scytonema mirabile   xx 
  Calothrix sp.    x  
  Homoeothrix sp. (grenet)   x 
  Merismopedia punctata   x 
  Cyanophanon mirabile   x 
  Rivularia sp.    x 
  Binuclearia tectorum   x 
  Microspora palustris   x 
  Microspora palustris var. minor  x 
  Oedogonium sp. (6µm)   x 
  
Ciliater: Vorticella sp.    x 
 
Nedbrytere: jernbakterier    x 
     
 
Tilstandsklasse (Skala: I-II-III-IV-V) : I 
 
Kommentar: Begroingen er artsrik og består av arter som trives i vann med lite innhold av næringssalter. Typiske 
rentvannsarter som grønnalgene Zygogonium sp3 (18-22µm) og Bulbochaete sp. samt blågrønnalgene Stigonema mamillosum 
og Coleodesmium sagarmathae er rikelig tilstede i algesamfunnet. Det ble ikke funnet arter som trives i næringsrikt vann, 
eller nedbrytere av betydning.
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Vedlegg D.  Bakteriologi 
Primærtabell for bakterieanalyser med middel-, min- og max-verdier fra fem stasjoner 
(Tot.ant.=ant/ml, Kolif/TKB = ant/100ml) (prøvene er analysert ved AnalyCen, Arendal). 
 
St.nr. St.navn Dato Tot. ant. 22C Tot. ant. 37C Kolif. Termostab. kolif. 
1 Hartevatn, utløp 22.10.2001 200 2 13 0
1 Hartevatn, utløp 18.03.2002 210 2 4 0
1 Hartevatn, utløp 13.05.2002 240 3 1 0
1 Hartevatn, utløp 10.06.2002 85 1 0 0
1 Hartevatn, utløp 12.08.2002 320 4 3 0
1 Hartevatn, utløp 30.09.2002 20 1 0 0
1 Hartevatn, utløp 21.10.2002 40 2 0 1
1 Hartevatn, utløp Mid 159 2 3 0
Min 20 1 0 0
Max 320 4 13 1
N 7 7 7 7
2 Steinsland 22.10.2001 220 10 21 0
2 Steinsland 18.03.2002 140 0 0 0
2 Steinsland 13.05.2002 440 6 3 1
2 Steinsland 10.06.2002 140 5 0 0
2 Steinsland 12.08.2002 700 120 20 9
2 Steinsland 30.09.2002 140 20 1 1
2 Steinsland 21.10.2002 30 4 0 0
2 Steinsland Mid 259 24 6 2
Min 30 0 0 0
Max 700 120 21 9
N 7 7 7 7
4 Stavenes 22.10.2001 270 3 13 0
4 Stavenes 18.03.2002 130 1 3 0
4 Stavenes 13.05.2002 800 10 2 0
4 Stavenes 10.06.2002 140 1 1 0
4 Stavenes 12.08.2002 345 35 8 2
4 Stavenes 30.09.2002 280 15 3 1
4 Stavenes 21.10.2002 110 4 1 0
4 Stavenes Mid 296 10 4 0
Min 110 1 1 0
Max 800 35 13 2
N 7 7 7 7
5 Hartevatn, innløp 22.10.2001 160 12 0 0
5 Hartevatn, innløp 18.03.2002 125 2 0 0
5 Hartevatn, innløp 13.05.2002 840 10 0 0
5 Hartevatn, innløp 10.06.2002 85 2 0 0
5 Hartevatn, innløp 12.08.2002 360 44 15 5
5 Hartevatn, innløp 30.09.2002 25 2 0 0
5 Hartevatn, innløp 21.10.2002 115 7 0 0
5 Hartevatn, innløp Mid 244 11 2 1
Min 25 2 0 0
Max 840 44 15 5
N 7 7 7 7
6 Hartevatn, hovedst. 12.08.2002 200 7 0 0
6 Hartevatn, hovedst. 30.09.2002 10 2 0 0
6 Hartevatn, hovedst. Mid 105 5 0 0
Min 10 2 0 0
Max 200 7 0 0





Vedlegg E.  SFTs klassifisering av 
vannkvalitetstilstand i ferskvann 
 
Et utvalg av de viktigste parametrene. Utdrag fra SFTs veileder 97:04 (Andersen m.fl. 1997). 
 
  Tilstandsklasser 













Næringssalter Total fosfor, µg P/l <7 7- 11 11-20 20-50 >50 
 Klorofyll a, µg/l <2 2- 4 4-8 8-20 >20 
 Siktedyp, m >6 4- 6 2-4 1-2 <1 
 Prim. prod., g C/m2 år <25 25-50 50-90 90-150 >150 
 Total nitrogen, µg N/l <300 300-400 400-600 600-1200 > 1200 
Organiske TOC, mg C/l <2,5 2, 5-3,5 3,5-6,5 6,5-15 >15 
stoffer Fargetall, mg Pt/l <15 15 -25 25-40 40-80 >80 
 Oksygen, mg O2/l >9 6, 5-9 4-6,5 2-4 <2 
 Oksygenmetning, % >80 50 -80 30-50 15-30 <15 
 Siktedyp, m >6 4- 6 2-4 1-2 <1 
 KOFMn, mg O/l <2,5 2, 5-3,5 3,5-6,5 6,5-15 >15 
 Jern, µg Fe/l <50 5 0-100 100-300 300-600 >600 
 Mangan, µg Mn/l <20 20 -50 50-100 100-150 >150 
Forsurende Alkalitet, mmol/l >0,2 0, 05-0,2 0,01-0,05 <0,01 0,00 
stoffer pH >6,5 6, 0-6,5 5,5-6,0 5,0-5,5 <5,0 
Partikler Turbiditet, FTU <0,5 0, 5-1 1-2 2-5 >5 
 Suspendert stoff, mg/l <1,5 1, 5-3 3-5 5-10 >10 
 Siktedyp, m >6 4- 6 2-4 1-2 <1 
Tarmbakterier Termotol koli. bakt., 
ant./100 ml 
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Denne korte  utredning har i store trekk benyttet utredning fra NIVA og Sweco AS samt studier utført 
i Norge og utlandet. 
Det er videre tatt hendsyn til ordlyden i  RÅDSDIREKTIV av 21. mai 1991om rensing av avløpsvann fra 
byområder, 91/271/EØF,med endring av 98/15/EF : 
Artikkel 3 
1. Medlemsstatene skal påse at all tettbebyggelse har avløpsnett for avløpsvann fra byområder:- senest 31. desember 2000 for 
tettbebyggelse med over 15 000 personekvivalenter (pe) og- senest 31. desember 2005 for tettbebyggelse med  mellom 2 000 og 15 000 
pe.Når det gjelder utslipp av avløpsvann fra byområder i resipientvann betraktet som "følsomme områder",som definert i artikkel 5, 
skal medlemsstatene påse at det senest 31. desember 1998 anlegges avløpsnett i tettbebyggelse med over 10 000 pe. Når det ikke er 
berettiget grunn til å anlegge avløpsnett, enten fordi det ikke vil være noen vinning for miljøet, eller fordi det vil medføre 
uforholdsmessig store utgifter, kan det benyttes individuelle systemer eller andre egnede systemer som sikrer tilsvarende vern av 
miljøet.  
2. Avløpsnettene nevnt i nr. 1 skal oppfylle kravenei vedlegg I avsnitt A. Kravene kan endres ihenhold til fremgangsmåten fastsatt i 
artikkel 
  
Det er  lagt vekt på  de  miljømessige  så vell som de  øko nomiske ko nsekvenser, videre er  de t t att i  
betraktning o ppgitte f ramtidsperspektiver vedrørende vekst i o mrådet samt teknisk ut vikling a v 
tilgjengelig renseteknologi. 
Det er foretatt sammenligninger og befaring ved  annlegg  i tilsvarende turistområder på kontinentet, 
bland a nnet i Tyskland, Frankrige, Sveits ,Østerike, Scotland, Nord Italia ,Canada  o g USA  steder 
hvor svingningen i folketallet varierer med samme frikvens som i Bykle/Hovden området. 
Denne utredningen er ett tillegg på Norsk til S.Ing. Zhanna B. Jansens Master oppgave i Vannrensing 
og Filtereringsknologi som kommer i tillegg til eksisterende utdannelse som Sivili Ingenør. 
 
Sentralt anlegg basert på konvensjonell teknolog. 
 
Ett konvensjonelt anlegg som benytter Kjemisk så vell som Biologisk Flow Media samt sandfilter har 
en k jent hi storie o g vill med en ko nstant mengde av t ilflyt t ilfredsstille de  fleste behov for r ensing 
innenfor det eksisterende regelverk. 
Konstant tilførsel er ikke det forhold som kareteriserer Hovden og de t ilstøtende hytteområder med 
innslag av kun mindre sprett  fast beboelse. 
 
Det e r i ngen forskriftmessige, økologiske e ller dr iftsmessig fordel som t ilsier a t ett s entralt anl egg  
med tilflyt/pumping av Media over ett stort område med relativt stor elevason. Lagring av media ved 
pumpestasjonene e ller lagringstanker som p lanlagt er ikke ønskelig da dette vi l forårsake uønskede 
septikkforhold og økte driftsmessige kostnader. 
 
Pumping over og større distanser vil medføre økte økonomiske utgifter med muligheter for utsig av 
ubehandlet media samt uforholdsmessig store anleggskostnader. 
 
Det vi ses t il som e ksempel den o ppståtte  lekkasje i neddykket  kl oakledning  i Mjøsa hvor store 
mengder  rått media  lekket ut i en kommunal drikkevannskilde. 
 
Det er ingen fordeler som kan forsvare de økte merkostnader ved ett sentralt annlegg . merkostnader 
som må fordeles på innbyggere og Hytteeiere både ved anlegg og drift. 
 




Kostnadsmessige og økologiske årsaker tilsier at  det er riktig å benytte t eknologi som uten vansker 
kan t a de n va riable belastningen og samtidig  tilfredsstille  de n prosjekterte eks pansjon i o mrådet 
Bykle Nord. Å bygge ett anlegg som vil være for stort til å møte det nåværende behov medfører både 
uønskede kostnadsmessige og driftsmessige konsekvenser. 
 Å møte den variable belastning ved å la en del av anlegge kun være i funksjon en kort del av året er 
komplisert både økonomisk og driftsmessig og vil i nnebære att veksten av bi ologisk materie m å 
gjenoppbygges hver gang dette taes i bruk.  
Det er riktig å satse på desentralisering ved hjelp av godkjent eksisterende utstyr samt med eventuell  
fornyelse ,og om nødvendig, senere å  samle  de mindre områdene  som det med tiden blir besluttet å 
utbedre i fjernovervåkede Biodiskannlegg med n aturlig ut siging o g bi ologisk nedbrytning i 




Det vil f orurensningmessig v ære en f ordel om ut slippene s om i  dag f ra den sørlige delen  som 
Sweco’s rapport omtaler spres over større område en om mann pumper alt til ett større anlegg.  
Naturen vil ved Biologisk prosess i  sand og masse bryte ned de små mengdene som er t ilbake etter 
rensingen i de eksisterende mindre anlegg. 
Regelverket inneholder ingen krav om at t det er påkrevet å s amle alt i ett sentralt anlegg, men tvert 
imot fraråder dette, tatt de lokale forhold i betraktning er dette  heller ikke tilrådelig.  
 
Innslaget av fastboende er lavt i det Sørlige område ,som er tenk utbygget, og det er ingen prognoser 
som tilsier att dette vil øke.  Forholdene  i områder med innslag av fastboende  kan enkelt løses ved 
montering av mindr e f jernovervåkede min ianlegg (som f .eks. Biodisk fra Klargester).  G odkendte 
Biodisk annlegg kan ved kommunal subsidiering av disse mindre anlegg være riktig og på langt nær 
beløpe seg t il d e s tore um iddelbare  ko stnader s om ko nstruksjon , vedlikehold a v r ørsystem o g 
pumpestasjoner vil påføre komunen og derved dens innbyggere og hytteeiere. 
 
Nyere hytteområder har allerede godkjente anlegg og det vil ikke være økonomisk riktig å sette disse 
inn i en s tørre s ammenheng. E tt skikkelig ko mmunalt  r egelverk vi l fange o pp de  e ksisterende o g 
fremtidig fritidsbolig bebyggelse, heller ikke her t ilsier v ekst pr ognoser a tt u tbyggingen vi l være 





Det virker r iktig å  s atse på  ett  f remtidsrettet renseanlegg sentralt på  H ovden hvor de t Sentralt 
tilknyttets det rørsystem som i dag eksistere . 
Det f oreslås e n u nik  ut prøvd B iobooster pr odusert a v  G rundfoss - Danmark. B ioboosteren f ra 
Grundfoss kan  ut en problemer be handle de n varierende belastning ut en lagring a v media ved høy 
belastning og uten vesentlig nedbryting av biomasse ved lav belastning. Bioboosteren imøtekommer 
eller overstiger de eksisterende og fremtidige krav til utslippskvalitet.  
Utstyret ko mmer i ferdige seksjoner o g o verflødiggjør o ppsetting a v nye bygninger. I steden for å  
bygge e tt a nlegg basert på  a ntakelser o m fremtidig v ekst ka n a nlegget e nkelt o g øk onomisk 
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Konklusjon og anbefaling: 
 
1. For de  s ørlige o mrådene, h oslemo,Ørnefjell et c. med noe innslag av f astboende bør de t 
benyttes Biodisk a nnlegg fra f.eks Klargester dimisjonert et ter behov. Det e r he r ikke nødvendig å  
føre  de t rensede media ut  i vann eller elv, men filtrere dette gjennom en dertil egnet masse som vil 
stå for den endelige biologiske nedbrytninmg. 
 
2. For hovdanlegg for Hovden  (Nord) vil det være mest riktig  av estestetiske og av praktiske 
grunner å benytte det opparbeidede industriområde ved Hartevann for plassering av renseanlegget. 
 
Det bygges et t nytt r enseanlegg basert på  fremtidsrettet teknologi. Det bør legges vekt på  miljø o g 
økonomi bå de ved o ppføring o g ved dr ift. A nlegget dimensjoneres etter da gens behov , uten uten 
unødvendige  teknologiske ko nstruksjoner. A nnlegget vil og være istand til å t a de  s esongmessige 




Det anbefales et modulbasert o g fremtidsrettet anl egg som er  e nkelt å  eks pandere et ter behov. D e 
tiltenkte modulene er servisevennlig og totalt fjernbetjent. En serviceavtale med leverandør vil kunne 





Kostnader for Grundfoss Biobooster Hovden/ Hartevann  renseannlgg: 
 
Entreprise er kalkulert som følger: 
GGB plant container (23 containers)    NOK     22 416 000 
 
Inklusive levering og  montering på Industriområde. 
Overstående inkluderer:                                              NOK      4 752 000 
 
-  1. stk.2000 m3 utjevningstank          
-  1  stk. utvannings container 
-  1. stk. 15 m3 kjemikalie tank 
 
Entrepenørarbeide inklusive rørabeide og elektrisk   NOK     1 860 000 
 
Kommisjonering, design og prosjekt ledelse                 NOK       492 000 
 
 
Turn key pris - Ferdigstil og klar til opperasjon.       
         NOK    22 416 000 
 
Overstående priser er ca og gjendstand for forhandlinger 
 
Overstående utgjør en meget vesentlig besparle i forhold til det  prosjekterte annleg.  Besparelsen 
kommer komunene i sin helhet tilgode og overflødigjør unødvendige uttellinger. 
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Fra: Zhanna Borysivna Jansen [mailto:zb.jansen@stud.uis.no]  
Sendt: 12. mai 2009 11:24 
Til: Thorvaldsen, Jostein 
Emne: Tilbakemelding 
Hei! 
Høper du har tatt deg tid til å lese min Assesment. 
Dene er fremkommet som et product av min Master Oppgave som etter vert er blitt temmelig 
stor og har som du ser medført en utstrakt reisevirksomhet. 
Håper du tar deg tid til å komme tilbake med dine komentarer. 
Jeg vil gjerne komme inn på problemet vedrørende partial load: 
1. Hvordan er det tenkt å starte opp linge # 2 før storinnrykket av hyttefolk/ Turister. 
2, Hvordan har Dere tenkt å holde liv i bakterie floraen i den delen av  annlegget som ikke er i 
drift. 
3. Hvordan ungår Dere problemer med  forming  av septik   om  kloakken lagres en tid i 
pumpestasjoner eller i lagringstanker før den  sendes til kloakkrenseannlegget. 
Med hilsen 
  
Zhanna B. Jansen 
2. Når ei linje blir tatt ut av drift, vil den bli luftet i ca 3 uker. Avløpsvannet i reaktoren vil da være 
fullstendig nedbrutt. Linja kan da stertes igjen når belastningen øker. Selvsagt vil linja da ha 
redusert renseeffekt, men vi har et etterfølgende rensetrinn som normalt renser organisk stoff til 
70 % renseeffekt. Ellers er den biologiske kulturen festet til bærere, i likhet med den biologiske 
kulturen i Klargesters BioDisc.  
3. Alle pumpestasjoner vil være forberedt på tilsetting av Nutriox eller tilsvarende. I tillegg kan det bli 
aktuelt å spyle gjennom enkelte ledningsstrekk med rein vann for å få byttet ut avløpsvannet.  
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Fra: Zhanna Borysivna Jansen [mailto:zb.jansen@stud.uis.no]  
Sendt: 12. mai 2009 11:24 




Høper du har tatt deg tid til å lese min Assesment. 
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Jeg takker for  Deres snarlige svar. 
 
Ettersom min Hovedoppgave er på Engelsk og ikke er klar for endelig publisering vil jeg 
besvare dine kommentarer på Norsk. 
Som lovet vil hele Master oppgaven bli tilsendt deg når den er redigert som ett samlet  
Papir /dokument. 
 
Selv om min Risk Analyse inneholder svar direkte eller indirekte vil jeg  her kort belyse de 
enkelte punker du har stilt spørsmålstegn ved på Norsk uten å gå for langt inn i materien. 
 
1.  
”Du foreslår bruk av Klargester BioDisc desentralisert etter behov. Jeg går ut i fra at du da tenker å 
benytte en løsning som også ivaretar krav om fosforfjerning. 
.” 
 
Utdrag Kort Assesment ( Risk analyse): 
Biodiskanlegg fra Klargester sertifiserte i henhold til EN 12566-s og Veritas Klasse 1  
 
 Kort Forklaring: 
Sertifikater ligger som vedlegg og viser en sertifisert Fosfor fjerning av 90%. 
 
2. 
“Min første reaksjon er at det kan bli veldig mange små renseanlegg, 15 – 20 stykker ved full 
utbygging. Jeg er skeptisk til driften av disse. ” 
 
Utdrag Kort Assesment ( Risk analyse): 
”Det er ingen fordeler som kan forsvare de økte merkostnader som ett sentralisert anlegg 
vil påføre kommunen, merkostnader som må fordeles på innbyggere og Hytteeiere både ved 
anlegg og drift.” 
”Pumping over og større distanser vil medføre økte økonomiske utgifter i form av energi og 
installasjoner med dertil muligheter for utsig av ubehandlet media ” 
 








Bykle Nord har allerede ett innslag av fungerende mindre system og det er ingen hensikt å 
gripe inn i eksisterende anlegg som fungere  og ikke forurenser. 
Nyland Park har allerede ett fungerende Biodisk anlegg fra Klargester, å knytte dette til ett 
sentralt renseanlegg vil både være økologisk og økonomisk uforsvarlig. 
Om ønskelig er det selvfølgelig mulig å bygge BioDisk anlegg for de forskjellige 
hytteområder på lik linje med Nylund Park uten å kople dette opp til ett større anlegg. 
 
3. 
”Min erfaring med serviceavtaler er ikke så god” 
 
Kort Forklaring: 
I en vær kommunal administrasjon skall det være en instans som overvåker de sanitære 
forhold i kommunen. 
En planmessig overvåkning skall inneholde en oversikt over de eksisterende  anlegg, private 
så vell som kommunale. Innstansen skall se til att det innhentes individuell utslipstillatelse og 
etterse att installasjonen foretass  forsvarlig og forskriftmessig. Det skall innhentes jevnlige 
tilstansrapporter.  
For Klargester kan tilstandsrapporten om ønskelig innhentes kontinuerlig. 
Har kommunen i dag oversikt over eksisterende anlegg og om disse fungerer? 
Å bøte på manglede oversikt om overvåkning  med å bygge ett sentralt anlegg er neppe svaret. 
 
4. 
”Finnes slike masser i tilstrekkelig mengde i området? ” 
 
Kort Forklaring: 
I området fra Badstudalen og sør finnes morene og masse nok til å være en utmerket resipient 
for det praktisk talt rene vannet som kommer fra en BioDisk. Utslippet vil utvilsomt virke 
som en  biotopisk berikelse. 
Som nevn i §3 er det kommunens oppgave og se til att installasjonen er forskriftsmessig 




”Jeg er enig i at Rådsdirektiv av 21. mai 1991 gir mulighet for desentraliserte løsninger, men jeg 
støtter ikke konklusjonen om at rådsdirektivet fraråder sentraliserte løsninger. Norske myndigheter 
skjerper tvert i mot kravene og vil nekte adgangen til oppdeling av tettbebyggelser i mindre 
rensedistrikt” 
 
Utdrag Kort Assesment ( Risk analyse): 
”Kostnadsmessige og økologiske årsaker tilsier at det er riktig å benytte teknologi som uten 
vansker kan ta den variable belastningen og samtidig  tilfredsstille  den prosjekterte 
ekspansjon i området Bykle Nord. Å bygge ett anlegg som vil være for stort til å møte det 
nåværende behov medfører både uønskede kostnadsmessige og driftsmessige 
konsekvenser”. 
Utdrag Råsdirektiv: 
”Når det ikke er berettiget grunn til å anlegge avløpsnett, enten fordi det ikke vil være noen vinning for miljøet, eller fordi 
det vil medføre uforholdsmessig store utgifter, kan det benyttes individuelle systemer eller andre egnede systemer som 
sikrer tilsvarende vern av miljøet.” 
 









I Bykle kommune er er det etter Skandinaviske (Norske) forskrifter kun to (2) tettsteder 
nemlig: Hoven og Bykle. Det må her innskytes att disse sammenlagt i Europeisk målestokk 
og i intensjonene bak det overstående Råsdirektiv med liten margin tilfredsstiller  betegnelsen 
tettsted. 
Områden mellom Bykle og Hovden er ikke en del av  verken Tettstedet Bykle eller Hovden 
og faller således  ikke inn under myndighetenes frarådning mot å bryte opp tettsteder av 
økonomiske grunder til mindre enheter. Heller ikke tilfredsstiller hyttebebyggelsen  
betegnelse tettsted hvor kravet er 50% fastboende. 
Se vedlagt vedtatt definisjon av tettsted. 
 
6. 
”Midtregionen skal forsynes med drikkevann fra Hovden. Det vil derfor være en besparelse på 
grøftekostnader sammenlignet med et ledningssystem bestående kun av avløpsledninger” 
 
Utdrag Kort Assesment ( Risk analyse): 
” Pumping over og større distanser vil medføre økte økonomiske utgifter i form av energi og 
installasjoner med dertil muligheter for utsig av ubehandlet media samt uforholdsmessig.  
Det vises til som eksempel til den oppståtte  lekkasje i neddykket  kloakkledning  i Mjøsa 
hvor store mengder  rått media  lekket ut i en kommunal drikkevannskilde. 
 
Det er ingen fordeler som kan forsvare de økte merkostnader som ett sentralisert anlegg vil 
påføre kommunen, merkostnader som må fordeles på innbyggere og Hytteeiere både ved 
anlegg og drift.” 
 
Kort Forklaring: 
Att den av Dem beskrevne Midtregionen skall forsynes med vann fra Hovden er neppe ett 
godt argument for å pumpe Kloakken opp og over en stor distanse til ett sentralt renseanlegg  
ved Hartevann.  
 
7. 
”Jeg savner en redegjørelse for hvordan slamtømming og slambehandling er tenkt gjennomført”. 
 
Kort Forklaring: 
Som de nevner i Deres svar er de ikke kjent med BioBoosteren fra Grundfoss. 
Det kan i denne sammenheng nevnes at BioBoosteren etter fjerning av Faste Partikler kun 
etterlegger seg ca 20% av den masse som det prosjekterte anlegg og da i meget tørr 
konsentrert form. Dette kan anvendes i en videre prosses eller videresendes til foredling eller 
destruksjon. 


















Du foreslår å bygge ut med Grundfoss Biobooster i etapper etter hvert som behovet øker. Jeg kjenner 
ikke dette anlegget, men igjen er jeg skeptisk til løsninger som baserer seg på serviceavtaler og lite 
tilsyn. Anlegget i seg sev kan sikkert klare rensekravene. Det ser ut til at anlegget er beregnet å stå 
ute uten overbygg. Er det da tatt hensyn til vær- og snøforholdene på Hovden? Også her savner jeg er 
redegjørelse om slamtømming og slambehandling.” 
 
1. Belastningen tar seg gradvis opp fra høsten av. Nøyaktig hvor stor belastningen skal være før 




Anlegget  er modulbasert og plassert i Isolerte overflatebehandlede Containere, se billede. 
Anlegget er således servicevennlig og lett å modifisere. Konsekvensen av dette er att det ikke 
er nødvendig på det nåværende tidspunk ikke er nødvendig å investere i ett anlegg som ikke 
på det nærværende tidspunk er nødvendig. Anlegget kan utvides  uten  stort grunnarbeide 
Snøen medfører ingen ulemper og anlegget er allerede montert i områder med tilsvarende 
værforhold som Norge. Skulle det være nødvendig av estetiske grunner er det intet til hinder 
for å plassere dette i en bugning, dette burde være unødvendig ved plassering i ett 
industriområde som det planlagt på Hovden. 
 
9. 
”1. Belastningen tar seg gradvis opp fra høsten av. Nøyaktig hvor stor belastningen skal være før 
vi starter linje to, vil erfaring gi svar på. Mest sannsynlig vil linje to bli startet opp ca. 3 uker før 
vinterferien. ” 
 
Utdrag Kort Assesment ( Risk analyse): 
 
”Det er foretatt sammenligninger og befaring ved  anlegg  i tilsvarende turistområder på 
kontinentet, bland annet i Tyskland, Frankrige, Sveits ,Østerrike, Skottland, Nord Italia 
,Canada  og USA  steder hvor svingningen i folketallet varierer med samme frikvens som i 
Bykle/Hovden området”  
 
Kort Forklaring: 
På grunn av renseanleggets natur med levende organismer som rensemedia er det tvilsomt om 
den foreslåtte løsning er fullt ut brukbar. Deres svar forårsaker mer spørsmål enn det her er 
ønskelig å komme inn på. 
Den unisone konklusjon etter undersøkelse  er att den av Dem foreslåtte metode for å møte 
den varierte belastning ikke er en god løsning , videre er den uprøvret og stiller mer spørsmål 
en den besvarer. 



















2.  ”Når ei linje blir tatt ut av drift, vil den bli luftet i ca 3 uker. Avløpsvannet i reaktoren vil da 
være fullstendig nedbrutt. Linja kan da stertes igjen når belastningen øker. Selvsagt vil linja da ha 
redusert renseeffekt, men vi har et etterfølgende rensetrinn som normalt renser organisk stoff til 70 % 








1. Alle pumpestasjoner vil være forberedt på tilsetting av Nutriox eller tilsvarende. I tillegg kan det 
bli aktuelt å spyle gjennom enkelte ledningsstrekk med rein vann for å få byttet ut avløpsvannet. 
 
Kort Forklaring: 
Dette er igjen en helt unødvendig og fordyrende prosses ved forslåtte desentralisering 
desentralisering med andre ord ”uten store inngrep i nåværende struktur” for midtregionen. 





Det foreslåtte prosjekterte anlegget er unødvendig og legger beslag på store summer av 
skattebetalernes middel og er verken ikke i tråd med intensjonene i RÅDSDIREKTIV av 21. mai 
1991om rensing av avløpsvann fra byområder, 91/271/EØF,med endring av 98/15/EF :Artikkel 3 
Ekserpt: 
”Når det ikke er berettiget grunn til å anlegge avløpsnett, enten fordi det ikke vil være noen vinning for miljøet, eller fordi det 
vil medføre uforholdsmessig store utgifter, kan det benyttes individuelle systemer eller andre egnede systemer som sikrer 
tilsvarende vern av miljøet.” 
Det er heller ikke her tale om oppdeling av ett tettsted. 
Forslage å bruke BioBooster samt å la være å pumpe kloakken opp og over store distanser er 




Takk for att  De har gitt meg  mulighetene for ytterliggere utdype min oppfattning av det 
pågående  kloakkprosjekt for Hovden. 
 
Med vennlig hilsen 
 




1. Felles nordisk tettstedsdefinisjon 
2.  Sertefikater  BioDisk - Klargester 













Felles nordisk tettstedsdefinisjon 
I 1960 ble man i de nordiske land enige om følgende definisjon som statistisk bybegrep: 
 
Som tätbebyggt område räknas alla hussamlingar med  
minst 200 invånare, såvida avståndet mellan husen normalt icke överstiger 200 
meter. Avståndet kan dock tillåtas överstiga 200 meter när det gäller hussamlingar 
inom en större orts influensområde. Å andra sidan bör maximigränsen mellan husen 
sättas lägre än 200 meter, der bebyggelsens karaktär så påkallar, nämligen då i små 
tätorter ingen tydlig tätortskärna (centrum, city) framträder och i de fall, då gränsen 
mellan tätort og landsbygd är diffus, med andra ord då bebyggelsen i tätorten icke 
framstår som avsevärt tätare än inom övriga närliggande bebyggda områden. 
Vid avgränsningen av tätbebyggda områden medreäknas också obebodda hus, 
inräknat hus som uteslutande används som arbetsplats. Som hus tilhörande 
tätortsbebyggelse betraktas dock ej jordbrukets ekonomibyggnader, såvida dessa är 
frittliggande i förhållande till huvudegendomen. 
Frågan huruvida sommarbebyggelse skall inräknas eller ej hänskjutes till de 
enskilda ländernas avgjörande. (I Sverige räknas ej ren sommarbebyggelse som 
tätort. Det krävs att minst hälften av husen har permanentboende.) Anstalter o d, som 
är belägna utanför tätbebyggt område, räknas som tätort så vida anstaltens bofasta 
personal med familjer osv, men utan patienter, utgjör minst 200 personer. 
Även om avståndet mellan husen överstiger 200 meter, skal det inte betraktas som 
avbrott i bebyggelsen, när det mellan husen belägna området utnyttjas til 
allmännyttiga ändmål såsom vägar, parkeringsplatser, parker, idrottsplatser och 
kyrkogårdar; detsamma gäller sådana obebyggda områden som lagerplatser, 
järnvägslinjer och kajer. 
Uppdelingen i tätbebyggda och glesbebyggda områden företages oberoende av den 
administrativa indelningen. Hussamlingar som utgjör en direkt fortsättning av ett 







   
Grundfos BioBooster among the top 50 water companies 
The Artemis Project in San Francisco, USA announces top 50 leading companies of water and 
water-related technologies. Grundfos BioBooster is among the leading companies to be listed 
with its onsite wastewater treatment technology. Read more about the project here.  
 
Special commendation to BioBooster at the Environment 
and Energy Awards 2008 
A special commendation went to Grundfos BioBooster in the category “Innovation Award for 
Remediation Technology”. The judges were impressed with this innovative industrial 
wastewater treatment which uses a pressurised biofilm reactor, manufactured exclusively 
from recyclable materials, with a patented rotating disc system to deliver clean water 
 
Grundfos BioBooster part of Pronova BioPharma’s new 
billion DKK manufacturing plant 
Grundfos BioBooster becomes an important part of Norwegian pharmaceutical company Pronova 
BioPharma’s new manufacturing plant in Kalundborg, Denmark. The new plant will double the 
production capacity of the company’s Omega-3 derived pharmaceutical products used for the 
prevention of myocardial infarction.  
 
Grundfos BioBooster was awarded the double-digit million DKK wastewater treatment contract in 
fierce competition with conventional wastewater technology providers – primarily due to its compact 
design, fast implementation, flexibility in capacity and attractive economics.  
 
Overview of Pronova BioPharma’s new manufacturing plant in Kalundborg, Denmark  
 
Set-up of the Grundfos BioBooster wastewater pre-treatment plant  
 
 
High flexibility of the waste- 
water treatment solution was a crucial and decisive factor for Pronova BioPharma. With Grundfos 
BioBooster they have the possibility of doubling the wastewater treatment capacity within the 
allocated area to accommodate possible future plant and production expansions. Furthermore, 
unlike conventional technologies a Grundfos BioBooster solution can be adjusted to match Pronova 
BioPharma’s exact treatment needs when the composition of their discharged wastewater is fully 
known – as this remains unclear at the present stage of the greenfield project.  
 
Biological and chemical pre-treatment of the wastewater before discharge to the municipal 
authorities represent the most cost-efficient solution for Pronova BioPharma due to the high 
contents of fatty acids in the Omacor/Lovaza capsules, which are derived from fish oil.  
 
Grundfos BioBooster’s contract includes a complete turnkey wastewater pre-treatment solution with 
discharge to the municipal wastewater treatment plant in Kalundborg. The Grundfos BioBooster 
solution contains biological as well as mechanical/chemical treatment. The total solution comprises 
15 multi-layer containers with 144 PBR reactors and auxiliary equipment for wastewater balancing, 




Midtregionen (Hoslemo – Ørnefjell) 
Du foreslår bruk av Klargester BioDisc desentralisert etter behov. Jeg går ut i fra at du da tenker å 
benytte en løsning som også ivaretar krav om fosforfjerning. 
Min første reaksjon er at det kan bli veldig mange små renseanlegg, 15 – 20 stykker ved full utbygging. 
Jeg er skeptisk til driften av disse. Min erfaring med serviceavtaler er ikke så god. Etter min mening er det 
nødvendig med kommunal drift, og så mange spredte anlegg virker fordyrende. Du foreslår å infiltrere 
renset avløpsvann i stedlige masser. Finnes slike masser i tilstrekkelig mengde i området? Jeg er enig i at 
Rådsdirektiv av 21. mai 1991 gir mulighet for desentraliserte løsninger, men jeg støtter ikke konklusjonen 
om at rådsdirektivet fraråder sentraliserte løsninger. Norske myndigheter skjerper tvert i mot kravene og 
vil nekte adgangen til oppdeling av tettbebyggelser i mindre rensedistrikt. Midtregionen skal forsynes med 
drikkevann fra Hovden. Det vil derfor være en besparelse på grøftekostnader sammenlignet med et 
ledningssystem bestående kun av avløpsledninger. Jeg savner en redegjørelse for hvordan slamtømming 




Du foreslår å bygge ut med Grundfoss Biobooster i etapper etter hvert som behovet øker. Jeg kjenner 
ikke dette anlegget, men igjen er jeg skeptisk til løsninger som baserer seg på serviceavtaler og lite tilsyn. 
Anlegget i seg sev kan sikkert klare rensekravene. Det ser ut til at anlegget er beregnet å stå ute uten 
overbygg. Er det da tatt hensyn til vær- og snøforholdene på Hovden? Også her savner jeg er 




1. Belastningen tar seg gradvis opp fra høsten av. Nøyaktig hvor stor belastningen skal være før vi 
starter linje to, vil erfaring gi svar på. Mest sannsynlig vil linje to bli startet opp ca. 3 uker før 
vinterferien.  
Dene er fremkommet som et product av min Master Oppgave som etter vert er blitt temmelig 
stor og har som du ser medført en utstrakt reisevirksomhet. 
Håper du tar deg tid til å komme tilbake med dine komentarer. 
Jeg vil gjerne komme inn på problemet vedrørende partial load: 
1. Hvordan er det tenkt å starte opp linge # 2 før storinnrykket av hyttefolk/ Turister. 
2, Hvordan har Dere tenkt å holde liv i bakterie floraen i den delen av  annlegget som ikke er i 
drift. 
3. Hvordan ungår Dere problemer med  forming  av septik   om  kloakken lagres en tid i 
pumpestasjoner eller i lagringstanker før den  sendes til kloakkrenseannlegget. 
Med hilsen 
  
Zhanna B. Jansen 
  
 
